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Lima,

Magister

Wilmer Davis Carrillo

Director general

Direccién Regional de Salud Tumbes

Av. Fernando Belatinde Terry Mz. X - Lt. 01 - 10 -
Urb. José Lishner Tudela

Tumbes 1?2

Asunto Interpretacion de resultados de analisis de aguas para consumo humano,
superficiales y subterraneas de la region Tumbes

Referencia : a) OF. RE (DGA-SUD) N° 2-7-B/409

Expediente n.° 64378-2016-DV de 28-12-2016

b) Oficio N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR '
Informe de Ensayo N° 0012-2016 ]
Expediente n.° 1064-2016-DV de 08-01-2016 (

f

De mi consideracion: by

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, en atencién a los documentos de la referencia,
remitirle el informe n.° 7504-2016/DSA/DIGESA, que contiene la evaluacion de los
desultados de analisis de aguas para consumo humano, superficiales y subterraneas de la
gion Tumbes tomadas en los meses de noviembre y diciembre 2015, documento que se
ntes.
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MEMORANDUM CIRCULAR N° O UD  2016-0GCAI IMINSA

A g Lic. MIRTHA TRUJILLO ALMANDOZ
Directora General
Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

Asunto : Compromisos bilaterales Peru-Ecuador en materia de contaminacién
sobre la Cuenca del rio Puyango Tumbes

Referencia : E- mail del 27/12/2016 que adjunta OF .RE (DGA-SUD) N°2-7-B/412

Fecha : Ltima, 27 DIC 2018

Es grato dirigirme a usted en el marco de los compromisos bilaterales PerG-Ecuador en materia
de contaminacion sobre la Cuenca del rio Puyango Tumbes, para hacer de su conocimiento que
la Cancilleria ha acordado conformar un Grupo de Trabajo multisectorial para elaborar un
informe sobre las causas e impacto de la contaminacién en la citada cuenca, sobre la calidad del
agua y la salud de las personas.

Al respecto, por tratarse de un tema que corresponde a su Despacho, mucho apreciaré se sirva
indicar a la brevedad posible a esta Oficina General, el nombre del representante que integrara
el referido Grupo de Trabajo y participara en la reunién sobre el tema a celebrarse el dia 4 de
enero de 2017, a las 10:00 am. en la Sala Plenaria de la Cancilleria, ubicada en el Jr. Lampa

N°545.
Atentamente,
)41":'57—4,4”4.‘4:5 27 DIC. 2018

“Lic Roclo athia Casildo Ganedo
Diractora General

sea hinarat de Caoperacidn y Asuntos Inteinagionzles ik 3 {Dk

SANISTERIO DE SALUD

#.X ‘/ . /
RCCCHNALAIGL.
2712/E016 '

Av, Salaverry 801
www.minsa.gob.pe Jesus Maria. Lima 11, Peru

T(511) 315-6600
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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU."

. _ Lima, 26 DIC2018"
OF. RE (DGA-SUDYN° 2-%~ &/ 4/ 2

Mﬂ'
Compromiscs  bilaterales : ,,‘mmem,n‘awa-%m:;
Pert - Ecuador en materia ;om-.ndv'ﬂ!m"cf“ggmh&ﬁb ;
de contaminacién sobre la Tramivs 508 '
cuenca Puyango Tumbes : 2 @ Bt 286
Sefiora 5 g2 s A R D 6
Roclo Casildo Canedo QE‘CI& s 1,

Director de la Oficina General de Cooperacion y Asuntos liiSHagia
Ministerio de Salud
Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencién a los compromisos N°
31, 38, 37 y 38 del Plan de Accién de Macas, en particular los relacionados con
\a contaminacion de las aguas de la cuenca del ro Puyango - Tumbes.

Sobre el particular, el 9 de los corrientes se llevé a cabo en esia
Gangilleria una reunién multisectorial, en la cusl se acordd conformar un Grupo
de Trabajo que tendra como objeto hacer seguimiento a la referida problematica,
asi como eleborar un informe que recoja un diagnéstico Integral de las causas e
impactos de la contarﬁinaciqh en la refarida cuenca, asi como propaner las
medidas correspondientes a ser adapiadas por las autoridades nacionales en
funcion de los Impactos en la calidad del agua y en la salud de las personas.

En dicha reunidn tamblén se acordé convocar a su sector para
conformar el referido Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta que, por el ambito
de sus competencias, concretamente en salud de las personas, se -requiere
contar con sus aportes scbre 8! particular. Para tales efectos, mucho agradeceré
remitir a esta Cancllierfa dicha informacion, a més tardar ef 29 de los corrientes.

Asimismo, a fin de consolidar dichos aportes en una primera version del
informe antes sefialado, agradecerd se sirva disponer la participacién de un
representante de su Sector para una reunién de trabajo el dia 4 de enero de
2017, a las 10:00 a.m en la Sala Plenaria, ubicada en Jr Lampa, n® 545.

Dios guarde a usted, - %
o
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Mgl BLisae Sargeval
Subdifactor de Paises Andinos !
Dhrgccidn de América del Sur
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INFORME N.° 7504-2016/DSA/DIGESA

A . Licenciada Susalen Maria Tang Flores
Directora ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental

Asunto . Interpretacion de resultados de analisis de muestras de agua para consumo
humano, aguas superficiales y subterraneas de 11 distritos de la regién Tumbes
tomadas por la DIRESA Tumbes en noviembre y diciembre de 2015

Referencia: a) OF. RE (DGA-SUD) N° 2-7-B/409
Expediente n.” 64378-2016-DV de 28-12-2016
b) Oficio N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Informe de Ensayo N° 0012-2016
Expediente n.° 1064-2016-DV de 08-01-2016

Fecha . Lima, 29 de diciembre de 2016

1.0 ANTECEDENTES

1.1 Visto el documento de la referencia a), remitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante el cual solicita informacion relacionado con la reunién del 9 de
diciembre de 2016, en la cual se acord6 conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial
para hacer seguimiento a la problematica de la contaminacién de las aguas de la
cuenca Puyango-Tumbes, asi como elaborar un informe que recoja un diagnostico
integral de las causas y efectos, asi como proponer las medidas correspondientes a
ser adoptadas en funcion de los impactos en la calidad del agua y en la salud de las

personas, a continuacion se evalua la calidad del agua para consumo humano de la
region Tumbes.

1.2 Mediante documento de la referencia b), la Direccién Regional de Salud Tumbes

G B remite 71 muestras de aguas subterraneas, superficiales y de consumo humano de
o g L 5 los sistemas de agua potable de los distritos de la region Tumbes para el analisis de
(:‘/ VB N\ metales pesados y arsénico en el marco del Programa de Vigilancia de la Calidad del
f-\ A < Agua para Consumo Humano; asimismo, mediante solicitud de ensayo reporta los
NN R VL parametros pH y cloro residual de las muestras de agua tomadas los dias 11, 16 al

20, 24 al 26 y 27 de noviembre, y 01 al 02 de diciembre de 2015,

1.3 EIl 16-02-2016 se recepciona en el Area de Supervigilancia el informe de ensayo N°
0012-2016 del Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA en el que reporta los
resultados de andlisis de arsénico y metales pesados de 71 muestras de agua
tomadas por la DIRESA Tumbes en 11 distritos de la region Tumbes.

1.4 La Direccion de Salud Ambiental ha realizado la interpretacion de resultados de
andlisis de muestras de agua para consumo humano, aguas superficiales y
subterraneas de 11 distritos de la regién Tumbes tomadas por la DIRESA Tumbes en
noviembre y diciembre de 2015, por lo que se puede apreciar en el presente informe.

= NULEZ 2.0 BASE LEGAL

» Ley N° 26842, Ley General de Salud.
» Ley N° 29712 - Ley que modifica articulos 105, 106 y 122 de la Ley N° 26842 - Ley
General de Salud.

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Decreto Legislativo N° 1161, Ley Organica del Ministerio de Salud.

Decreto Supremo N° 007-2016-SA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Salud.
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Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, promulgada el 30 de marzo de 2009.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, promulgada el 13 de octubre de 2005.

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.

YYNY

3.0 AUTORIDADES COMPETENTES

3.1 El Ministerio de Salud - MINSA a través de la Direccién de Salud Ambiental de la
Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA es el
encargado de “"Formular normas y lineamientos técnico, metodologia, procedimientos,
protocolos y demas vinculados en materia de gestién integral de residuos sélidos
peligrosos y no peligrosos; calidad de agua para el consumo humano, agua de uso

poblacional y recreacional, en el marco de sus competencias;...", inciso b) del articulo
89.- del Reglamento de Organizacién y Funciones del MINSA aprobado por D.S. N°
007-2016-SA.

3.2 La Direccion Regional de Salud - DIRESA realiza la “fiscalizacién sanitaria en los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en su jurisdiccién y de ser

el caso aplicar las sanciones que correspondan” (Arts. 29° y 78° del D.S. N° 031-2010-
SA).

Asimismo, establece medidas preventivas, correctivas y de seguridad, a fin de evitar
que las operaciones y procesos empleados en el sistema de abastecimiento de agua
generen riesgos a la salud de los consumidores. (Inciso 9, articulo 9 del Reglamento de
la Calidad de Agua para consumo humano aprobado por D.S. N° 031-2010-SA -

Competencia de DIRESA y articulo 130° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud -
Medidas de Seguridad).

La Autoridad Nacional del Agua - ANA ejerce de manera exclusiva acciones de
control, supervision, fiscalizaciéon y sancién para asegurar la calidad del agua en sus
fuentes naturales y en la infraestructura hidraulica publica. (Incisc 123.1, articulo 123
del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado por D.S. N° 001-2010-AG).

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS tiene como
funciones normar, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar, dentro del ambito de su
competencia, la prestacién de servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario (art. 5 y 8 del

/,-ga\”u DE} Reglamento de Organizacién y Funciones del SUNASS, aprobado con Resolucién n.°
s 044-2009-SUNASS-CD).

3.5 El Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento - MCVS a través de la
Direccién de Saneamiento es el drgano de linea encargado de proponer los
lineamientos de politica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de

= NUNEZ saneamiento basico. Para dicho propésito elabora diagnésticos periddicos de la

realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestion y la
ejecucion de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de
habitat de la poblacion y facilitando el desarrollo econdémico y social. (Articulo 32° del

Reglamento de Organizacion y Funciones del MVCS, aprobado por D.S. N° 002-2002-
VIVIENDA).

3.6 Los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales son los encargados de velar por la
sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano
(articulo 12 del Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano, aprobado
por D.S. N° 031-2010-SA). Las municipalidades provinciales estan encargadas de
‘Administrar y reglamentar directa o por concesion el servicio de agua potable y
alcantarillado y desague, limpieza publica y tratamiento de residuos solidos, cuando por
economias de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. (Inciso
2.1, articulo 80° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972).
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3.7 Las municipalidades provinciales son responsables de la prestacion de los servicios de
saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacién a
las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la

presente Ley y en su Reglamento. (Articulo 5° de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, Ley N° 26338).

4.0 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El Reglamento de la calidad de agua para consumo humano, aprobado por D.S. N° 031-
2010-SA establece en su articulo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para
consumo humano, siendo estas las siguientes:

1. Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos fisicos,
quimicos, microbiolégicos y parasitolégicos establecidos en el presente Reglamento;

2. Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a
lo normado en el presente Reglamento: (....)

En ese sentido, el control del suministro del agua es una funcion que corresponde realizar
al abastecedor de agua, por lo tanto es responsabilidad de la Empresa Prestadora de

Servicios Aguas de Tumbes S.A. - ATUSA mejorar y/o mantener la calidad del agua que
distribuye a sus usuarios.

5.0 PARAMETROS EVALUADOS

El Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA, con registro INACAL LE-080, presento
el informe de ensayo N° 0012-2016 que contiene el analisis de los parametros siguientes:
arsenico, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo y zinc.

La DIRESA Tumbes reportd los parametros de campo: pH y cloro residual libre (Clr).

6.0 PUNTOS DE MONITOREO

El equipo técnico de la DIRESA Tumbes tomé 71 muestras de agua en las fuentes de
" :Fumq abastecimiento y en la red publica de los distritos de las provincias de Tumbes,
R IREERGT Comandante Villar y Zarumilla. En |a tabla 1 se detallan los puntos de muestreo.

TABLA 1

2
S Cisterna de ugal Papayal Zarumilla | 16-11-2015
5 130 | E-02 | ACH | Pueblo Nuevo grifo familia Cruz Oyola Papayal Zarumilla | 16-11.2016
131 E-03 | ACH | Cisterna de Centro de Salud de Matapalo Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
- 132 E-04 | ACH | Isla Noblecilla grifo familia Portocarrero Moreto Matapalo Zarumilla_| 16-11-2015
F. NUNEZ 133 E-05 | ACH | Leandro Campos grifo familia Jimenez Rea Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
134 E-06 [ ACH | Tutumo, grifo familia Socola Torres Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
135 E-07 | ACH | Loma Saavedra, reservorio calle Principal A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015
136 E-08 | ACH | Papayal grifo familia Lopez Arica Papayal Zarumilla | 17-11-2015
137 E-09 | ACH | La Palma, reservorio apoyado Papayal Zarumilla | 17-11-2015
138 E-10 | ACH | Grifo Puesto de Salud La Paima Papayal Zarumilla | 17-11-2015
139 E-11 | AN Pozo de captacién, Ufia de Gato Papayal Zarumilla || 17-11-2015
140 E-12 | ACH | Grifo fam Lopez Olaya, Una de Gato sector Pantanal Papayal Zarumll_li 17-11-2015
141 E-13 | ACH | Depésito familia Lopez Leon, Cuchareta Baja A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015 (p

142 E-14 | ACH | Deposito familia Benites Olaya, Cuchareta Alta A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015 v/
143 E-15 | AN Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015
144 E-16 | ACH | Depésito familia Camisan Castro. Pocitos A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015
145 E-17 | ACH | Grifo familia Cérdova Yesquén. La Primavera A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015

www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N2 350
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146 E-18 | ACH || Captacion pozo N° 6. Miraflores Zarumilla A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015
147 E-19 | AN Pozo captacion N° 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla Zarumilla ~Zarumilla 18-11-2015
148 E-20 | AN Pozo captacion N° 05, Aguas Verdes A. Verdes Zarumilla_|| 20-11-2015
149 E-21 | ACH || Depdsito familia Rodriguez Ruiz, quebrada Grande _F_'g@yal Zarumilla | 18-11-2015
150 E-22 | ACH | Depésito familia Barreto Sanchez, puerto Pizarro Tumbes Tumbes 18-11-2015
151 E-23 | ACH | Reservorio apoyado de la Angostura P, Hospital Tumbes 11-11-2015
1562 E-24 | AN Captacion del pozo de la Angostura P. Hospital Tumbes 19-11-2015
153 E-256 | ACH | Grifo familia Atoche Balladaes, El Liméon P. Hospital Tumbes 19-11-2015
154 E-26 | AN Captacion de galeria filtrante P. Hospital Tumbes 19-11-20156
155 E-27 | ACH | Depésito familia Zapata Rueda P. Hospital Tumbes 19-11-2015
156 E-28 | AN Captacion galeria Filﬁa‘nte San Juan V. Tumbes 20-11-2015
157 E-29 | ACH | Grifo de familia Perez Rojas = San Juan V. Tumbes 20-11-2015
158 E-30 | AN Captacion pozo tubular J. Lishner Tudela Tumbes Tumbes 20-11-2015
159 E-31 | ACH | Reservorio José Lishner Tudela Tumbes Tumbes 20-11-2015
160 E-32 | ACH | Pozo N° 5 A.H. Sto. Domingo Sabio, Li_shner %, Tumbes Tumbes 20-11-2015
161 E-33 | ACH | Reservorio, A. Araujo Moran, Lishner Tudela _Tumbes Tumbes 20-11-2015
162 E-34 | AN Captacion pozo tubular de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes 20-11-2015
163 E-35 | ACH | Reservorio Puerto Pizarro Tumbes Tumbes 20-11-2015
164 E-36 | AN Captacion pozo tubular proyecto Puyango Tumbes Tumbes 20-11-2015
165 E-37 | ACH | Reservorio apoyado quebrada Fernandez C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
166 E-38 | AN Captacion pozo anillado, q. Fernandez C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
167 E-39 | AN Reservorio de Barrancos, agua sin tratamiento C.de P. Sal C. Villar 24-11-2015

168 E-40 | ACH | Grifo familia Mogollén Morquencho, San Martin 421 C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
169 E-41 | ACH | Grifo fam Cornejo d. Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria | San Jacinto Tumbes 25-11-2015

170 E-42 | ACH | Reservorio de distribucion de Vaqueria San Jacinto | Tumbes 25-11-2015
171 E-43 | AN Fuente de captacion, Vaqueria San Jacinto Tumbes 25-11-2015
172 E-44 | ACH | Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa San Jacinto Tumbes 25-11-2015
173 E-45 | AN Fuente de captacion Rica Playa San Jacinto Tumbes 25-11-2015
174 E-46 | AN Fuente de captacion La Capitana San Jacinto Tumbes 25-11-2015
175 E-47 | ACH | Dep. fam Feijoo Ramirez, San Martin 141 La Capitana | San Jacinto Tumbes 25-11-2015
176 E-48 | ACH | Grifo de familia Barrientos Suncion, Higuerén San Jacinto Tumbes 25-11-2015
177 E-49 | AN Fuente de captacion, Higueron San Jacinto Tumbes 25-11-2015
178 E-50 | ACH | Grifo familia Pardo Tandazo, casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
179 E-51 | ACH | Reservorio de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
~ 180 E-52 | AN Captacion de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
181 E-53 || AN Captadérﬂa_nta de tratamiento La Pefia San Jacinto Tumbes 26-11-2015
182 E-54 | ACH | Reservorio PTAP La Peia San Jacinto Tumbes 26-11-2015
183 E-55 | ACH | Grifo familia Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 Tumbes ;rumbes 26-11-2015
184 E-56 | ACH | Reservorio PTAP El Milagro, Calle J Jimenez s/n Tumbes Tumbes 26-11-2015
185 E-57 | AN Fuente de captacion PTAP El Milagro-Tumbes Tumbes Tumbes 26-11-2015
186 E-58 | AN Captacion pozo de Bigotes P. Hospital Tumbes 27-11-2015
187 E-59 | AN Captacion pozo tubular de Chacritas P. Hospital Tumbes 27-11-2015
188 E-60 | AN Captacion, pozo tubular-Pajaritos C. de P, Sal C. Villar 27-11-2015
189 E-61 | ACH | Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos C. de P. Sal C. Villar 27-11-2015
190 E-62 | AN Captacion, pozo tubular Pocitos A. Verdes Zarumilla | 25-11-2015
191 E-63 | AN Captacién de manantial, Chicama Casitas C. Villar 01-12-2015
192 E-64 | ACH | Reservorio apoyado, Chicama Casitas C. Villar 01-12-2015
193 E-85 | ACH | Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte Casitas C. Villar 01-12-2015
194 E-66 | ACH | Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur Casitas C. Villar 01-12-2015
195 E-67 | AN Captacion, pozo tubular, Cherrelique Casitas C. Villar 01-12-2015
. NURNEZ 196 E-68 | AN Captacion, pozo anillado La Choza Casitas C. Villar 02-12-2015
197 E-69 | ACH | Grifo de Ia familia Ramirez Lopez, Bellavista Casitas C. Villar 02-12-2015
198 E-70 | AN Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte Corrales Tumbes 02-12-2015
199 E-71 | ACH | Cisterna, planta de tratamiento Los Cedros Corrales “Tumbes 02-12-2015

7.0 CONSIDERACIONES PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS

7.1 Agua de reservorio y red publica

Los resultados de las muestras de agua de reservorio y red publica seran comparados

con los LMP del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado
mediante D. S. N° 031-2010-SA.

J.ROJAS
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7.2 Aguas superficiales y subterraneas de captacién

Los resultados de las fuentes de aguas superficiales y subterraneas seran comparados
con los ECA para Agua, mediante D.S. N° 002-2008-MINAM, Categoria 1: Poblacional
y recreacional, Subcategoria A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccién

por encontrarse vigente dicha norma al momento que se tomaron las muestras de
agua.

7.3 Aguas superficiales de captacién de sistemas de tratamiento

Los resultados de las fuentes de aguas superficiales que abastecen a los sistemas de
tratamiento seran comparados con los ECA para Agua, modificado mediante D.S. N°
002-2008-MINAM, Categoria 1: Poblacional y recreacional, Subcategoria A2: Aguas
que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.

8.0 ANALISIS DE RESULTADOS
8.1 Interpretacion de resultados de fuentes de abastecimiento por distrito
8.1.1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccién

8.1.1.1 En 5 muestras tomadas en San Jacinto (E-43, E-45, E-46 E-49 y E-52) los
parametros: arsénico, cadmio, hierro, manganeso y plomo no cumplen con
los ECA - Agua, Categoria 1, Subcategoria A-1; asimismo, en 4 muestras
(E-43, E-46, E-49 y E-52) el pH no cumple con la norma indicada.

8.1.1.2 De 3 muestras tomadas en Tumbes (E-30, E-34 y E-36), el pH de la
muestra de E-36 no cumple con los ECA - Agua, Categoria 1,

Subcategoria A-1; asimismo, en 2 muestras (E-30 y E-36) el hierro no
cumple con la norma mencionada.

8.1.1.3 En una muestra tomada en San Juan de la Virgen (E-28), los metales

pesados plomo, manganeso y hierro no cumplen con los ECA - Agua, Cat.
1, Subc. A-1.

8.1.1.4 De 4 muestras tomadas en Pampas de Hospital (E-24, E-26, E-58 y E-59),

en 2 muestras (E-26 y E-59) el hierro no cumple con el ECA - Agua, Cat.
1, Subc. A-1.

8.1.1.5 De 2 muestras tomadas en Zarumilla (E-18 y E-19), en 1 muestra de E-18
el hierro no cumple con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.
8.1.1.6 En 3 muestras tomadas en Canoas de Punta Sal (E-38, E-39 y E-60), el

pH en la muestra de E-39 y el hierro de E-60 no cumplen con los ECA -
Agua, Cat. 1, Subc. A-1.

8.1.1.7 En 3 muestras tomadas en Aguas Verdes (E-15, E-20 y E-62), el

manganeso en la muestra de E-62 no cumple con los ECA - Agua, Cat. 1,
Subc. A-1.

8.1.1.8 De 3 muestras tomadas en Casitas (E-63, E-67 y E-68), el pH en las
muestras de E-67 y E-68 no cumple con el ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.

8.1.1.9 En 1 muestra tomada en Papayal (E-11), los parametros pH, arsénico,

cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo y zinc cumplen con los
ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.
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8.1.2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

8.1.2.1 En San Jacinto, el punto E-53 (captacién planta de tratamiento de agua
potable - PTAP La Pefia) presenta resultados que no cumplen con los
ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los parametros arsénico (As), cadmio
(Cd), hierro (Fe), Manganeso (Mn) y plomo (Pb).

8.1.2.2 El punto E-57 (captacion PTAP El Milagro - Tumbes) presenta resultados
que no cumplen con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los parametros
arsénico (As), hierro (Fe), Manganeso (Mn) y plomo (Pb).

8.1.2.3 En Corrales, el punto E-70 (captaciéon PTAP Los Cedros) presenta
resultados que no cumplen con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los
parametros arsenico (As), hierro (Fe) y plomo (Pb).

8.2 Interpretacion de resultados de agua para consumo humano por distrito

8.2.1 En 8 muestras tomadas en San Jacinto (E-41, E-42, E-44 E-47, E-48, E-50, E-51
y E-54), los resultados de arsénico no cumplen con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano, D.S. 031-2010-SA; asimismo, los
parametros plomo, hierro y cloro residual en E-44 E-47, E-48, E-50 y E-51; asi
como pH en E-41, E-48, E-50, E-51 y E-54; y, los metales pesados cadmio y
manganeso en E-51 tampoco cumplen con la indicada norma.

8.2.2 En una muestra tomada en Corrales (E-51), los parametros: arsénico y pH no

cumplen con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano.

8.2.3 En una muestra tomada en San Juan de la Virgen (E-29), los parametros:

- arsénico, hierro y manganeso no cumplen con los LMP del Reglamento de
ALRRLE Calidad del Agua para Consumo Humano.

8.2.4 En 7 muestras tomadas en Tumbes (E-22, E-31, E-32 E-33, E-35, E-55 y E-56),
los parametros pH y arsénico en E-55 y E-56 no cumplen con los LMP del

Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; asimismo, el cloro
residual en E-22 no cumple con la mencionada norma.
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s W2
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8.2.5 En 7 muestras tomadas en Papayal (E-01, E-02, E-08 E-09, E-10, E-12 y E-21),
el cloro residual en E-01, E-02 y E-09 no cumple con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano; asimismo, el hierro en E-09 y E-10,
asi como el manganeso en E-10 y E-12 tampoco cumplen con la indicada norma.

8.2.6 En 4 muestras tomadas en Casitas (E-64, E-65, E-66 y E-69), el cloro residual no
cumple con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano; asimismo, el pH en E-89 no cumple con la mencionada norma.

8.2.7 En 4 muestras tomadas en Matapalo (E-03, E-04, E-05 y E-08), el cloro residual
no cumple con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano; asimismo, el hierro en E-06 no cumple con la mencionada norma.

8.2.8 En 5 muestras tomadas en Aguas Verdes (E-07, E-13, E-14, E-16 y E-17), el

cloro residual en E-13, E-14 y E-16 no cumple con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano.

8.2.9 En 3 muestras tomadas en Canoas de Punta Sal (E-37, E-40 y E-61), el cloro

residual no cumple en E-37 y E-61 con los LMP del Reglamento de Calidad del

Agua para Consumo Humano; asimismo, el hierro en E-40 no cumple con la
mencionada norma.
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8.3 Parametros que no cumplen con el ECA Agua - Categoria 1 o D.S. 031-2010-SA
por distrito

En la tabla 2 se resume los parametros que no cumplen con los ECA - Agua y los LMP
del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano.

TABLA 2
1 - al Captacion 1 ECA 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
ey Red publica 7 tMP | 0 0 0 0 0 0 0
Captacion 0 ECA - - - - - - - g & “
2 | Matapalo =g bica 4 tMP |0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aguas Captacion 3 E% 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdes | "Red publica 5 IMP | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | Zorumila |Captacion 2 ECA | 0 : 0 0 0 0 0 0 0
o Red publica 0 MP |- ; . . - . : E ? )
Captacion 4 ECA - 1 0 0 0 0
$ Tumbes e piblics 7 VP 0 0 o | 0 0 0 0
6 Pampas de | Captacion 4 ECA 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Hospital [ Red publica 3 LMP 0 0 0 0 0 | o 0 0
- San Juan Camat:'ibn 1 ECA 0 0 0 0 0 0
de la Virgen | Red publica 1 0 0 0 1 0 0
Camacién 1 0 0 0 0 0
8 | Comales [=RSd pubiica 1 010 10 Jabcdia f o 1o
Captacion 8 0 0 0
8 | SanJacto [Re i pubiica 8 0o 0
10 Canoas de Captacién 3 0 0 0 0 0
Punta Sal Red publica 3 0 0 0 0 0
. Cal:jaclbn 3 0 0 0 0 0 0
) Casitas = ed pibilca ) 0 0 ] o0 0 0 0

9.0 CONCLUSIONES

9.1 En la evaluacién de las muestras de agua tomadas en las fuentes de abastecimiento y
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién o tratamiento convencional, ubicadas en
los distritos de la region Tumbes, se obtuvo los siguientes resultados:

9.1.1 SAN JACINTO

N°® MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
CH%':EAJ’S": CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
- - Lid W
SAN JACINTO ECA’ LOS ECA LMP’ CON LOS LMP
H (4), arsénico (5),
Fuente de P
o H (1), cobre (5), cromo cadmio (5), hierro (5), : ;
abastecimiento P No aplica No aplica
(5) y zinc (5) manganeso (5) y plomo
F. NUNEZ (5 muestras) Lhl i
Fuente de y z
e arsénico, cadmio,
asl?ra:éefgn;’ee?: pH, cobre, cromo y zinc hierro, manganeso y No aplica No aplica
(1 muestra) plomo
pH (5), cloro
: H (3), cloro residual (3), residual (5),
Sistema de il
bl . 9 cadmio (7), cobre, cromo, arsénico (8),
(g'mzlgg:) No apiica Na aplica hierro (3), manganeso (7), cadmio (1), hierro
plomo (3) y zinc (5), manganeso (1)
y plomo (5)
“ECA — CAT. 1 - A1: Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1: Aguas )&
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D.S. N® 002-2008-MINAM. > )
“*“ECA — CAT. 1 - A1: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1:

Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, aprobado mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM
“* LMP: Limites Méximos Permisibles de! Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N® 031-2010-SA
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N°® MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
CONSUMO
HUMANO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
PAMPAS DE ECA* LOS ECA* Lmp* CON LOS LMP**
HOSPITAL
H, arsénico, cadmio,
Fuente de P iy )
i cobre, cromo, hierro (2), hierro (2) y manganeso :
abastecimiento
(@ m?‘ el slr:s) manganeszoi rg) plomoy (2) No aplica No aplica
Sistema de PH, arsénico, cadmio, )
distribucién No aplica No aplica cobre, cromo, hierro, cloro residual y

4 ROJAS

“ ”
de Salud e AT e Afio de la consolidacién del Mar de Grau
9.1.2 TUMBES
N° MUESTRAS P
DE AGUA PARA ARAMETROS
CH%':AS‘&“OO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
ECA* LOS ECA* LMP** CON LOS LMpP**
TUMBES
pH (3), arsénico (3),
Fuente de cadmio (4), cobre (4), pH (1), arsénico (1),
abastecimiento cromo (4), hierro (1), hierro (3), manganeso No aplica No aplica
(4 muestras) manganeso (3), plomo (3) (1) y plomo (1))
y zinc (4)
Fuente de
abastecimiento pH, cadmio, cobre, cromo arsénico, hierro, . .
STAP El Milagro y zinc manganeso y plomo*** No apiica No apiica
(1 muestra)
; pH (5), cloro residual (8),
Sistema de 3 3 pH (2), cloro
Sl " arsénico (5), cadmio, cobre,
distribucion No aplica No aplica cromo, hierro, manganeso, residual (1) y
(7 muestras) plomo y zinc arsénico (2)
*ECA - CAT. 1 — Al: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA

Que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D S
“"ECA - CAT. 1 - A1: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental ~ ECA para Agui
Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional®, aprobado mediant

para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional
. N° 002-2008-MINAM

", Subcategoria A1: Aguas

a, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1:
e el D.S. N* 002-2008-MINAM,

**LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA.

9.1.3 SAN JUAN DE LA VIRGEN

N* MUESTRAS PARAMETROS
DE AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
SAN JUAN DE LA ECA* LOS ECA* LMP** CON LOS LMP**
VIRGEN
Fuente de " " g
/% pH, arsénico, cadmio, hierro, manganeso y .
atﬁsrt:f'er:t'g;m cobre, cromo y zinc plomo No apiica No aplica
Sistema de : : i
S ; . pH, cloro residual, cadmio, arsénico, hierro y
?1'5:':': ::t‘gr; No aplica No spilcs cobre, cromo, plomo y zinc manganeso
*ECA ~ CAT. 1 - A1. Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacicnal’, Subcategoria A1 Aguas

que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”, aprobado mediante el D.S. N° 002

-2008-MINAM.

"* LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad de! Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N°® 031-2010-SA.

9.1.4 CORRALES

i

PARAMETROS
| DE AGUA PARA
CH%"‘:AJ':“‘: CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
. > LMP* CON LOS LMP**
CorE ECA! LOS ECA
Fuente de

N° MUESTRAS

abastecimiento

pH, cadmio, cobre,

arsénico, hierro y

STAP Los Cedros Cromo, manganeso y zinc plomo*™* No apiica No aplica
(1 muestra)
Sistema de cloro residual, cadmio,
distribucién No aplica No aplica cobre, cromo, hierro, pH y arsénico

(1 muestra)

manganeso, plomo y zinc

*ECA -~ CAT. 1 ~ A1; Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Cat
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D.S. N° 002
***ECA - CAT. 1 - A1: Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental —
Aguas que pueden ser polabilizadas con tratamiento convencional®,
** LMP: Limiles Maximos Permisibles del Regiamento de la Calidad

9.1.5 PAMPAS DE HOSPITAL

egoria 1:"Poblacicnal y Recreacional, Subcategoria A1: Aguas
-2008-MINAM

ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1:
aprobado mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM.
del Agua para Consumo Humano aprobade mediante el D.S. N* 031-2010-SA.

(3 muestras)

manganeso (2), plomo y
zinc

manganeso (1)

"ECA - CAT. 1 — A1 Estandares Nacionales de Galidad Ambiental -
que pueden ser potabilizadas can desinfeccion”, aprobado mediante e
**LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad d

www.digesa.minsa.gob.pe
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9.1.6 ZARUMILLA

N° MUESTRAS RAMETROS
DE AGUA PARA e
CH%’:ASSNM‘;’ CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
- » Lad Ll
ZARUMILLA ECA LOS ECA LMP CON LOS LMP
Fuente de pH, arsénico, cadmio,
abastecimiento cobre, cromo, hierro (1), hierro (1) No aplica No aplica
(2 muestras) manganeso, plomo y zinc
Sistema de & No se tomaron
distribucién No aplica No aplica No se tomaron muestras miliestras
*ECA ~ CAT. 1 - A1: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental ~ ECA para Agua, Categoria 1:"Pcblacional y Recreacional’, Subcategoria A1: Aguas

que pueden ser potabilizadas con desinfeccion®, aprobado mediante el D.S. N°® 002-2008-MINAM.
** LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA.

9.1.7 CANOAS DE PUNTA SAL

N* MUESTRAS PARAMETRO
DE AGUA PARA §
CONSUMO
HUMANO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
CANOAS DE ECA* LOS ECA* LMP** CON LOS LMP*
PUNTA SAL
pH (2), arsénico, cadmio,
Fuente de 2
: cobre, cromo, hierro (2), pH (1), hierro (1) y g :
abastecimiento No aplica No aplica
(3 muestras) manganesz rfg) plomo y manganeso (1)
; pH, cloro residual (1),
Sistema de s . ’
s U i : arsénico, cadmio, cobre, cloro residual (2
distribucion No aplica No aplica cromo, hierro (2), hierro (1 )( o
(3 muestras) manganeso, plomo y zinc

“ECA - CAT. 1 - A1. Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1: Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”, aprobado mediante el D.S. N* 002-2008-MINAM.
" LMP: Limites Maximos Permisibles de! Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA

9.1.8 AGUAS VERDES

N° MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
S c&r:nsxxg CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
i - - il 13
7 GUEVARA AGUAS VERDES R LOS ECA LMP CON LOS LMP
pH, arsénico, cadmio,
ab:lsileer;li;?eenlo m‘:‘:‘b:":;gn("zo)' r;z';:‘oé manganeso (1) No aplica No aplica
(3 muestras) 9 zinc ¥ Y
i H, cloro residual (2),
Sistema de p X
distribucién No aplica No aplica cfgf:;'ﬁ?gﬁgdﬂfﬁ gC:r?égb cloro residual (3)
(5 muestras) ; plomo'y zinc '
*ECA — CAT. 1 - A1. Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categorfa 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1 Aguas

que pueden ser potabilizadas con desinfeccién®, aprobado mediante el D.S. N* 002-2008-MINAM.
** LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediants el D.S. N* 031-2010-SA.

9.1.9 CASITAS

N° MUESTRAS
DE AGUA PARA
CONSUMO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN

HUMANO - . e .
CASITAS ECA LOS ECA LMP CON LOS LMP

pH, arsénico, cadmio,

Fuente de

abastecimiento gote, 2 ‘ hllerro, manganeso (1) No aplica No aplica
(3 muestras) manganeso (2), plomoy

PARAMETROS

zinc
H, cloro residual (2),
Sistema de Szt
distribucion No aplica No aplica cf;;é;'z?é::d::l:ﬁ;::e":b cloro residual (3) ), !
(5 muestras) plomo y zinc &

*ECA - CAT. 1 - A1: Eslandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1: Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”’, aprobado mediante el D.S. N* 002-2008-MINAM.
** LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA.

J. ROJAS
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9.1.10 PAPAYAL

N° MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
CH%'::'I:":": CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
PAPAYAL ECA LOS ECA LMP CON LOS LmP
Fuente de pH, arsénico, cadmio,
abaslecimiento cobre, cromo, hierro, - No aplica No aplica
(1 muestra) manganeso, plomo y zinc
pH, cloro residual (4),
Sistema de arsénico, cadmio, cobre, cloro residual (3),
distribucién No aplica No aplica cromo, hierro (5), hierro (2) y
(7 muestras) manganeso (5), plomo y manganeso (2)
Zinc

“ECA - CAT. 1~ A1 Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Calegoria 1. Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1 Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”, aprobado mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM,

“* LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA

9.1.11 MATAPALO

N°* MUESTRAS

DE AGUA PARA PARAMETROS
oo CUMPLENCONLOS | NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
PAPAYAL ECA LOS ECA' LMP CON LOS LMP
Fuente de : :

abastecimiento No se tomé muestra No se tomé muestra No aplica No aplica

Sistema de pH, arsénico, cadmio,
distribucion ‘ No aplica No aplica cobre, cromo, hierro (3), °‘°;?;rerg"(’1“;" ¥
(4 muestras) | manganeso. plomo y zinc

*ECA - CAT. 1 - At: Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental - ECA para Agua, Categoria 1. Poblacional y Recreacional’,
Que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D.S. N* 002-2008-MINAM
** LMP: Limites Maximos Permisibles dal Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA

10.0 RECOMENDACIONES

Subcategoria A1: Aguas

10.1 La DIRESA Tumbes debera remitir el presente informe a la Empresa Prestadora
de Servicios - EPS Aguas de Tumbes S.A. para que de acuerdo a sus funciones y
competencias adopte las medidas que le corresponden, debiendo informar lo
actuado; asimismo, la DIRESA Tumbes debera remitir a la DIGESA informacion
complementaria de los sistemas de abastecimiento de agua de cada distrito y sus

puntos de muestreo, parametros de campo, georreferenciacion y fuentes de
abastecimiento.

10.2 La DIRESA Tumbes debera efectuar las acciones de vigilancia y fiscalizacién de la
calidad del agua para consumo humano que abastece la EPS Aguas de Tumbes
S. A en la region Tumbes, con la finalidad de verificar si vienen realizando las
mejoras de proceso de potabilizacion del agua, que garanticen que el agua que

abastece a la poblacién cumpla con lo establecido en el Reglamento de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

//\"axéﬁs\é\ 10.3 DIRESA Tumbes debera ejecutar las acciones si uientes:
if ° 10.3.1 Requerir a la Empresa Prestadora de Servicios - EPS Aguas de Tumbes
2\;%0“5‘,;24,:"\3 S.A. las acciones realizadas para el cumplimiento de los limites maximos
e permisibles - LMP del agua suministrada a la poblacién contenidas en el
”m; Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

10.3.2 Comunicar a la Empresa Prestadora de Servicios - EPS Aguas de Tumbes
S.A. que en el marco de lo dispuesto en el articulo 64° del Decreto
Supremo 031-2010-SA que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano, los parametros arsénico, cadmio, hierro,
manganeso, plomo, cloro residual y pH (segin corresponda) se
incorporaran como parametros adicionales de control obligatorio (PACO),
debiendo la citada empresa remitir semanalmente los resultados de dichos
controles a la DIRESA Tumbes; asimismo, ejecutar acciones de medidas

2. ROJAS correctivas de su responsabilidad

www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N2 350
www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Pert
Central Telefénica (511) 631-4430
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10.3 Remitir una copia del presente informe a la Oficina General de Cooperacion y
Asuntos Internacionales - OGCAI del Ministerio de Salud para conocimiento y fines

pertinentes, en atencion al Memorandum circular N.° 043-2016-OGCAI/MINSA
(Expediente MINSA N.° 16-118421-003).

11.0 ANEXOS

11.1 Primera ficha y graficos de 24 resultados de analisis de muestras de agua de
sistemas de abastecimiento de agua de Tumbes - 11 y 16 al 19 de noviembre de
2015 (Del 01° al 24°).

11.2 Segunda ficha y graficos de 24 resultados de andlisis de muestras de agua de
sistemas de abastecimiento de agua de Tumbes - 19, 20, 24 y 25 de noviembre y
01 al 02 de diciembre de 2015 (Del 25° al 48°).

11.3 Tercera ficha y graficos de 23 resultados de andlisis de muestras de agua de
sistemas de abastecimiento de agua de Tumbes - 25, 26 y 27 de noviembre y 01
al 02 de diciembre de 2015 (Del 49° al 71°).

11.4 Tabla de resultados de analisis de agua para consumo humano regién Tumbes
(71 muestras).

Atentamente,
(/
" Jaime Marino Rojas Ramos | Ing. Fredi Nufiez Hilario
DSA-DIGESA C.I.P. 93945
DSA-DIGESA

B D NP

Ing. Francisco Guevara Robles
C.1.P. 30943
Area de Supervigilancia
DSA/DIGESA

www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N2 350
www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Per(
Central Telefdnica (511) 631-4430
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Origen Subterraneo i m .o m Caudal méximo
- FUENTES DE AGUA Y RED PUBLICA DE REGION TUMBE
Ubicacion Regién Tumbes Caudal minimo
ECA - AGUA CAT. 1 -SUBC. A2-LMP D.S. 031-2010-SA
Extension Caudal promedio
CALIDAD SANITARIA (01) Tibutaras
EVALUACION SANITARIA 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2015 A 2
Parametro| PH X Cir ce |Tub | Cr S0, | NOJ Al As Cd Cu Cr Fe Hg Mn Pb | Sb Se Zn | C.tot C. term.
m«nﬂ.ﬂ? = °C | mgA |uSiem | UNT | moi | mgi | mgi | mgft | mgd | mgl | mgl mol | i mol | mol | mgil | mgl mgl. | NMP/dL | NMP/dL
LEYENDA: e bl — | 1500 | 50 | 250 | 250 | 443 | 020 | 0010 | 0,003 20 0,050 | 030 | 0,001 0,10 | 0010 | 0,006 | 0,010 30 50 0
pH : Potencial de Hidrogeno | EM 7 [ ST - - o - - | <ooo010] <0001 | 0011 | 0018 | 0081 - 0075 | <0,010 - 3 AL N SN S [ )
T: Temperatura E-15 70 - | oo =, [0, - - - 00043 | <0001 | 0009 | 0010 | 0,048 - | oo0es | <0010 - - | o0 - -
ClIr : Cloro residual E-18 70 - 16 S| (R TR B [ [ 0,0034 | <0001 | 0,022 | <0,010 - 0,040 | <0,010 - - 0,034 - ]
c. e. : Conductividad especifica _ E19_ 70 - 12 - - - - - - <0,0010 | <0001 | 0,011 | <0010 | 0081 | - | 0029 | <0010 - - 0,010 - -
Turb : Turbidez E-20 70 | - 20 - - - - - - <0,0010 | <0001 | 0011 | <0010 | 0115 | - 0034 | <0010 | - - 0,017 - ad . i
CrI': Clorures E-24 7.0 - 0,0 - - - - - <0,0010 | <0,001 | 0,014 | <0010 | 0,100 - 0,004 | <0,010 - - 0,007 - -
= LMP Calidad Agua
S0,” : Sulfatos 6585 [ - 050 | 1500 | 50 | 260 | 250 50 020 | o010 | 0,003 2,0 0,050 | 030 | 0,001 0,40 | 0,010 | 0,020 | 0,010 3,0 <18 <1,8
____Potable
NO- " : Nitratos E01 7.0 - - = 2 3 - - 0,0022 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,061 - 0,103 | <0,0020 - 0,088 o
Al Alumninio R 70 - e | T (e - - | <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,098 - <0,040 | <0,0020| - - | o004 R [
Cd : Cadmio E03 65 | - - - - . - - 0,0037 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0251 | - | 0216 [<00020] - - <0,040 - -
Cu: Cobre E04 6.5 - - - - - - - <0.0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0073 | - | <0,040 | <0,0020 - - | <0040 - -
Cr: Cromo | E05 [ %e ) = - - - - - - <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0085 | - | <0,040 | <0.0020] - - | o082 - i
Fe: Hierro E-06 7 T T - = Z N (B 0,0037 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 - | <0040 [<00020] - | - <0,040 - -
Hg : Mercurio E-07 65 | - (- ] - - - - | 00032 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020| 0087 | - | 0048 |<00020] - - | <0p40 - =
Mn : Manganeso __E-D8 | 70 - 1.2 R = o] e - | 00021 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,097 - <0,040 | <0,0020 £ <0,040 ]
Pb: Plomo _EO0S | 70 = - (S FSC. [ S -] 0.0017 | <0001 | 0009 | 0023 3 0101} <0010 2 £ 0.004 e =
Sb : Antimonio | E10 70| - 08 | - - 1 - - = - <0,0010 | <0,001 | 0020 | 0,025 - <0010 | - - 0,045 - -
Se : Selenio _ E12 20 = 1,0 - - - | [ - 0,0024 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 [ 0,174 | - <0,0020 - - <0,040 - 25|
Zn: Zinc E13 Br | = = % = Z = -] 00033 | 00003 | <0.040 | <00020{ 0073 { - | 0366 |<0,0020 z > 0040 ) - § -
C. tot. : Coliformes totales E-14 I o R IS - | 00023 | 0,0003 | <0,040 | <0,0020 | 0,056 - <0,040 | 0,0061 -1 - _ <0,040 - -
C. term. : Coliformes termotolerantes E-16 68 - - - - - | - ] 00067 |<00002] <0040 | <0,0020 | 0,059 | - 0,051 | <0,0020 - 1 - ] <0040 | WO
Categoria ._‘. Poblacional y recreacional. - E-17 7.0 =] 2 = = 00017 | <0.0002 | <0,040 | <00020 | 0114 | - | <0040 |<00020] - | - <0,040 - %
Subcategoria: A-1 Aguas que pueden | E21 70 | : 2 z = - 0,0078 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,178 - | <0040 | <0,0020] - = <0040 | - -
ser potabilizadas con desinfeccion E22 | 70 T T T - | - | 00076 | <0,0002| <0,040 | <0,0020| 0093 | - | <0.040 | 0,003 = =i 0040} - SEEGE
D. 8. N* 031-2010-SA: Reglamento de la E-23 7.0 - : 2 g - | <0010 <0001 | 0008 | <0010 | 0.252 - 0022 | <0010 | - : 0,013 2 z
Calidad del Agua para Consumo Humano
LMP : Limite maximo permisible < __No detectados a valores menores Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-18 noviembre 2015

Registrado por: JMRR 28/12/2016
DIGESA

150, 5

No supera el LMP del D.S. N° 031-2010-SA o ECA - Agua
Supera el LMP del D.S. N° 031-2010-SA o ECA - Agua

ACH : Agua para uso y consumo humano

Envio muestras: Oficio N* 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Andlisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 129 al 152
AN : Agua natural

Exp. N° 1064-2016-DV de 08-01-2016

Caéd.
Lab.
129
130
131
132
133
134
135

Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

136 E-08: ACH. Papayal grifo familia Lopez Arica. Papayal / Zarumilla

E-01 ACH. Cisterna de Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilia
E-02. ACH. Pueblo Nuevo grifo familia Cruz Oyola Papayal f Zarumilla
E-03: ACH. Cisterna de Centro de Salud de Matapalo Matapalo | Zarumilla
E-04: ACH Isla Noblecilla, grifo fam Portocarrero Moreto. Matapalo/Zarumiila
E-05: ACH. Leandro Campos grifo familia Jimenez Rea. Matapalo / Zarumilia
E-06: ACH. Tutumo, grifo familia Socola Torres Matapalo / Zarumilia
E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle PrincipalAguas Verdes/Zarumilia

Céd.
Lab.
137
138
139
140
141
142
143
144

LEYENDA

Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

E-09. ACH. La Palma, reserverio apoyado / Papayal / Zarumilla
E-10. ACH. Grifo Puesto de Salud La Paima / Papayal / Zarumilla
E-11. AN Pozo de captacion, Unia de Gato / Papayal / Zarumilla
E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Una de Gato sector Pantanal/Papayal/Zarumilla
E-13: ACH Depésito fam Lopez Leon, Cuchareta Baja / Aguas Verdes / Zarumilla
E-14: ACH. Depdsito fam Benites Olaya, Cuchareta Alta/Aguas Verdes/Zarumilla
E-15 AN. Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta /Aguas Verdes / Zarumilla
E-16. ACH. Depésito familia Camisan Castro. Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

Céd.
Lab.
145
146
147
148
149
150
151
152

Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

E-17. ACH. Grifo fam Cérdova Yesquén. La Primavera / Aguas Verdes / Zarumilla
E-18 AN. Captacion pozo N° 6. Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumilla
E-19 AN. Pozo captacion N* 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla
E-20. AN. Pozo captacion N* 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla

E-21: ACH Depésita fam Rodriguez Ruiz, quebrada Grande / Papayal / Zarumilla
E-22 ACH. Depdsito fam Barreto Sanchez, Puerlo Pizarro / Tumbes / Tumbes
E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes
E-24° AN.Captacion del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2015

pH
10
i
9 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
8
-3
7 : - -
Lo ! oy ! 5 e = 3 -
6] | Eda Abua cht1ja1 B i M. [ A g LMFD.§. 031-R014-SA
. z : i [ s B o » = X o -
5B R e ot te 78 D ) i 2 pite 548 B 5 ;
M EB6 B EW B0 Ex E01  ER 603 E0  E0S  Ece E07  E-08  E09  E10 E12 E13  E14  E16  E17  E21 | E22 | E23
Estacion
. e . 5 o L —
Estacion | E-11 | E75 | E-18 | E10 | £E20 | £24 | £07 T E02 E0s | E04 | EOS | ED6 | EO7 | E08 | E00 | E10 | E12 ] BB | B4 | EB T E7 T &5 E-22 | E-23
pH 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 6,6 7.0 7,0 7.0 7.0 6.7 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0
CLORO RESIDUAL ‘_
25 _
k M |
|
315 |
“ rm. 1,0 T i = _
. y [] o & )
™5 T Uﬂ\ _
€5 1 o 3 . - g w..; o o= _
. & : | LmPDs. oﬁ._n,mwm.mﬂ_wﬁ _
00 . 8 [ o | : . e = A | _
| E15  E18  E-19 €24 B0 E® B3 EM EG6 E0B EO? E EM B0 B2 | BB EM | B E17  E21 E22  E23
w Estacién .
g |
[Esacén T €471 [ E18 T £ T 75 E20 | E24 | E01 | E02 [ E-03 | E0a | E05 | E06 | E07 | E08 | E05 T E70 E-12 | E-13 | E14 | E-16 | E-17 | E21 | £22 | E23
Limog | 1.0 0.0 1.6 1.2 2.0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 05 12 0,0 0.8 1.0 0,0 0,0 0,0 1.6 12 0,0 0,0
LEYENDA:
v

E-01: ACH. Cisterna del Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilla
E-02: ACH. Pueblo Nuevo grifo fam. Cruz Oyola. Papayal / Zarumilla

E-03: ACH. Cisterna del C. de Salud de Matapalo. Matapalo / Zarumilla

E-04: ACH. Isla Noblecilla, grifo fam. Portocarrero Moreto. Matapalo / Zarumilla
E-05: ACH. Leandro Campos grifo fam. Jimenez Rea. Matapalo / Zarumilla
E-06: ACH. Tutumo, grifo fam. Socola Torres. Matapalo / Zarumilla

E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle Principal /Aguas Verdes / Zarumilla
E-08: ACH. Papayal Grifo familia Lopez Arica. Papayal / Zzrumilla

E-09: ACH. La Palma, reservorio apoyado /Papayal / Zarumilla

E-10: ACH. Grifo Puesto de Salud La Paima /Papayal / Zarumilla

E-11: AN. Pozo de captacién Udia de Gato IPapayal / Zarumilla

E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Ufia de Galo, seclor Pantanal /Papayal / Zarumilla

E-13: ACH. Depésito fam. Lopez Leon, Cuchareta Baja/ Aguas Verdes / Zarumilla
E-14: ACH. Depésito fam. Benites Olaya, Cuchareta Alta / Aguas Verdes / Zarumilla
E-15: AN. Captacién pozo tubular, Cuchareta Alta fAguas Verdes / Zarumilla

E-16: ACH. Depésito fam. Camisan Castro, Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla
E-17: ACH. Grifo fam. Cérdova Yesquén, La Prnmavera / Aguas Verdes / Zarumilla
E-18. AN. Fuente captacién pozo N° 6 Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumill
E-19: AN. Pozo captacién N* 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla
E-20: AN. Pozo caplacién N° 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla

E-21: ACH. Depésito fam. Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande / Papayal / Zarumilla
E-22: ACH. Depésito familia Barreto Sanchez, Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

a

E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

E-24: AN, Captacion del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

Andlisis metales: Informe de Ensayo N° 0012-2016 - Cadigos 129 al 152

Decrelo Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccién

Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2016

ARSENICO i
0,025
0,020
moéu
£E ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
M 0,010
0,005
s K
E-11 E-15 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
Estacion
L -
[Estacign | E-11 E-15 | E-18 | E-19 | E-20 | E-24 | E-01 =02 | E03 | E-04 | E05 | E-06 [ E-O07 | E08 | E00 | E10 | €42 | E13 | E14 | Ed6 | E17 E-21 E-22 | E-23 |
[As [mg/L] [<0.0010] 0,0043 | 0,0034 | <0.0010 <0,0010{<0,0010] 0,0022 [ <0,0010] 0,0037 | <0,0010] <0,0010| 0,0037 | 0,0032 0,0021 ] 0.0017 | <0,0010f 0,0024 | 0,0033 | 0,0023 | 0,0067 | 0,0017 | 0,0078 | 0,0076 | <0,0010
ﬁ CADMIO 14
_b 0,008
0,005
~ 0,004
3 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
E 0003
b
© 0,002
0,001
0,000 > =3 == .
E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-08 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
Estacién
Cr s Mo iiiiiirmrame S P = o o Ik - ! o - e
Estacion | E-11 E-15 | E18 | E-19 | E20 | E-24 | E-01 E02 | E03 | E04 | E-05 | E06 | EO7 | E08 | E09 | E10 | B2 | E13 | E14 | E76 E-17 | E-21 E-22 | E-23
Cd[mg/L] | <0.001 [ <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 <0,001 | <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002| <0,0002| <0,007 <0,001 | <0,0002] 0,0003 | 0,0003 | <0,0002| <0,0002] <0,0002| <0,0002| <0,001
LEYENDA:
v

E-01: ACH. Cisterna del Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilla
E-02: ACH. Pueblo Nuevo grifo fam. Cruz Oyola. Papayal / Zarumilla

E-03: ACH. Cisterna del C. de Salud de Matapalo. Matapalo / Zarumilla

E-04: ACH. Isla Noblecilla, grifo fam. Portocarrero Moreto. Matapalo / Zarumilla
E-05: ACH. Leandro Campes grifo fam. Jimenez Rea. Matapalo / Zarumilla
E-06: ACH. Tutumo, grifo fam. Socola Torres. Matapalo / Zarumilla

E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle Principal /Aguas Verdes / Zarumilla
E-08: ACH. Papayal Grifo familia Lopez Arica. Papayal / Zarumilla

E-08: ACH. La Palma, reservorio apoyado /Papayal / Zarumilla

E-10: ACH. Grifo Puesto de Salud La Palma /Papayal / Zarumilla

E-11: AN. Pozo de caplacion Ufia de Gato /Papayal / Zarumilla

E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Una de Gato, sector Pantanal /Papayal / Zarumilla
E-13: ACH. Depésitc fam. Lopez Leon, Cuchareta Baja / Aguas Verdes / Zarumilla
E-14: ACH. Depésito fam. Benites Olaya, Cuchareta Alta / Aguas Verdes / Zarumilla
E-15: AN. Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta /Aguas Verdes / Zarumilla

E-16: ACH. Depésito fam. Camisan Castro, Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-17: ACH. Grifo fam. Cérdova Yesquén, La Primavera / Aguas Verdes / Zarumilla
E-18: AN. Fuente captacion pozo N* 6 Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumilla
E-19: AN. Pozo captacion N° 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla

E-20: AN. Pozo captacion N° 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla

E-21: ACH. Depgsilo fam. Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande / Papayal / Zarumilla
E-22: ACH. Depésito familia Barreto Sanchez, Puerto Pizamo / Tumbes / Tumbes

E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

E-24: AN. Captacion del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N°* 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

Analisis metales: Informe de Ensayo N° 0012-2016 - Codigos 129 al 152

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N* 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2016

— == —_— —- - — Sl AL e e T - e 15
COBRE _
4
3
) ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
E 2
=
o
1
0
E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
Estaciéon
|Estacon | E-11 | E-15 T E18 | E-19 | E20 | 24 | E01 | E02 | €03 ] E04 | E05 | Eo6 [ Eo7 T E08 T E05 T 535 E-12 | E-13 | E-14 | E-16 | E-17 | E-21 | E-22 | E-23
<0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,009 | 0,020 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,008

[Culmg/L] | 0,011 | 0,009 | 0,022 0,011 | 0,011 | 0,014 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040

E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09
Estacién ,
|

CROMO
_ 0,20
|
~_ 015
z |
2 W
E 010 ‘
| «© ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
, 0,05
N 0,00 =] = s [] .
| E-12 £-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E22 E23

|Estacién | E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
|Cr Img/L] | 0,019 | 0,010 | <0,010 <0.010 | <0.010 | <0,010 | <0,0020( <0,0020]<0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,0020] <0,0020 <0,0020| 0,023 | 0,025 [<0,0020]<0,0020{ <0,0020] <0,0020[ <0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,010

LEYENDA:

v
E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes
E-24: AN. Captacién del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes
Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015
Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Ufia de Gato, sector Pantanal /Papayal / Zarumilla
E-13: ACH. Depésito fam. Lopez Leon, Cuchareta Baja / Aguas Verdes / Zarumilla
E-14: ACH. Depésito fam. Benites Olaya, Cuchareta Alla / Aguas Verdes / Zarumilla
E-15: AN. Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta JAguas Verdes / Zarumilla

E-16: ACH. Depésito fam. Camisan Castro, Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla Anilisis metales: Informe de Ensayo N° 0012-2016 - Codigos 129 al 152

E-17: ACH. Grifo fam. Cérdova Yesqueén, La Primavera / Aguas Verdes / Zarumilla Decreto Supremo N* 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
E-18: AN. Fuente captacion pozo N° 6 Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumilla biental para Agua - ECA Agua

E-19: AN. Pozo captacion N® 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla Categoria 1: Poblacional y recreacional

E-20: AN. Pozo captacion N° 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

E-21: ACH. Depésito fam. Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande / Papayal / Zarumilla Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad de! Agua

E-22: ACH. Depésito familia Barreto Sanchez, Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016

E-01: ACH. Cisterna del Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilla
E-02: ACH. Pueblo Nuevo grifo fam. Cruz Oyola. Papayal / Zarumilla

E-03: ACH. Cisterna del C. de Salud de Matapalo. Matapalo / Zarumilla

E-04: ACH. Isla Noblecilla, grifo fam. Portocarrero Moreto. Matapalo / Zarumilla
E-05: ACH. Leandro Campos grifo fam. Jimenez Rea. Matapalo / Zarumilla
E-06: ACH. Tutumo, grifo fam. Socola Torres, Matapalo / Zarumilla

E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle Principal /Aguas Verdes / Zarumilla
E-08: ACH. Papayal Grifo familia Lopez Arica. Papayal / Zarumilla

E-09: ACH. La Palma, reservorio apoyado /Papayal / Zarumilla

E-10: ACH. Grifo Puesto de Salud La Palma /Papayal / Zarumilla

E-11: AN. Pozo de captacion Udia de Gato /Papayal / Zarumilla
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2016

HIERRO

————— e — e -

bua Cat 1-A1 — LMP D.S. 031201p-sA

EGA A

o]

J c=ea | e | o |
E-13 E-14 E-16

E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09
Estacién

E-17 E-21 E-22 E-23

E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23

Estacion | E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 | E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09
0,178 | 0,093 | 0,252

E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08
Estacién

Fe(mg/t] 00810048 | 0.5% | 5,087 0.115 | 0,100 | 0,067 | 0,088 | 0.257 15073 0.085 | 0,484 | 0,087 [ 0,097 | 0.308 | 175 1077 0,073 70,056 | 0,059 | 0,114
T S N e . e R |
| MANGANESO
\ 08
\ 06 ““ [
- |
| 3 f |
| 2o LMP D.S. 031 51p-SA L ;
| & ; ik * h
_ 02 ECA Agua Cat 1-A1 = o e ~
0.0 || =3 — = _Ul_ 5 ¢ /3 ok : . m. == FIJ[.N V
€0 EW B2 E18 EM B B | £z E2 23 h_
|

E-10 E-12 E-13 E-14 E-18 E-17 E-21 E-22 E-23
0,483 | 0,417 | 0,366 <0.040 | 0,051 | <0,040 | <0,040 <0,040 | 0,022

Estacion [ E-11 E-15 E-18 | E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09
Mn [mo/L]] 0,075 0,066 | 0,040 | 0,029 0.034 | 0,004 | 0,103 <0,040 | 0,216 | <0,040 <0,040 [ <0,040 [ 0,048 <0,040 | 0,101

LEYENDA:
¥

E-01: ACH. Cisterna del Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilla E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Uia de Gato, sector Pantanal /Papayal / Zarumilla E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

E-02: ACH. Pueblo Nuevo grifo fam. Cruz Oyola. Papayal / Zarumilla E-13: ACH. Deposito fam. Lopez Leon, Cuchareta Baja / Aguas Verdes / Zarumilla E-24: AN. Captacion del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

E-03: ACH. Cistemna del C. de Salud de Matapalo. Matapalo / Zarumilla E-14: ACH. Depésito fam. Beniles Olaya, Cuchareta Alta / Aguas Verdes / Zarumilla Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

E-04: ACH. Isla Noblecilla, grifo fam Portocarrero Moreto, Matapalo / Zarumilla E-15; AN. Caplacion pozo tubular. Cuchareta Alta /Aguas Verdes / Zarumilla Envio muestras: Of. N® 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

E-05: ACH. Leandro Campos grifo fam. Jimenez Rea, Matapalo / Zarumilla E-16: ACH. Depésito fam. Camisan Castro, Pocitos ! Aguas Verdes / Zarumilla Anilisis metales: Informe de Ensayo N°® 0012-2016 - Caédigos 129 al 152

E-06: ACH. Tutumo, grifo fam. Socola Torres, Matapalo / Zarumillz E-17: ACH. Grifo fam, Cérdova Yesquén, La Primavera / Aguas Verdes / Zarumilla Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle Principal /Aguas Verdes ! Zarumilla E-18: AN. Fuente captacién pozo N* 6 Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumilla biental para Agua - ECA Agua

E-08: ACH. Papayal Grifo familia Lopez Arica. Papayal / Zarumilla E-19: AN. Pozo captacion N° 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla Categoria 1: Poblacional y recreacional

E-09: ACH. La Palma, reservorio apoyado /Papayal / Zarumilla E-20: AN. Pozo captacién N° 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser polabilizadas con desinfeccién

E-10: ACH. Grifo Puesto de Salud La Paima /Papayal | Zarumilla E-21: ACH. Depasito fam. Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande / Papayal / Zarumilla Decreto Supremo N* 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

E-11: AN. Pozo de caplacion Una de Gato /Papayal / Zarumilla E-22: ACH. Depésito familia Barreto Sanchez, Puerto Pizamo / Tumbes / Tumbes para Consumo Humano. LMP : Limite maxime permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016 ‘_
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 11-16-17-18-19 NOVIEMBRE 2016

ﬁ PLOMO
0,05 =ERr
0,04
2 o003
o
E
a 002
& ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
0,01
i ; ‘ B foe)
E-11 E-15 E-18 E-18 E-20 E-24 E-O1 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
Estacion
[Estacon [ £ | E5 [ E18 | E15 | E20 [ E24 | Eo1 | Eoz | £05 [ €07 [ E05 T o6 T 07 E-08 | E09 | E-10 | E12 | €13 | E14 | E-16 | E-17 | E-21 | E-22 | E-23
[Pb [mg/L] | <0.010 | <0,010]7<0,010 | <0.010 | <0.010 | <0,010 | <0,0020] <0,0020] <0,0020] <0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,0020] <0,0020| <0.010 | <0,070 | <0,0020] <0,0020] 0,0087 | <0,0020] <0,0020] <0,0020] 0,0025 | <0,010
_ ZINC
L,
|
__ .
T ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
-
% E,
E
= 2
| " |
! 1 |
|
_ 5 _— ) -
E-11 E-15 E-18 E-19 E-20 E-24 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-08 E-10 E-12 E-13 E-14 E-16 E-17 E-21 E-22 E-23
Estacién
i — HEIC Ry 2 mras st L —
Estacion | E-11 | E-15 | E-18 | E19 | E-20 | E-24 | E-01 | E02 | E03 | £04 | E05 | E-06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E12 | E13 | €14 | E16 | 17 | £21 | E22 | E23
Zn[mg/L]] 0009 | 0,093 | 0,034 | 0,010 | 0,017 | 0,007 | 0,088 | 0,048 | <0,040 | <0,040 | 0,062 | <0,040 | <0.040 | <0,040 | 0,004 | 0,045 | <0.040 | <0,040 | <0.040 | <0040 | <0.040 | <0,040 | <0,040 | 0,013
LEYENDA:
v

E-01: ACH. Cisterna del Puesto de Salud de Lechugal. Papayal / Zarumilla
E-02: ACH. Pueblo Nuevo grifo fam. Cruz Oyola. Papayal / Zarumilla
E-03: ACH. Cistemna del C. de Salud de Matapalo. Matapalo / Zarumilla
E-04: ACH. Isla Noblecilla, grifo fam. Portocarrero Moreto. Malapalo / Zarumilla
E-05: ACH. Leandro Campos grifo fam. Jimenez Rea. Matapalo / Zarumilia
E-06: ACH. Tutumo, grifo fam. Socola Torres. Matapalo / Zarumilla

E-07: ACH. Loma Saavedra, reservorio calle Principal /Aguas Verdes / Zarumilla
E-08: ACH. Papayal Grifo familia Lopez Arica. Papayal | Zarumilla
E-09: ACH. La Palma, reservorio apoyado /Papayal / Zarumilla
E-10: ACH. Grifo Puesto de Salud La Palma /Papayal / Zarumilla
E-11: AN. Pozo de captacién Ufia de Gato /Papayal / Zarumilia

E-12: ACH. Grifo fam Lopez Olaya, Uia de Gato, sector Pantanal /Papayal / Zarumilla
E-13: ACH. Depésito fam. Lopez Leon, Cuchareta Baja / Aguas Verdes / Zarumilla
E-14: ACH. Depasito fam. Benites Olaya, Cuchareta Alta / Aguas Verdes / Zarumilla
E-15: AN. Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta /Aguas Verdes / Zarumilla

E-16: ACH. Depésito fam. Camisan Castro, Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-17: ACH. Grifo fam. Cérdova Yesquén, La Primavera / Aguas Verdes / Zarumilla
E-18: AN. Fuente captacion pozo N° 6 Miraflores Zarumilla /Aguas Verdes / Zarumilla biental para Agua - ECA Agua

E-18: AN. Pozo captacion N° 4-8, Av. Tumbes - Zarumilla /Zarumilla / Zarumilla Categoria 1: Poblacional y recreacional
E-20: AN. Pozo captacion N° 05, Aguas Verdes /Aguas Verdes / Zarumilla

E-21: ACH. Depésito fam. Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande / Papayal / Zarumilla
E-22: ACH. Depasito familia Barreto Sanchez, Puerio Pizaro / Tumbes / Tumbes

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

para Consumo Humano. LMP : Limite méximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016

E-23: ACH. Reservorio apoyado de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes
E-24: AN. Captacion del pozo de la Angostura / Pampas de Hospital / Tumbes

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Anélisis metales: Informe de Ensayo N° 0012-2016 - Codigos 129 al 152
Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Eslandares Nacionales de Calidad Am-

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion
Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

C
Vs
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SRt e g DIGESA

PERU

mh..@.g — FUENTES DE AGUA Y RED PUBLICA DE TUMBES
PO e T ECA - AGUA CAT. 1 - SUBC. A1 - LMP D.S. 031-2010-SA

Extensién
CALIDAD SANITARIA (CONTINUACION 02)
_ EVALUACION SANITARIA_ 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015 _ B T e e
Pardmetol [T [ CrJce [Twb] of | o, [ Noy | A As | €d | cCu Cr | Fe Mn | Pb [ Sb | Se | 20 | Citot | C.tem.
Estacién °C_ | mg/l | uS/cm | UNT | mgit | mgl | mgl mg/ | mgl mglL g g mg/l mg/l | mgll maiL ma/l NMP /dL | NMP/dL
LEYENDA: s 8”“»“! % 6585 | — | — | 1500 | 5.0 250 250 443 | o020 0,010 | 0,003 2,0 0,006 | 0,010 30 50 0
pH : Potencial de Hidrogeno E-26 7.0 - | 00 = 7 - = = . 0,0016 | <0,001 | 0,014 | <0.010 - : 0,038 - = o
T : Temperatura | E-28 70 = Joofl = 5 [ i T | 0,005 | <0,001 | 0,070 = 0,402 . —
Clr : Cloro residual E30 70 | - ool - = g = ] <0,0010 | <0,001 | 0016 Z 0,018 T -
c. e, : Conductividad especifica B E-34 1~ 70 el = i T =i = . = <0.0010 | <0.001 | 0012 - <0,004 - -
Turb : Turbidez E36 S S - - - - |- | ooota | <0001 | 0,029 3 0220 | - B casty ]
Cr : Cloruros _ E38 7,0 - | o0 - = T - - | <00010| <0,001 | 0,008 7 <0,004 ke I S
$0O.” : Sulfatos | Ea9 =8 R [ 2 - | - | - |<00010] <0.001 | 0011 | = <0,004 : =
NO4 : Nitratos E-43 : 0.0 - = : " z 5 0,465 | - 0,290 - -
Al : Aluminio E-45 7.0 i 100 E > Ik =n - T R 0,654 - 0,491 | [ RN
Cd: Cadmio . A | - | o0 > . = S| I —— 0.617 - 0,426 - -
Cu: Cobre " vo..mnn.»oﬁ 6585 | - |oso| 1500| 50 | 250 | 250 | s0 | o020 | o010 | 0003 | 20 0,010 30 <1,8 <1,8
Cr: Cromo E-25 7.8 - - - - - - - 0,0014 | <0,0002 | <0,040 s ) <0040 | = RS
Fe : Hierro =7 A - o D T T - | 00011 | <00002 | <0,040° - <0040 | - :
Ha : Mercurio E29 | 70 | - |08 = s ol = = = <0,0002 | <0,040 - 0046 | - =
Mn : Manganeso i E31 7.0 - | o8 = il )= 0,0011 | <0,0002 | <0,040 5 ] T [ - <0,040 E =
Pb : Piomo  E32 70 | - | o8 2 - o [ T 0,0019 | <0,0002 | <0,040 | <0, _ = oot = TF o
Sb : Antimonio - gy | am = Ll = T = i b - ~— | - | 00022 | <0,0002 | <0,040 T O <0040 | - § -
Se : Selenio e 7o | - laal — |~ | |~ |- |~ [<oovi0|<00002 | <0040 | <o. : — oo |- o
Zn : Zinc . &8z | 76 | - =i s =8 2 = e | 0,0026 | <0,0002 | <0,040 - | <0040 - 1 -
C. tot. : Coliformes totales |/ 40 70 - | os TR | | [ - 0,0056 | <0,001 | 0,016 oot | - | - ]
C. term. : Coliformes termotolerantes | R EF: . . = _alb._= R <0,001 | 0,023 _|_oo10 : =
Categoria 1: Poblacional y recreacional. 18 5 z : - - - "<0,001 | 0,021 0,004 N
Subcategoria: A-1 Aguas que pueden : = = = = <0001 | 0083 | 0,052 =4 -
ser potabilizadas con desinfeccion - S - & 5 <0,001 | 0,090 0062 | - | AR
D. S. N* 031-2010-SA: Reglamento de la . o N R = = - 0002 | 0171 0112 - 2
Calidad del Agua para Consumo Humano
LMP : Limite maximo permisible < Nodetectados a valores menores Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 19/20/24/25 noviembre 2015
No supera el LMP del D.S. N* 031-2010-SA o ECA - Agua Envio muestras: Oficio N* 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DI Exp. N° 1064-2016-DV de 08-01-2016
Registrado por: JMRR 28/12/2016 Supera el LMP del D.S. N° 031-2010-SA o ECA - Agua Andlisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Céds. 153 al 176
DIGESA ACH : Agua para uso y consumo humano AN : Agua natural
LEYENDA

Cod. Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia Céd. Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia Céd. Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

Lab. Lab. Lab.

163 E-25 ACH Grifo fam Atoche Balladaes, El Limon/Pampas Hospital/Tumbes 161  E-33 ACH. Reservorio, A. Araujo Moran, Jose Lishner Tudela/Tumbes/Tumbes 169  E-41: ACH. Grifo fam Cornejo del Rosario, Bolognesi 100 Vagueria/S. Jacinto/Tumbes

154 E-26: AN. Captacion de galeria filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes 162  E-34: AN. Captacion pozoe tubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes 170  E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

185 E-27- ACH. Depésito fam Zapata Rueda / Pampas de Hospital / Tumbes 163 E-35 ACH. Reservorio Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes 171 E-43 AN Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

156 E-28. AN. Captacién galeria filtrante / San Juan de la Virgen / Tumbes 164  E-36: AN. Captacion pozo tubular proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes 172 E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

157 E-29: ACH Grifo de familia Perez Rojas / San Juan de la Virgen / Tumbes 185 E-37: ACH. Reservorio apoyado queb. Fernandez/Canoas de Punta Sal/C, Villar 173 E-45 AN Fuente de captacion Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

158 E-30: AN. Captacion pozo tubular J. Lishner Tudela / Tumbes / Tumbes 166 E-38 AN. Captacion pozo anillado, g. Fernandez/Cancas de Punta Sal/C. Villar 174  E-46 AN Fuente de captacion La Capitana / San Jacinto / Tumbes

159 E-31. ACH. Reservoric José Lishner Tudela / Tumbes / Tumbes 167 E-39 AN Reservorio de Barrancos, agua sin tratamiento/C de Punta Sal/C. Villar 175  E-47° ACH. Depésito fam Feijoo Ramirez, S. Martin 141,La Capitana/S. Jacinto/Tumbes

160 E-32: ACH Pozo N°5 A H. Sto. Domingo Sabio, Lishner T /Tumbes/Tumbes 168 E-40: ACH. Grifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/C. Punta Sal/C. Villar 176  E-48 ACH. Grifo de familia Barrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015

_! pH
10
9 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
8
z
7
6
5
E-29 E-31 E-32
_/ Estacién
Estacion | E-26 | E28 | E30 | E-34 | E36 | F38 | £30 | €43 | E45 [ E [ EB [ EZ [EB [ EN [ ER [ EN T ER T T [ [t e T 5 Tt
pH 7.0 7.0 7.0 7.0 60 | 7.0 5,0 5.0 7.0 5.0 7.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 6,0
CLORO RESIDUAL
25
20
515
£ =
= 10 K.
o ——
05 mm . A J
ol : | 7 LM . 031- -SA
4 ENENERECET N N
E-26 E-28 E-30 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47 E-48
Estacién
[Estacon [ E26 | £28 [ E30 [ E34 [ £ TEB T ES | £5 E45 | E46 | E25 | E27 | E29 | E31 | E32 | E33 | E-35 | E37 | E<40 | €41 | E42 | E44 | E47 | E<48
m 0,0 0,0 0,0 1,4 00| 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,6 0.8 0.8 0.8 1.4 0.2 0.6 1,2 18 0,0 0,0 0,0

LEYENDA:

E-25: ACH. Grifo fam Aloche Balladaes, El Limén/Pampas de Hospital/Tumbes
E-26: AN. Captacién de Galeria Filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes

E-27: ACH. Depésito familia Zapata Rueda / Pampas de Hospital / Tumbes
E-28: AN. Captacién, galeria filtrante / San Juan de la Virgen / Tumbes

E-29: ACH. Grifo familia Perez Rojas / San Juan de la Virgen / Tumbes

E-30: AN. Captacién pozo tubular, Jose Lisnher Tudela { Tumbes/ Tumbes
E-31: ACH. Reservario de Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes

E-32: ACH. Pozo 05 A H. Sto. Domingo Sabio, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-33: ACH. Reservorio Andrés Araujo Moran, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-34: AN. Captacién pozo lubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-35: ACH. Reservorio Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-36: AN. Caplacién pozo tubular Proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes

E-37: ACH. Reservorio apoyado, quebrada Fernandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-38: AN. Captacién pozo anillado, queb. Fernandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-39: AN. Reservorio de Barrancos agua sin tratamiento/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-40: ACH. Grifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/Canoas Punta Sal/C. Villar
E-41: ACH. Grifo fam Comejo del Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria/S. Jacinto/Tumbes
E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-43: AN. Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-45: AN. Fuente de captacion Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-46: AN. Fuente de captacién La Capitana / San Jacinto / Tumbes

¥

E-47: ACH. Dep. fam Feijoo, San Martin 141, La Capitana/San Jacinto/Tumbes
E-48: ACH. Grifo familia Barrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes
Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 153 al 176

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion
Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consume Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016
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Ministerio
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O HUMANO

VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015

ARSENICO
1,00
~ 010
?
- ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
< 001
e =/ — N
E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35
Estacion
Estacion | E-26 | E28 | E-30 | E34 | E96 | 38 | E30 | E43 | £ T 55 E25 | E27 | E20 | E31 | E32 | €33 | 35 | E37 | E40 | €41 | E42 | E44 | E47 | E45
As [mg/L] | 0.0016 [ 0,0025 [ <0,0070] <0,0010] 0,0014 | <0,0070] <0,0070] 0.212 0,268 | 0,203 | 0,0014 [ 0,0011 [ 0.0184 0,0011 | 00019 | 0,0022 | <0,0010] 0,0026 | 0,0056 | 0,0121 | 0,0932| 0.237 | 0.218 | 0.240
_ CADMIO
|
N 0,006
‘ 0,005
ey
- 0,004 e T
= ECA Agua Cat 1-A1 = 8 LMP D.S. 031-2010-SA
£ 0003 22 o *
= Py .
O 0,002 & A
\ 0,001 & :
B ¢
| 0,000 VT ¥, . y .
E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47
‘ Estacién |
. - |
_mmsoa: E26 | E28 | E30 | E34 [ £-36 | E38 | €30 | €43 | E45 | 4 | E2 T E2 T 35 T &3 "E32 | £33 | E35 | Ea7 | E40 | E41 | E42 | E44 | E47 | EZ8
Cd[mgA] | <0,001 | <0,007] <0,001 | <0,001 ] <0,001 | <0,007 | <0,007 | 0.004 0.005 | 0.004 }<0.0002] <0,0002]<0,0002] <0,0002] <0,0002| <0,0002] <0,0002] <0,0002| <0,001 | <0,007 | <0,001 | <0,007 | <0,007 | 0,0020

LEYENDA:

E-25: ACH. Grifo fam Atoche Balladaes, El Limon/Pampas de HospitalTumbes
E-26: AN. Caplacion de Galeria Filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes

E-27: ACH. Depésito familia Zapata Rueda / Pampas de Hospital / Tumbes
E-28: AN. Captacion, galeria filtrante / San Juan de la Virgen / Tumbes

E-29: ACH. Grifo familia Perez Rojas / San Juan de |a Virgen / Tumbes

E-30: AN. Captacion pozo tubular, Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes
E-31: ACH. Reservorio de Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes

E-32: ACH. Pozo 05 AH. Sto. Domingo Sabio, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-33: ACH. Reservorio Andrés Araujo Moran, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-34: AN. Caplacion pozo tubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-35: ACH. Reservorio Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-36: AN. Caplacion pozo tubular Proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes

E-37: ACH. Reservorio apoyado, quebrada Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-38: AN. Captacion pozo anillado, queb. Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-39: AN. Reservorio de Barrancos agua sin tratamiento/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-40: ACH. Grifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/Ganoas Punta Sal/C. Villar
E-41: ACH. Grifo fam Comejo del Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria/S. Jacinto/Tumbes
E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-43: AN. Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-45: AN. Fuente de captacion Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-46: AN. Fuente de captacion La Capitana / San Jacinto / Tumbes

v

E-47: ACH. Dep. fam Feijoo, San Martin 141, La Capitana/San Jacinto/Tumbes
E-48: ACH. Grifo familia Barrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes
Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Analisis metales: Inf, Ensayo N° 0012-2016 - Céds. 153 al 176

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N® 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite méximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016
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E-33: ACH. Reservorio Andrés Araujo Moran, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-34: AN Captacion pozo tubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes
E-35: ACH. Reservorio Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes
E-45: AN. Fuente de captacion Rica Playa / San Jacinto / Tumbes
E-46: AN. Fuente de caplacién La Capitana / San Jacinto / Tumbes

- Ministerio
<.m=.>zo_>? CALIDAD SANI de Salud
VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015
COBRE
4 2
3
w " ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
E
3
o
1
Y -
. H = ey T
E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47 E-48
_y Estacién
Estacion | E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 mﬂH E-42 E-44 E-47 E-48
Culmg/L] | 0,014 | 0,070 | 0,016 | 0.012 0,029 | 0,008 | 0,011 [ 0,465 | 0,684 | 0,617 | <0,040 | <0,040 <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 [ 0,016 | 0,023 | 0,021 | 0,063 | 0,090 | 0,171
| CROMO
“ 0,20
0,15
I
o
! E 010
| &=
| 2 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010.-SA
0,05 e g 5
0,00 B3 A =3 — > ; s
E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47 E-48
‘ Estacién 4
e . _ L 3 - —_ N " ISR TS
Estacion | E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47 E-48
Cr[mg/L] | <0,010 | <0,010 <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,017 0,013 | 0,011 [<0,0020<0,0020(<0,0020] 0,004 [<D,0020(<0,0020| <0,0020] <0,0020 <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
LEYENDA:
v
E-25. ACH. Grifo fam Atoche Balladaes, EI Limén/Pampas de Hospital/Tumbes E-36: AN. Captacion pozo tubular Proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes E-47: ACH. Dep. fam Feljoo, San Martin 141, La Capitana/San Jacinto/Tumbes
E-26: AN. Captacion de Galeria Filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes E-37: ACH. Reservorio apoyado, quebrada Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar E-48: ACH. Grifo familia Bamrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes
E-27: ACH. Depésito familia Zapata Rueda / Pampas de Hospital / Tumbes E-38: AN. Captacion pozo anillado, queb. Fernandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015
E-28: AN. Captacién, galeria filtrante / San Juan de la Virgen / Tumbes E-39: AN. Reservorio de Barrancos agua sin tratamiento/Canoas de Punta Sal/C. Villar Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
E-29: ACH. Grifo familia Perez Rojas / San Juan de la Virgen / Tumbes E-40: ACH. Grifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/Canoas Punta Sal/C. Villar Analisis metales: Inf. Ensayo N* 0012-2016 - Cods. 153 al 176
E-30: AN. Captacién pozo tubular, Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes E-41: ACH. Grifo fam Comejo del Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria/S. Jacinto/Tumbes Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
E-31: ACH. Reservorio de Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes biental para Agua - ECA Agua
E-32: ACH. Pozo 05 AH. Sto. Domingo Sabio, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes E-43: AN. Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinto / Tumbes Categoria 1: Poblacional y recreacional.
Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016




Ministerio

de Salud

VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015

h' - : o HIERRO

10,0

Py
TTIEY

ECA Agua Cat 1-A1 b LMP D.S. 031-2010-SA

. X ¥ bF -~ i 3
E-30 E-34

E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46

3
E 1.0
b4

01

0.0

E-33

Estacion | E26 | E8 T E30 | £04 [ E6 [EB | ER [ ER T ER [t T ER T E-20 | E31 [ E32 | E33 | E35 | Ea7 | E40 | E41 | E42 | E44 | €47 | £48
0,454 | 0,290 | 0,235 | 1.31 | 1.94 | 4.15

Fe [mg/L]| 0,426 18,2 | 0,189 | 0,115 [ 0,489 | 0,072 0079 | 134 17,0 15,8 0,065 | 0,198 | 0,782 | 0,214 | 0,171 | 0,271 | 0,198 | 0,057

ﬁ' —
MANGANESO

18
16
14 = it

12] [ _ll M.M |
10 oy ok
08 = '

o W , . ¢
041 [ 7
02 % 7 ECA Agua Cat 1-A1 X
0,0 - 3

=

Mn [mg/L)

LMP D.S. 031-2010-SA

: — = )

o

E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-40 E-41 E42 E-44 E-47 E48

_, Estacién
| S — e S el

Estacion | E-28 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35
Mn [ma/L]] 1,37 145 | 0,024 | 0,011 | 0,017 | <0,004 <0,004 | 0,526 | 0,674 | 0,610 | <0,040| 1,64 1,53 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040

E-37 E-40 E-41 E-42 E-44 E-47 E-48
<0,040 | 0,007 | 0,043 | 0,020 | 0,062 | 0,093 [ 0,196

LEYENDA:
) 4

E-47: ACH. Dep. fam Feijoo, San Martin 141, La Capitana/San Jacinto/Tumbes

E-25: ACH. Grifo fam Atoche Balladaes, E/ Limén/Pampas de Hospital/Tumbes E-36: AN. Captacion pezo tubular Proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes
E-48: ACH. Grifo familia Barrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes

E-26: AN. Captacion de Galeria Filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes E-37: ACH. Reservorio apoyado, quebrada Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar

E-27: ACH. Depésito familia Zapata Rueda /Pampas de Hospital / Tumbes E-38: AN. Captacion pozo anillado, queb. Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar Toma de tras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

E-28: AN. Captacion, galeria filtrante / San Juan de Ia Virgen / Tumbes E-39: AN. Reservorio de Barrancos agua sin tratamiento/Canoas de Punta Sal/C. Villar Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
E-29: ACH. Grifo familia Perez Rojas / San Juan de la Virgen / Tumbes E-40: ACH. Giifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/Canoas Punta Sal/C. Villar Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 153 al 176

E-30: AN. Captacion pozo tubular, Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes E-41: ACH. Grito fam Comejo del Rosario, Bolognes: 100 Vaqueria/S. Jacinto/Tumbes Decreto Supremo N* 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
E-31: ACH. Reservorio de Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes biental para Agua - ECA Agua

E-32: ACH. Pozo 05 A H. Sto. Domingo Sabio, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes E-43: AN. Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinlo / Tumbes Categoria 1: Poblacional y recreacional.

E-33: ACH. Reservorio Andrés Araujo Moran, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

E-34: AN. Captacion pozo tubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes E-45: AN. Fuente de captacion Rica Playa / San Jacinto / Tumbes Decreto Supremo N* 031-2010-SA: Aprueban Reglamenlo de la Calidad del Agua
E-35: ACH. Reservorio Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes E-46; AN. Fuente de captacién La Capitana / San Jacinto / Tumbes para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible

DIGESA/JMRR/28-12-2016
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 19-20-24-25 NOVIEMBRE 2015

ﬁ PLOMO

1,00
- 0,10
p |
g
£ 4 01 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA

' =

&
0,00 . - - :
E-35 E-37 E-40 E-41 E-42

E-43 E-45 E-46 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33

Estacion
— ——— - L

[Estacién | E-26 T E28 | E30 | E-34 | Ea6 | €98 | E39 | E43 | €45 | E46 | €25 T €27 [ £ T £ E-32 | E-33 [ E-35 | E-37 | E40 | E-41 | E-42 | E-44 | E47 | E-48
[P [mg/Lj] <0,010]70,0110 ] <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,090 | <0,010] 0,340 | 0,490 | 0404 <0,0020] <0,0020] <0,0020[ <0,0020] <0,0020| <0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,050 | 0,061 | 0,139
_. il

| ZINC

_

{ 5

|«

- ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA

e 3

| E
| & 2
f N
| 14
_ E-26 E-28 E-30 E-34 E-36 E-38 E-39 E-43 E-45 E-48 E-25 E-27 E-29 E-31 E-32 E-33 E-35 E-37 E-<40 E-41 E-42 E-44 E47 E-48
_ Estacién
[ =————mai o N - e — O |
Estacion | E-26 | E-28 | E30 | E-34 | E-06 | E38 | £30 | 43 | E45 | E46 | E25 | E27 | E20 | €31 | E32 | E33 [ E35 [ E37 [ Ea0 | E47 | E42 | E44 | E47 | E48
Zn[mg/L]] 0038 | 0,402 | 0,018 | <0,004 | 0,220 | <0,004 | <0,004 | 0,290 | 0,491 | 0,426 | <0,040 | <0.040 | 0,046 <0,040 [ 0,093 | <0,040 | 0,047 | <0,040| 0,076 | 0,010 | 0,004 | 0,052 | 0,062 | 0,112
LEYENDA:

v

E-25: ACH. Grifo fam Atoche Balladaes, El Limén/Pampas de Hospital/Tumbes
E-26: AN. Caplacion de Galeria Filtrante / Pampas de Hospital / Tumbes

E-27: ACH. Depésito familia Zapata Rueda / Pampas de Hospital / Tumbes
E-28: AN. Captacion, galeria filtrante / San Juan de la Virgen / Tumbes

E-29: ACH. Grifo familia Perez Rojas / San Juan de Ia Virgen / Tumbes

E-30: AN. Captacién pozo tubular, Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes
E-31: ACH. Reservorio de Jose Lisnher Tudela / Tumbes / Tumbes

E-32: ACH. Pozo 05 A.H. Sto. Domingo Sabio, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-33: ACH. Reservorio Andrés Araujo Moran, Lisnher Tudela/Tumbes/Tumbes
E-34: AN. Captacion pozo tubular de Puerto Pizarro / Tumbes / Tumbes

E-35: ACH. Reservorio Puerto Pizamo / Tumbes / Tumbes

E-36: AN. Captacion pozo tubular Proyecto Puyango / Tumbes / Tumbes

E-37: ACH. Reservorio apoyado, quebrada Fernandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-38: AN. Captacién pozo anillado, queb. Femandez/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-39: AN. Reservorio de Barrancos agua sin tratamiento/Canoas de Punta Sal/C. Villar
E-40: ACH. Grifo fam Mogollén Morquencho, San Martin 421/Canoas Punta Sal/C. Villar
E-41: ACH. Grifo fam Comejo del Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria/S. Jacinto/Tumbes
E-42: ACH. Reservorio de distribucion de Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-43: AN. Fuente de captacion, Vaqueria / San Jacinto / Tumbes

E-44: ACH. Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-45: AN. Fuente de captacién Rica Playa / San Jacinto / Tumbes

E-46: AN. Fuente de captacion La Capitana / San Jacinto / Tumbes

E-47: ACH. Dep. fam Feijoo, San Martin 141, La Capitana/San Jacinto/Tumbes

E-48: ACH. Grifo familia Barrientos Suncion, Higueron / San Jacinto / Tumbes

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N* 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 153 al 176

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/28-12-2016
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WAWM ( o Ministerig
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PERU X : : C / dgSalud
3 » b Py DIGESA
Origen Subterraneo T a Caudal méximo
FUENTES DE AGUA Y RED PUBLICA DE REGION TUMBES
Ubicacion Region Tumbes Caudal minimo
ECA - AGUA CAT 1 - SUBC A1/A2 - LMP D.S. 031-2010-SA :
Extensién Caudal promedio
CALIDAD SANITARIA (CONTINUACION 03) Tiuinitos
: EVALUACION SANITARIA 25-26-27 NOVIEMBRE 01-02 DICIEMBRE 2015 Lok o ) .
Parémetro i | T JeeJTub] o [ so; | Noy | & As cd Cu Cr Fe | Hg | Mn | Pb | sb | se Zn C.tot. | C.term.
Estacién = LG | uSfom | UNT | mon | mgn mg/L m; ; | mgh | mgh | mgn | NMP/dL | NMP/dL
. ECAA -Cat 1-
LEYENDA: gua-Calt-| o o5 — | 1500 | 50 | 250 | 250 | 443 | o020 | o010 | 0,003 2,0 0050 | 030 | o001 | 010 | 0010 | 0006 | 0010 30 50 0
ﬂx+vo.m:gm_ de Hidrégeno B E49 | o0 5 2 = . = = 0,552 | <0.010 . 3 - 0,423 - Fa |
: Temperatura | Es2 00 | - = = ; . i 0,535 | 0015 | = - - 0,450 - -
Cir: Cloro residual  E-58 W7 P O ) [ e [ (i |- ] o007 | <0001 | <0,004 | <0,010 | 0,093 - ] o045 | <0010 - - <0,004 | - e
¢. €. : Conductividad especifica __E59 65 00 | - - S [ - - 00042 | 0001 | 0007 | <0010 - <0,010 - - <0004 | - -
Turb : Turbidez - S W R B e =S| (N5 = = - |<0,0010] 0002 | 0032 | <0,010 e <0,010 - -] <0004 ) [
CI : Cloruros | E62 70 0.0 G S| z o 0,052 | 0,001 | 0015 | <0,010 | 0,149 2 <0,010 2 = <0,004 - |
SO,” : Sulfatos _ E63 7.0 0,0 ) [ - | [ - | 0005 | <0001 | 0009 | <0,010 | 0,039 - <0,004 | <0,010 = = <0,004 - ==
NO.: Nitratos E67 0.0 S T [ [ S 0,0020 | <0,001 | 0,007 | <0.010 | 0.136 % 0019 | <0,010 = - <0,004 = z
Al Aluminio E-68 0.0 2 - - = 2 - 00017 | <0,001 | 0,006 | <0,010 | 0.070 . <0,004 | <0,010 - - <0,004 - -
Cd : Cadmio Agua -Cat 1- S
e P 559,0 1600 [ 100 | 250 | s00 | 443 | o020 | o010 | 0,003 2,0 0,050 1,0 | 0002 | o040 | o050 | 0006 | 0,050 50 3000 2000
r: Cromo - & = B oX 2 = = = & = = o & e s % = = o - 2
Fe - Hierro - R TS S e ST e B N o7 | oore [ e [T
fig : Mercurio ——t L € T -leg 1 1T 5 4. - - | 0003 | 0447 | 0011 - = 2 0.448 = :
Mn : Manganeso E-70 6,0 0,0 : - - E % > 0,001 | 0082 | <0010 S 0,153 : 2 <0,004 - -
. WP Cali
Pb: Plomo sl sl T 050 | 1500 | 50 | 250 | 250 [ 50 | 020 | 0010 | 0003 | 20 | 0050 | 030 | o001 | 040 | o010 | 0020 | o010 30 <18 <1,8
Sb: Antimonio K 2 [ = o [ <0.007 | 0083 | <0,010 = 0,094 = F = ]gees ] = b I
Sa: Selenio S N 0510 | 0011 - S T W T e
Zn.Zinc e i = = = | <0,0002 | <0,040 | <0,0020| 0,061 | - | <0,040 | 0,0024 = - | _<0.040 - s
C tot. . Coliformes totales e . | <0,0002 | <0,040 | <0,0020| 0,083 | - <0,040 | <0,0020 | - - | _<0,040 - -
C. term. : Coliformes termotolerantes = - & - a <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,113 % <0,040 | <00020 | - - | <0040 - &
Categona 4.” Poblacional y recreacional. = = 52 = <0,0002 .AOVOAO <0,0020 lm‘w-NN 3 <0,040 | <0,0020 - | - 1] <0040 | S S
Subcategoria: A-1 Aguas que pueden = = I = = <0,0002 | <0040 | <0,0020 | <0050 | - | <0,040 | <0,0020 = e <0,040 S |
Ser potabilizadas con desinfeccion o = % : <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | - | <0040 | <0.0020 | - ~ | <0040 " 3
Subcategoria: A-2 Aguas que pueden a2 S o <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | - <0,040 | <0,0020 - - | <00#0 | - | -
ser potabilizadas con tratamiento 51 T Z - <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | - <0,040 | <00020 | - | D040 §F - ] -
convencional o A S o <0,0002 | <0040 | <0.0020 | <0.050 | - | <0040 | <00020 | - | - <0040 3 =

D. S. N*® 031-2010-SA: Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano

Registrado por: JMRR 25/02/2016

No detectados a valores menores

. No supera el LMP del D.S. N* 031-2010-SA o ECA - Agua
[ Supera el LMP del D.S. N° 031-2010-SA o ECA - Agua

AN : Agua natural

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 25/26/27 noviembre 01/02 diciembre 2015
Envio muestras: Oficio N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-D! Exp. N® 1064-2016-DV de 08-01-2016

Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 177 al 199
LMP : Limite maximo permisible

DIGESA ACH : Agua para uso y consumo humano
Céd. Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia Cod.
Lab. Lab.
177 E-49: AN. Fuente de caplacion, Higuerén / San Jacinto / Tumbes 185
178 E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinto/Tumbes 186
179 E-51: ACH. Reservorio de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes 187
180 E-52. AN. Captacién de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes 188
181 E-53: AN. Captacién planta de tratamiento La Pefia / San Jacinio | Tumbes 189
182 E-54. ACH. Reservorio PTAP La Pea/ San Jacinto / Tumbes 180
183 E-55. ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes 191
184 E-56: ACH. Reservorio PTAP El Milagro, Calle J. Jimenez s/n/Tumbes/Tumbes 192

LEYENDA
Matriz | Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

E-57 AN. Fuente de captacion PTAP El Milagro-Tumbes / Tumbes / Tumbes
E-58: AN. Captacion pozo de Bigotes / Pampas de Hospital / Tumbes

E-59: AN. Captacion pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospital / Tumbes
E-60: AN. Captacion pozo tubular-Pajaritos / Canoas de Punta Sal/ C. Villar
E-61' ACH. Grife fam Hidalgo Olivos-Pajaritos / Canoas de Punta Sal / C. Villar
E-€2: AN. Captacién pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-63; AN. Captacién de manantial, Chicama / Casitas / C. Villar

E-84° ACH. Reservoric apoyado, Chicama / Casitas / C. Villar

Caod.
Lab.

194
195

197
198
199

Matriz / Punto muestreo / Localidad / Distrito / Provincia

E-65: ACH. Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte / Casitas / C. Villar
E-66° ACH. Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur / Casitas / C. Villar
E-67: AN. Captacion pozo tubular, Cherrelique / Casitas / C. Villar
E-68 AN. Captacion pozo anillado La Choza / Casitas / C. Villar
E-89: ACH. Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas / C_ Villar
E-T0: AN. Captacién PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Corrales / Tumbes
E-71: ACH. Cisterna, Planta de tratamiento Los Cedros / Corrales / Tumbes




7 | Ministerio §'Direcclén Generatde
PERU de Salud Salud Ambiental
e — e R E ) e e S .
pH
10
ECA Agua Cat 1.A2
9 ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
o -
z
7
6] —
B B
5 : 2
E-49 E-52 E-57 E-70
| i |
- i = o FPSea
Estaciéon | E-49 E-52 E-58 E-58 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E-66 E-69 E-71
pH 6,0 6,0 7.5 6,5 7,0 7,0 7.0 6,0 6,0 - 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0
__ CLORO RESIDUAL _
|
| 2 h
_ 2,0 A
_ s - _7
E
| 5o . |
h_ 0.5 i & . _
| D.S. 031-2010-SA .
00 - . — T |
‘ E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-84 E-65 E-66 £-69 E-71 _
| Estacién [
= e e e B N g - i Al a
Estacién E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E-66 E-69 E-71
‘mg/L] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 14 1,0 1,6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1,6

LEYENDA:

E-49: AN. Fuente de captacion, Higuerén / San Jacinto / Tumbes

E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinlo/Tumbes
E-51: ACH. Reservorio de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-52: AN. Captacion de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-53: AN. Captacion pianta de tratamiento La Pefia / San Jacinto / Tumbes
E-54: ACH. Reservorio PTAP La Pefa / San Jacinto / Tumbes

E-55: ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes
E-56: ACH. Reservorio PTAP EI Milagro, Calle J. Jimenez sin/Tumbes/Tumbes
E-57: AN. Fuente de captacion PTAP El Milagre-Tumbes / Tumbes / Tumbes
E-58: AN. Caplacion pozo de Bigotes / Pampas de Hospital / Tumbes

E-58: AN. Captacion pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospital / Tumbes

E-80: AN. Captacién pozo tubular Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-61: ACH. Grifo familia Hida!go Olivos-Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-62: AN, Caplacién pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-63: AN. Captacion de manantial, Chicama / Casitas / Comandante Villar

E-64: ACH. Reservorio apoyado, Chicama / Casitas / Comandanle Villar

E-65: ACH. Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte f Casitas / Comandante Villar
E-66: ACH. Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur / Casitas / Comandante Villar
E-67: AN. Captacion poze tubular, Cherreliguc / Casitas / Comandante Villar

E-68: AN. Captacién pozo anillado La Choza / Casilas / Comandante Villar

E-69: ACH. Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas ! Comandante Villar
E-70: AN. Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Comrales / Tumbes

: ]

E-71: ACH. Cisterna, Planta de tratamienio Los Cedros / Corrales / Tumbes

Toma de muesiras: DIRESA Tumnbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

Anilisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cods. 177 al 199

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consume Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/25-02-2016
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Ministerio #

PERU | Ministerio RGeS e ‘ <.o...>zo.>0..> CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA G ERU I de salug

de Salud Salud Ambiental

VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 25-26-27 NOVIEMBRE 01-02 DICIEMBRE 2015

———
ARSENICO
1,00
- 0,10
g
o ECA Agua Cat 1-A1 . 031-2010-SA
< 0,014
0,00 : || 2] ;
E-60 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70
Estacion
Estacion | E-49 | E-52 | E-58 | E-59 | E60 | E62 | E63 | EB87 | E68 2 E-53 | E-57 | E-70 | E-50 | E-61 | E-54 | E-55 | E-56 | E-61 | E-64 | E65 | E-66 | E-69 | E-T1
As[mg/L]| 0284 | 0.236 | 0,0067 | 0,0042 | <0,0010] 0,0052 | 0,0050 | 0,0020 | 0.0077 | - 0,173 | 0,220 | 0,184 | 0,2120 | 0,2390 | 0,0158 | 0,0147 | 0,0193 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0064 | 0,010 | 0,002 | 0,013
_j CADMIO
|
_ 0,007
0,01
_ 006 U Akua Cat 1-A2
| 0,005
” M 0,004
(| = ECA Agua Cat1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
5 0.003 - -
~ o 4 3
, 0,002 i - 3
[ 00011 | 5
‘ “_ % : o %
. 0,000 1 — — -
| E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-63 E-67 E-68 - E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E-66 E69 E-71
* Estacién
R o o - - T . |
[Estacion T €49 | €52 ] E58 | €55 | E%0 | £62 | £53 E67 | E-68 - E-53 | E-57 | E-70 | E-50 | E-61 | E-54 | E-55 | E-56 | E-61 | E-64 | E-65 | E-66 | E-69 | E-71
ICdImg/L] | 0,0040 ] 70,0040 | <0,007 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0010 | <0,007 | <0007 | <0,001 - | 0,0060 | 0,0030 | 0,0010 | <0,001 | 0,0040 | <0,0002[ <0,0002| <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002] <0,0002| <0,0002| <0,0002

LEYENDA:
v

E-60: AN. Caplacion pozo tubular Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar E-71: ACH. Cisterna, Planta de tratamiento Los Cedros / Corrales / Tumbes

E-61: ACH. Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-62: AN. Captacién pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-63: AN. Captacién de manantial, Chicama / Casitas / Comandante Villar

E-84. ACH. Reservorio apoyado, Chicama / Casitas / Comandante Villar

E-65: ACH. Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte / Casitas / Comandante Villar
E-66: ACH. Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur / Casitas / Comandante Villar
E-67: AN. Captacion pozo tubular, Cherrelique / Casitas / Comandante Villar

E-68. AN. Caplacion pozo anillado La Choza / Casitas / Comandante Villar

E-69: ACH. Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas / Comandante Villar
70: AN. Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Corrales / Tumbes

E-49: AN. Fuente de captacion, Higuerén / San Jacinto / Tumbes

E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinio/Tumbes
E-51: ACH. Reservorio de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-52: AN. Captacion de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-53: AN. Captacién planta de tratamiento La Pefia / San Jacinto / Tumbes
E-54: ACH. Reservorio PTAP La Pefia / San Jacinto / Tumbes

E-55: ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes
E-56: ACH. Reservorio PTAP E! Milagro, Calle J. Jimenez s/n/Tumbes/Tumbes
E-57: AN. Fuente de captacion PTAP E| Milagro-Tumbes / Tumbes / Tumbes
E-58: AN. Captacion pozo de Bigotes / Pampas de Hospital / Tumbes

E-59: AN. Captacion pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospital / Tumbes E-

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Andlisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Céds. 177 al 199

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decreto Supremo N* 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano, LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/25-02-2016
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Ministerio DIRESA | 7

VIGILANCIA i» CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA nﬁcgo HUMANO de Salud | TuMBES

VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 25-26-27 NOVIEMBRE 01-02 DICIEMBRE 2015

j\ e — — e s = o
COBRE
40
35
30
m 25 ECA Agua Cat 1-A1 ECA Agua Cat 1-A2 LMP D.S. 031-2010-SA
£ 20
rw_ 1.5
1,0 1
05 ~ =
Wl B = | _
E-42 E-52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-54 E-55 E-56 E-61 E-84 E65 E-66 E-69 E-71
Estacion
[ ) ]
Estacion | E49 T E-52 | £E-58 | E-59 | E60 | E62 | E63 | EB7 | E68 z E53 | E57 | E70 | E50 | E51 | E54 | E55 | E56 | E61 | E-64 | E65 | E-66 | E69 | E-71
Culm 0,552 | 0,535 | <0,004 | 0,007 | 0,032 | 0,015 | 0,008 | 0,007 | 0,008 z 0,756 | 0,447 | 0,082 | 0,083 | 0,510 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
S o = = = 2
_ CROMO
m 0,20
| o5
| 3
| £ 0101
u = ECA Agua Cat 1.-A1 ECA Agua Cat 1-A2 LMP D.S. 031-2010-SA
0,05 S P | SIS
0,00 — ] S = =] : "
E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-82 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-84 E-65 E-66 E-69 E-71
Estacion
Estacion | E4S | E-52 | €58 | E59 | E60 | E62 | E63 | E67 | E68 - E-53 | E-57 | E-70 | E-60 | E-561 | E-54 | E-55 | E-56 | E-61 | E-64 | E-65 | E-66 | E-69 | E-71
Cr [mg/L] | <0.010] 0,015 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0010 | - 0,019 | 0,011 | <0,010 | <0,010 | 0,011 | <0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,0020| <0,0020] <0,0020| <0,0020| <0,0020] <0,0020
LEYENDA:
v

E-49: AN. Fuente de captacién, Higueron / San Jacinto / Tumbes E-60: AN. Captacion pozo tubular Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar E-71: ACH. Cisterna, Planta de tratamiento Los Cedros / Corrales / Tumbes

E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinto/Tumbes E-61: ACH. Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar

E-51: ACH. Reservorio de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes E-62. AN. Captacion pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

E-52: AN. Captacion de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes E-63: AN. Captacion de manantial, Chicama / Casitas / Comandante Villar Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

E-53: AN. Captacion plania de tratamiento La Pefia / San Jacinto / Tumbes E-64: ACH. Reservorio apoyado, Chicama / Casitas / Comandante Villar Analisis metales: Inf. Ensayo N* 0012-2016 - Cods. 177 al 199

E-54: ACH. Reservorio PTAP La Pefia / San Jacinto / Tumbes E-65: ACH. Grifo familiz Olaya Becerra, Cienego Norle / Casitas / Comandante Villar Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-

E-55: ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes E-66: ACH. Grifo familia Astudilio Pefia, Cienego Sur / Casitas / Comandante Villar biental para Agua - ECA Agua

E-56: ACH. Reservorioc PTAP El Milagro, Calle J. Jimenez sin/Tumbes/Tumbes E-67: AN. Captacion pozo tubular, Cherrelique / Casitas / Comandante Villar Categoria 1: Poblacional y recreacional.

E-57: AN. Fuente de captacion PTAP E| Milagro-Tumbes / Tumbes / Tumbes E-68: AN. Captacién pozo anillado La Choza / Casitas / Comandante Villar Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser poltabilizadas con desinfeccion

E-58: AN. Captacion pozo de Bigotes / Pampas de Hospital / Tumbes E-B89: ACH. Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas / Comandante Villar Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamenlo de la Calidad del Agua

E-59: AN. Captaci6n pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospital / Tumbes E-70: AN. Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Corrales / Tumbes para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/25-02-2016




Ministerio
de Salud

VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 25-26-27 NOVIEMBRE 01-02 DICIEMBRE 2015

——— —

HIERRO

LMP D.S. 031-2010-SA

E 10 agat 1-A1
fid
01
i
0,0 1 -
E-62 E-64 E-85 E-66 E-69 E-71
Estacién
[Estacion E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-52 E-83 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 | E-61 E-84 E-65 E-66 E-69 m-.\._ll
Fe [mg/L]] 14,0 18,0 | 0,093 | 0,842 13,2 0,149 | 0,039 | 0,136 | 0,070 - 252 16,7 3,29 2,0 15,2 0,061 | 0,083 | 0,113 | 0,127 | <0,050 | <0,050 | <0,050 <0,050 | <0,050
— MANGANESO
_ 16
|
| 12
| §
| E o8 : |
S 061 — 2 — EdA Agua dat]a2 LMP D.S. 031-2010-SA
041 | & : 2 - =
= o8 EfA Aqua Cat 1-p1 |
02 = TS S B & 43
0,0 — = __ B E 25 A 1 =l =
E-48 E-52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-54 E-55 E-56 E-81 E-84 E-85 E-66 E-68 E-71
Estacion
Estacion E-49 E-52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-8. E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E-66 E-69 E-71
Mn [mg/L]] 0,561 | 0,760 | 0,045 1,42 0,229 | 0,571 | <0,004 | 0,019 | <0,004 - 1,03 0660 | 0,153 | 0,094 | 0,560 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 <0,040 | <0,040 | <0,040
LEYENDA:
A 4
E-49: AN. Fuente de captacion, Higuerén / San Jacinto / Tumbes E-60: AN. Captacién pozo tubular Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar E-71: ACH. Cistera, Planta de tratamiento Los Cedros / Corrales / Tumbes
E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinto/Tumbes E-61: ACH. Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-51; ACH. Reservoric de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes E-62: AN. Captacion pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

E-52:
E-53:
E-54:
E-55:
E-56:
E-57:
E-58:
E-59:

AN. Captacion de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

AN. Caplacion planta de tratamiento La Pefia / San Jacinto / Tumbes
ACH. Reservorio PTAP La Peiia / San Jacinto / Tumbes

ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes
ACH. Reservorio PTAP El Milagro, Calle J. Jimenez s/n/Tumbes/Tumbes
AN. Fuente de captacion PTAP El Milagro-Tumbes / Tumbes/ Tumbes
AN. Captaci6n pozo de Bigotes / Pampas de Hospital / Tumbes

AN. Caplacion pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospital / Tumbes

E-63: AN. Captacion de manantial, Chicama / Casitas / Comandante Villar
E-84: ACH. Reservorio apoyado, Chicama / Casitas / Comandante Villar

E-65: ACH. Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte / Casitas / Comandante Villar

E-66: ACH. Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur / Casitas / Comandante Villar
E-67: AN. Captacion pozo tubular, Cherrelique / Casitas / Comandante Villar
E-68: AN. Captacion pozo anillado La Choza / Casitas / Comandante Villar

E-69: ACH. Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas / Comandante Villar

E-70: AN. Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Corrales / Tumbes

Envio muestras: Of. N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cads. 177 al 198

Decrelo Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion

Decrelo Suprema N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/25-02-2016

o E
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VARIACIONES DE PARAMETROS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TUMBES - 25-26-27 NOVIEMBRE 01-02 DICIEMBRE 2015

E-49: AN. Fuente de captacion, Higuerdn / San Jacinto / Tumbes

E-50: ACH. Grifo fam Pardo Tandazo, casa Blanqueada/San Jacinto/Tumbes
E-51: ACH. Reservorio de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-52: AN. Captacion de Casa Blanqueada / San Jacinto / Tumbes

E-53: AN. Captacion planta de tratamiento La Pefia / San Jacinto / Tumbes
E-54: ACH. Reservorio PTAP La Pefia / San Jacinto / Tumbes

E-55: ACH. Grifo fam Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 / Tumbes / Tumbes
E-56: ACH. Reservorio PTAP El Milagro, Calle J. Jimenez s/n/Tumbes/Tumbes
E-57: AN. Fuente de captacion PTAP El Milagro-Tumbes / Tumbes / Tumbes
E-58: AN. Captacion pozo de Bigoles / Pampas de Hospital / Tumbes

E-59: AN. Captacion pozo tubular de Chacritas / Pampas de Hospilal / Tumbes

E-60: AN. Captacién pozo tubular Pajaritos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-61: ACH. Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajanitos / Canoas de Punta Sal / Comte. Villar
E-62: AN. Captacién pozo tubular Pocitos / Aguas Verdes / Zarumilla

E-63: AN. Captacion de manantial, Chicama / Casitas / Comandante Viliar

E-64; ACH. Reservorio apoyado, Chicama / Casitas / Comandante Villar

E-65: ACH. Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norie / Casitas / Comandante Villar
E-66: ACH. Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur / Casitas / Comandante Villar
E-67: AN. Captacion pozo tubular, Cherrelique / Casitas / Comandante Viliar

E-68: AN. Captacion pozo anillado La Choza / Casitas / Comandante Villar

E-69: ACH. Grifo de |a familia Ramirez Lopez, Bellavista / Casitas / Comandante Villar
E-70: AN. Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte / Corrales / Tumbes

PLOMO
1,00
g
2
m ECA Agua Cat 1-A1 ¥a LMP D.S. 031-2010-SA
1A
E-49 -52 E-58 E-59 E-60 E-62 E-63 E-67 E-68 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E-66 E-689 E-71
Estacon | E49 | E52 | E58 | 69 | E60 | E62 | E63 | E67 | E-68 - E-53 | E-57 | E-70 | E-50 | E-51 E54 | E55 | E56 | E61 | E64 | E65 | E66 | E-69 | E-71
Pb [mg/L]] 0,348 | 0,480 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 - 0,662 | 0,327 | 0,0730 | 0,0680 | 0,4440 | 0,0024 | <0,0020] <0,0020] <0,0020] <0,0020| <0,0020] <0,0020 <0,0020] <0,0020)
ZINC
|
| 6
| ECA Agua Cat 1-A2
5
. ECA Agua Cat 1-A1 LMP D.S. 031-2010-SA
-
g =
8 2
1
o+ 3 — s 1 | £ ! =R
E-48 E-52 E-58 E-59 E-80 E-62 E-63 E-67 E-68 - E-53 E-57 E-70 E-50 E-51 E-54 E-55 E-56 E-61 E-64 E-65 E&6 E-69 E-71
Estacion
[Estacion | E49 | E-52 | E-58 | E-59 | E60 | E62 | E-63 | E-67 | E-68 - E-53 | E-57 | E-70 | E60 | E-51 E-54 | E-55 | E-56 | E-61 E64 | E65 | E66 | E69 | E-71
Zn [mg/L] | 0,423 | 0,450 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 - 0,683 | 0,448 | <0,004] 0,065 | 0,382 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040
LEYENDA:
v

E-71: ACH. Cisterna, Planta de tratamiento Los Cedros / Corrales / Tumbes

Toma de muestras: DIRESA Tumbes - 11-16-17-18-19 noviembre 2015

Envio muestras: Of. N* 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Analisis metales: Inf. Ensayo N° 0012-2016 - Cads. 177 al 198

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM: Estandares Nacionales de Calidad Am-
biental para Agua - ECA Agua

Categoria 1: Poblacional y recreacional.

Subcategoria: A-1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion
Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua

para Consumo Humano. LMP : Limite maximo permisible
DIGESA/JMRR/25-02-2016




Resultados de andlisis de muestras'

2 agua para consumo humano ¢ la regiéon Tumbes - nov/dic 2015

Ver leyenda al reverso

Céd. | N° | Mat Punto de muesireo Distrito Prov. Fecha | pH | Cir As Cd Cu Cr Fe Mn Pb In
129 | 01 | ACH [Cisterna Del Puesto De Salud D Lechugal Papayal Zarumilla | 16/11/15] 7.0 0,0022 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,061 | 0,103 | <0,0020| 0.085
130 02 | ACH |Pueblo Nuevo Grifo , Fam: Cruz Oyola Papayal Zarumilla | 18/11/15] 7.0 <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,098 | <0040 <0,0020 | 0,048
131 03 | ACH |Cisterna Del Centro De Salud De Matapalo Matapalo Zarumilla | 16/11/15 | 6.5 0,0037 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,251 | 0.216 <0,0020 | <0.040
132 04 | ACH [isla Noblecilla, Grifo, Fam::Portocarrero Moreto Matapalo Zarumilla | 16/11/15 ] 6.5 <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,073 | <0.040 <0,0020 | <0.040
133 05 | ACH |Leandro Campos, Grifo , Fam: Jmenez Rea Matapalo Zarumilla | 16/11/15| 7.0 <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 0,085 | <0,040 | <0,0020 | 0.062
134 06 | ACH [Tutumo, Grifo, Fam: Socola Torres Matapalo Zarumilla | 16/11/15| 7,0 0,0037 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 <0,040 | <0,0020 | <0,040
135 07 | ACH |Loma Scavedra, Reservorio, Calle Principal Aguas Verdes Zaromilla | 17/11/15] 6.6 | 0,5 | 00032 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 0,087 | 0,048 | <0,0020 | <0,040
136 08 | ACH |Papayal, Grifo, Fam: Lopez Arica Papayal 7arumila | 1771115 7.0 | 1.2 | 00021 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 0,097 | <0,040 | <0,0020 | <0,040
137 09 | ACH |La Palma, Reservorio Apoyado Papayal Zarumilla | 17/11/15| 7.0 0,0017 | <0,001 | 0,009 0,023 0,101 | <0,010 | 0,004
138 | 010 | ACH |Grifo, Puesto De Salud La Palma Papayal Zarumilla [ 1771115 7.0 | 0.8 | <0,0010 | <0,001 | 0,020 | 0.025 <0,010 | 0,045
139 | 011 | AN |Pozo de captacion Unia de Gato Papayal Zarumilla |17/11/15| 7,0 | 1,0 | <0,0010 <0,001 | 0,011 0,019 0,081 | 0,075 | <0,010 | 0,009
140 | 012 | ACH |Grifo fam Lopez Qlaya, Una de Gato, sect. Pantanal Papayal Zarumilla | 17/11/15| 7.0 1,0 0,0024 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 [ 0.174 <0,0020 | <0,C40
141 013 | ACH |Deposito de agua fam Lopez Leon, Cuchareta Baja Aguas Verdes Zarumilla | 17/11/15 | 6.7 0,0033 | 0,0003 | <0,040 | <0,0020 | 0,073 0,366 | <0,0020 | <0,040.
142 | 014 | ACH | Depésito familia Benites Olaya, Cuchareta Alla Aguas Verdes Zarumilla [ 17/11/15| 7.0 0,0023 | 0,0003 | <0,040 | <0,0020 | 0.056 <0,040 | 0,0061 | <0,040
143 | 015 AN |Captacién Pozo Tubular Cuchareta Alta Aguas Verdes Zarumilla |17/11/15| 7,0 | 0,0 | 0,0043 | <0,001 0,009 0,010 0,048 | 0,066 | <0,010 | 0,093
144 | 016 | ACH |Depésito familia Camisan Castro, Pocitos Aguas Verdes Zarumilla | 18/11/15| 6.8 0,0067 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 0,059 | 0,051 | <0,0020 | <0,040
145 | 017 | ACH |Grifo familia Cordova Yesguen, La Pimavera Aguas Verdes Zarumilla | 18711715 7.0 | 1.6 | 00017 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | O.1 14 | <0,040 | <0,0020 | <0,040
146 | 018 AN |Fuente de captacién, Pozo N°06, Mirafloes, Zarumilla Zarumilla Zarumilla | 18/11/15| 7,0 1,6 | 0,0034 | <0,001 | 0,022 | <0,010 0,040 | <0,010 | 0,034
147 | 019 AN |Pozo de captacion N° 4-8 Av.Tumbes - Zarumilla Zarumilla Zarumilla [18/11/15| 7,0 | 1,2 | <0,0010 <0,001 | 0,011 | <0,010 | 0,081 0,029 | <0,010 | 0,010 1
148 | 020 AN |Pozo de captacion N° 05, Aguas Verdes Aguas Verdes Zarumilla {20/11/15| 7,0 | 2,0 | <0,0010 | <0,001 0,011 | <0,010 | 0,115 | 0,034 <0,010 | 0,017
149 | 021 | ACH |Depésito familia Rodriguez Ruiz, Quebrada Grande Papayal Zarumilla | 18/11/15| 7.0 | 1.2 | 00078 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 0,178 | <0,040 | <0,0020 | <0.040
150 | 022 | ACH |Depésito familia Barreto Sanchez, Puerio Pizarro Tumbes Tumbes | 18/11/15] 7.0 0,0076 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0.093 <0,040 | 0,0025 | <0,040
151 023 | ACH |Reservoric apoyado de la Angostura - P. De Hospital Pampas de Hospital | Tumbes | 11/11/15] 7.0 <0,0010 | <0,001 | 0,008 | <0010 | 0,252 | 0,022 | <0010 | 5.0 3
152 | 024 AN |Captacion del pozo de la Angostura Pampas de Hospital Tumbes [19/11/15| 7,0 | 0,0 | <0,0010 | <0,001 0,014 | <0,010 | 0,100 | 0,004 | <0,01 0 | 0,907
153 | 025 | ACH |Grifo fam Atoche Balladaes, El Limon, P. De Hospital Pampas de Hospital | Tumbes | 19/11/15] 7.8 0,0014 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 [ 0,065 | <0,040 | <0,002¢ <0,040

154 | 026 AN |Captacion de galeria filtrante, Pampas de Hospital Pampas de Hospital Tumbes |19/11/15| 7,0 | 0,0 | 0,0016 <0,001 | 0,014 | <0,010 <0,010 | 0,038
155 | 027 | ACH |Depdsito familia Zapata Rueda, Pampas de Hospital Pampas de Hospital | Tumbes | 19/11/15| 7.0 0,0011 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,198 <(,0020 | <0,040

156 | 028 AN |Captacién galeria filtrante, San Juan de la Virgen San Juan de la Virgen Tumbes |20/11/15| 7,0 | 0,0 0,0025 | <0,001 0,070 | <0,010 0,462
157 | 029 | ACH |Grifo familia Perez Rojas, San Juan de la Virgen San Juan de la Virgen | Tumbes | 20/11/15| 7.0 | 0.6 <0,0002 | <0,040 | <0,0020 <0,0020 | 0,046

158 030 AN |Captacién pozo tubular, Jose Lisnher Tudela Tumbes Tumbes |20/11/15| 7,0 0,0 | <0,0010 | <0,001 0,016 | <0,010 0,024 | <0,010 | 0,018
159 | 031 | ACH |Reservorio de Jose Lishner Tudela Tumbes Tumbes | 20/11/15] 7,0 | 0.8 | 00011 | <0,0002 | <0,040 | 0,0035 | 0214 <0,040 | <0,0020 | <0,040
160 | 032 | ACH |Pozo N° 05 AA.HH. Santo Domingo Sabio, L. Tudela Tumbes Tumbes | 20711/15] 7.0 | 08 | 0,0019 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,171 | <0040 <0,0020 | 0.093
161 033 | ACH |Reservorio Andres Araujo Moran, Jose Lisnher Tudela Tumbes Tumbes | 20/11715| 7.0 | 0.8 | 00022 | <0,0002 | <0040 | <0.0020 | 0,271 <0,040 | <0,0020 | <0,040

162 034 AN |Captacion pozo tubular de Puerto Pizarre Tumbes Tumbes [20/11/15| 7,0 1,4 | <0,0010 | <0,001 0,012 | <0,010 | 0,115 | 0,011 <0,010 | <0,004
163 | 035 | ACH |Reservorio Puerto Pizamo Tumbes Tumbes | 20/11/15| 7.0 1.4 | <0,0010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0.198 | <0,040 <0,0020 | 0,047

164 | 036 | AN |Captacién pozo tubular Proyecto Puyango Tumbes Tumbes |20/11/15 0,0 | 0,0014 | <0,001 | 0,029 | <0,010 0,017 | <0,010 | 0,220

165 | 037 | ACH |Reservorio apoyado de quebrada Fernandez Canoas de Punta Sal | C.Villar | 24/11/15] 7.0 0,0026 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | 0,057 | <0,040 | <0,0020 <0,040

166 | 038 AN |Captacién de pozo anillado, quebrada Fernandez Canoas de Punta Sal C.Villar |24/11/15| 7,0 | 0,0 | <0,0010 | <0,001 | 0,008 | <0,010 0,072 | <0,004 | <0,010 | <0,004

167 039 AN |Reservorio de Barrancos, agua sin tratamiento Canoas de Punta Sal C. Villar |24/11/15 0,0 | <0,0010 | <0,001 0,011 <0,010 0,079 | <0,004 | <0,010 <0,004

168 | 040 | ACH |Grifo fam Mogollon Morquencho, San Martin N°© 421 Canoas de Punta Sal | C.Villar | 24/11/15 — 70| 06 0,0056 | <0,001 | 0,016 | <0010 > 0,007 | <0,010 | 0,076



Resultados de andlisis de muestras de agua para consumo humano en la region Tumbes - nov/dic 2015

Céd.| N° | Mat Punto de muestreo Distritc: Prov. Fecha H| Cir As Cd Cu Cr Fe Mn Pb In
169 | 041 | ACH [Grifo casa fam Comejo del Rosario, Bolognesi 100, Vagueria San Jacinto Tumbes | 25/11/15 1,2 <0,001 0,023 | <0,010 | 0,290 | 0,043 <0,010 { 0,010
170 | 042 | ACH [Reservorio de distribucion de Vaqueria San Jacinto Tumbes | 25/11/15] 7.0 1.8 <0,001 0,021 <0,010 | 0,235 | 0,020 | <0,010 0,004
171 | 043 AN  |Fuente de captacion, Vaqueria San jacinto Tumbes |25/11/15 0,0 0,465 | 0,017 0,290
172 | 044 | ACH |Grifo familia Madrid Atoche, Rica Playa San Jacinto Tumbes | 25/11/15| 7.0 <0,001 | 0.063 | <0,010 0,062 0,052
173 | 045 | AN [Fuente de captacion, Rica Playa San Jacinto Tumbes |25/11/15| 7,0 | 0,0 0,694 | 0,013 0,491
174 | 046 | AN |Fuente de captacion La Capitana San Jacinto Tumbes |25/11/15 0,0 0,617 | 0,011 0,426
175 | 047 | ACH |Dep. casa fam Feijoo R., San Martin 141 La Capitana San Jacinto Tumbes | 25/11/15] 7.0 <0,001 0,09 <0,010 0,093 0,062
176 | 048 | ACH |Grifo familia Barientos Suncion, Higueron San Jacinio Tumbes | 25/11/15 0,002 | 0,171 | <0,010 0,196 0,112
177 | 049 | AN [Fuente de captacion, Higueron San Jacinto Tumbes (25/11/15 0,0 0,552 | <0,010 0,423
178 | 050 | ACH |Grifo familia Pardo Tandazo, Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes | 26/11/15 <0,001 | 0,083 | <0,010 0,094 ob&l
179 | 051 | ACH [Reservorio de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes | 26/11/15 0.510 | 0,011 0,382
180 | 052 | AN |Fuente de captacion de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes (26/11/15 0,0 0,535 | 0,015 0,450
181 | 053 | AN |Captacion planta de tratamiento La Peia San Jacinto Tumbes |26/11/15| 6,0 | 0,0 0,535 | 0,015 0,450 |
182 | 054 | ACH |Reservorio planta de tramiento La Pefia San Jacinto Tumbes | 26/11/15 1.4 <0,0002 | <0040 | <0,0020 | 0,061 | <0,040| 0,0024 <0,040
183 | 055 | ACH |Grifo fom Cruz Requena, Calle 7 de Enero N° 307 Tumbes Tumbes | 26/11/15 1.0 <0.0002 | <0.040 | <0,0020 | 0,083 | <0,040 | <0,0020 | <0,040 |
184 | 056 | ACH |Reservorio PTAP El Milagro, Calle Jose Jimenez S/N Tumbes Tumbes | 26/11/15 1.6 <0,0002 | <0040 | <0,0020 | 0,113 | <0,040 | 20,0020 | <0,040
185 | 057 | AN [Fuente de captacion, PTAP El Milagro-Tumbes Tumbes Tumbes |26/11/15| 6,0 | 0,0 0,003 | 0,447 | 0,011 Y 0,448
186 | 058 | AN |Fuente de captacion, pozo de Bigotes Pampas de Hospital | Tumbes |27/11/15| 7,5 | 0.0 | 0,0067 | <0,001 [ <0,004 | <0,010 | 0,003 | 0,045 | <0,010 | <0.004
187 | 059 | AN [Captacion pozo tubular de Chacritas Pampas de Hospital | Tumbes |27/11/15] 6,5 | 0,0 | 0,0042 | 0,001 | 0,007 | <0,010 <0,010 | <¢,004 |
188 | 060 | AN [Captacion pozo tubular-Pajaritos Canoas de Punta Sal | C.Villar [27/11/15] 7,0 | 0,0 | <0,0010| 0,002 | 0,032 | <0,010 0,010 | <0,004 |

189 | 081 [ ACH | Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos Canoas de Punta Sal | C.villar [ 27/11/15] 7.0 0.0019 | <0,0002 | <0,040 [ <0,0020 | 0,127 | <0,040 | <0,0020 | <0,045 |
190 | 062 AN [(Fuente de captacion, pozo tubular-Pocitos Aguas Verdes Zarumilla | 25/11/15| 7,0 | 0,0 | 0,0052 0,001 0,015 | <0,010 | 0,149 <0,010 | <0,004
191 | 063 | AN |Fuente captacion de manantial, Chicama Casitas C.Villar [01/12/15| 7,0 | 0,0 0,005 <0,001 | 0,009 | <0,010 | 0,039 <0,004 | <0,010 | <0,004
192 | 064 | ACH [Reservorio apoyado, Chicama Casitas C.Villar [01/12/15] 7,0 0.0023 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | <0,040 | <0,0020 <0,040
193 | 065 | ACH |Grifo familia Olaya Becemra, Cienego Norte Casitas C.Villar {01/12/15] 7.0 0.0064 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | <0,040 <0,0020 | <0,040
194 | 066 | ACH |Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur Casitas C.Villar | 01/12/15] 7,0 0,010 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 <0,040 | <0,0020 | <0,040
195 | 067 AN  |Captacién pozo tubular, Cherrelique Casitas C. Villar (01/12/15 0,0 0,002 <0,001 | 0,007 | <0,010 | 0,136 0,019 | <0,010 | <0,004
196 | 068 AN  |Fuente de captacion, pozo Anillado La Choza Casitas C. Villar (02/12/15 0,0 0,0017 | <0,001 | 0,006 | <0,010 0,070 | <0,004 | <0,010 | <0,004
197 | 069 | ACH |Grifo de la familia Ramirez Lopez, Bellavista Casitas C. Villar | 02/12/15 0,0021 | <0,0002 | <0,040 | <0,0020 | <0,050 | <0,040 | <0,0020 <0,040 |
198 | 070 | AN |Captacion PTAP Los Cedros, Panamericana Norte Corrales Tumbes (02/12/15] 6,0 | 0,0 0,001 | 0,092 | <0,010 0,i53 <0,004 |
199 | 071 | ACH |Cistema PTAP Los Cedros Comrrales Tumbes | 02/12/15 1.6 <0,0002 | <0.040 | <0,0020 | <0,050 | <0,040 | <0,0020 | <0,c40
Leyenda:

Céd.: Codigo de laboratorio DIGESA Pb: Plomo Fe: Hiero

Mat: Matriz In:Zinc Mn: Manganeso

ACH: Agua de consumo humano Cu: Cobre <A No cumple con ECA - Agua (D.S. 002-2008-MINAM)

AN: Agua natural Cr: Cromo No cumple con LMP de Reglamento de calidad de agua para consumo humano

pH: Potencial de hidrégeno As: Arsénico

Clr: Cloro residual Cd: Cadmio

Registrado por: JMRR 28/12/2016
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Expediente N.° 1064-2016-DV.
Solicitante: DSBfDIGESNDIR ESA Tumbes
Domicilio: Las Amapolas 350 Lince, Lima
Muestra declarada: Agua. Muestra proporcionada per el solicitante
Cantidad de muestras: 71 frascos proporcionados por la DIRESA
Fecha de Ingreso: 2016-01-07
Lugar de ensayo: Laboratorio sede La Malina
Identificacién de la muestra
|.:::$w if:::: Matriz ) Punto de muustrec / Localidad | Distrita / Provincia / Departamento :.T.“."J.f:
| oc129 01 Agua para uso y consumo humand / Cistema Oel Puesto De Salud D Lechugal/ / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2015-11-186
r 00130 02 Agua para uso y consuma humene | Pueble Nuevo Grifo , Fam: Cruz Oyola // Papayal ! Zerumilla / Tumbes 2045-14-18
00131 03 Agua para usa y consumo humano / Cisiema Del Centro De Salud Da Matapalo /{Matapaio / Zarumllla / Tumbes 2015.11.16
. 00132 04 Agua para uso y consumo humanio / sia Noblacilla, Grito, Fam::Portocamero Mareto // Matapalo / 2arumilla / Tumbes 2015-11.15
' 00133 05  |Agua para uso y consumo humano./ Leandra Campos, Grifo , Fam: Jmenez Rea // Matapaio / Zarumilla / Tumbes 2015-11-18
00134 08 Agua para uso y consumo humane | Tulume, Grifo, Fam: Socola Torres / / Matapala / Zarumifla / Tumbes 2015-11.18
00135 Agua para uso-y consumo humano [ Loma Saavedre, Reservorio, Callo Prncpal /7 Aguas Verdes | Zarumilia / Tumbes 2015-11-17
' 001 36 08 Agua para uso y consume humano / Papayal, Grifo, Fam: Lopez Arca /1 Papayal | Zarumille ) Tumbes 2016-11-17
[ 00137 Agua para usc'y consumo humano / La Paima, Reservoric Apoyado /J Papayal / Zaramifla / Tumbes 2015-11-17
| 00138 010 |Agua para usc y consumo humano / Grifo, Puesto De Salud La Paima / / Papayal / Zarumilla / Tumbes 201511.17
00139 on Agua nalural / Pozo De Caplacion Ufta De Gato /7 Papayal / Zarumilis / Tumbes 2015.11-17
g 00140 012 Agua para uso y cansumo humano / Grifo, Fam: Lopez Olaya, Ufla De Gato, Sector Pantsnat /1 Papsyal | Zarumilla / Tumbes | 2015-11-17
00141 013 Agua para uso y consume humano / Depesilo De Agua, Fam: Lopez Laan , Cuchareta Baja 11 Aguas Verdes/ Zarumilla / Tumbes | 2015-11-17
i 00142 a4 Agua para uso y ume humane / Deposila, Fany Benites Olaya, Cuchareta Alta / / Aguas Verdas / Zarumilla / Tumbes 2015-11-17
00143 015 Agua natural 7 CaplacionPero Tubular  Cuchareta Alla // Aguas Vardes / Zarumilla / Tumbes 2015-1 |.17.
00144 018  |Agua para usa y consumo humano / Deposlio Fam: Camisan Castio, Pocitos / / Aguas Verdes / Zarumilla / Tumbes 2015-11-18
f 00145 017 Agua para uso y ¢ensumo humano / Grifo, Fam: Cordova Yesquen, La Primavera / / Aguas Verdes / Zarumilla / Tumbes 2015-11-18
00148 018 Agus natural / Fuante De Captacién, Pozo N*08, Mirsfloas Zarumilla // Zarumilla / Zarumilfa / Tumbes 2015.11-18
00147 019 Agua natural / Pozo Da Caplecion N* 4-8 Av.Tumbes - Zarumilla / / Zarumilla / Zarumilia / Tumbes 2015.11.18
- 00148 020 | Aqua natural / Pozo De Caplacion N 05, Aguas Verdes // Aguas Verdes / Zarumilla / Tumbes 2015-11-20
© 00149 021 |Agua para uso y consumo humana / Deposito, FamiRodriguez Ruiz, Quebrada Grande // Papayal / Zarumilla / Tumbes 2018-11-18
00150 022 |Agua para uso y consumo humano / Deposito, Fam; Barmsia Sanchez, Puerto Pizarro // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2015-11-18
Lima, 2016-02-11 FO1-AC-PS-13 Rey O4
EGM/5GV/Ing

Los resultados de este Informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccién parclal de este Informe no estd permitida sin la autorizatén
por escrito de este laboratorio. Los resultades no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o come certificadode

sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Laboratorio sede La Molina Laberaterio sede principal

Calle Los Pinos N* 259, wwy.dipesa.minsa.goh.pe | Calle Las Amapalas N° 350

Urb, Camacho, La Molina-tima 12 wenv.dinesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince ~ Lima 14, Per
Central teleforuca (511) 6314430

T (551} 4341912

oy
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u:::mo g:;‘:: Matriz/ Punto de muestreo / Localidad ! Distrito / Provincia / Dopartamento ;;‘:': r:;
00151 023 ;Ag::’::;u use y consumo num'anoIRaurvnﬂo Apeyado De La Angestura - Pampas De Hospllal {1 Pampas de Hospilal / Tumbes 20151111
00152 024 Agua naturel / Captacien Qel P&zo De La Angostura / / Pampas de Hospilal / Tumbes / Tumbes 2015-11.19
00138 - :ﬁl:n ::n uso y cansumo humana / Grifo, Fam; Ateche Balladaes, EI Limon - P. Do Hospilal /7 Pampas de Hospial T TomesT S
00154 026 Agua nalurel / Caplacion De G@eﬂa Filtranie De Pampas Oe Hospital / / Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2015-11-18
00455 027 m::m ufoywmumohnn.imloapomo. Fam: Zapata Rueda, Pampas De Hosaltal //Pampas de Hospilal / Tumbes / 20151419
00158 028 Agua natural / Captacion, Galara Filtrante, San Juan De La Virgan // San Juan de la Virgen / Tumbes / Tumbes 20456-11-20
00157 020 :g;;ap:ra uso y consume humano / Grifo. Fam: Perez Rojas, San Juan De La Virgen /7 San Juan de g Virgen/ Tumbes / 2015411.20
00158 Q30 Agua natural / Caplacion , P:uq: Tubular, Jose Lisnher Tudela // Tumbes / Tumbes / Turbes 2013-11.20
00158 031 Agua para uso y eansumo humanc / Reservario De Jose Lisnher Tudsla // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2015-11-20
00180 02 ?:un;::ra uso y consumo humana / Poze N* 05 AA.HH. Santo Domingo Sabio , Jose Lisnher Tudsla / / Tumbes / Tumbas / 20151120
00161 033 AQua para uso y consumo WM / Reservorio, Andres Arauje Moran , Jase Lisnher Tudela // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-11-20
00162 034 Agua natural / Captacion Pozo 'xrubular Da Puerto Pizao // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2015.11.20
00163 035 Agua para uso y consumo humano / Reecm&fo Puerto Pizarro // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-11-20
001684 036 Agua natural / Captaclan Pozo Tubular Proyecta Puyango // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2015-11-20
00165 037 Agua para uso y eonsumo humana / Rasarvoric Apoyado De Quabrada Femandez // Canoas de Punta Sel / C. Villar / Tumbes 2015-11-24
00166 038 Agua natural / Capacion De Pozo Anillado - Quebrada Femandez / / Canoas de Punta Sal / C. Villar / Tumbes 20151124
00167 038 Agua natural / Reservario De Barrancos, Agua Sin Tratamienta // Canoas de Punta Sal/ C. Villar / Tumbes 2015-11-24
00168 040 m;:::: Uso y consumo humano / Grifo, Fam: Mogollon Morquencho, Calle San Marlin N* 421 /7 Canoas de Puniz Sal C. Villar 2015-11.24
00189 041 ;\mﬁmﬁm’mnd /Grifo, De Vivienda De La Fam: Comeja Dal Rosano, Bolegnesi N* 100- Vaquerta / / San 2016-11-25
00170 042 Agua para uso y consumo huméno / Resenvorio De Dislibucion De Vaguena / / San Jachlo / Tumbes ! Tumbas 2015-11-25
00171 043 Agua natural / Fuente De Captacion , Vaqueria 7/ San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015-11-25
00172 044 Agua para usa y cnsumo hum‘no / Grifo, Fam: Madrid Aloche, Rica Playa //San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015.11-28
00173 D4s Agua natural / Fuente De Capl;clnn, Rica Flaya !/ San Jacinlo / Tumbes / Tumbes 2015-14-25
00174 - 046 Agua natural / Fuente De Capln;ion La Cepdena // San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015-11.25
00175 047 mzsx}artﬁsby" WM/F posito Vivienda, Fam: Fefioo Ramirez - San Martn N* 141 - La Capitana // San Jacinle / 2015-§1-25
00178 048 Agua para uso y consumo huméno f Grifo, Fam: Barrlentos Suncion, Higueron // San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015-11.25
00177 | 048 Agua nalural / Fuente De Caplacion, Higueron // San Jndnlc / Tumbes / Tumbes 2015.11-25
00178 050 Agua para uso y consumo huméno / Grifs, Fam: Pardo Tandezo, Casa Blanqueada // San Jacinie / Tumbes / Tumbes 2015-11-26
::r;/: 2\1/7;) :’u ' -' F01-AC-PS-13 Rev 04

Los resultados de este thforme corrasponden a las muestras sometidas a €nsayo. La reproduccion parcial de este informe no estd parrnitida sin la autorizacién
Por escrite de este laboratorio. Los resultados no deban ser wilizados como una certificacién de conformidad con normas de greducto © como certificado de

sistema de calidad de la entidad que o produta.

Laboratarlo sede La Mollna Laboratorio sede principal
Calle Los Pinos N* 258, www.dipess.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N* 350
Urb. Camacho, La Molina-tima 12 www.digesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lims 14, Perd

T(51L) 4341512 Centraltelefonica (511) 6314430
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" E M‘“, ?“‘:g: Matriz/ Punto de musstreo / Localldad { Distito / Provineia / Dopartamento ::o?tr:;

- 00179 051 Agua para uso y consume humana / Reservorio De Casa Blanquesda // San Jacinio / Tumbes / Tumbes 2015-11-26
00180 0562 Agua nalural / Fuente De Capiacion De Casa Blanguoada / / San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015-11.26
00181 053 Agua nalural / Caplacion Planta De Trolemiento La Pefla // San Jacimto / Tumbes / Tumbes 2015-11.28
00182 054 Agu pura use y consumo humana / Reservorio Planta De Tramionto La Pafla /7 San Jacinto / Tumbes / Tumbes 2015.11-26
00183 058 Agua para use y consumo humano / Grifo, Fam: Crux Requena , Calle 7 De Enero N* 307-Tumbes // Tumbes / Tumbas / Tumbes | 2015-11-26
00184 058 ?mu::r,art:“oby.:onmo Tumana J Resarvoria , Planta De Tratarmento &) Milagro, Gaile Jose Jimenez S/N-Tumbes // Tumbes / 2015-11-26
00186 057 Agua natural / Fuento De Capiacion, Plania De Tratamiento E1 Milagro-Tumbes // Twnbes / Tumbes / Tumbes 2015-11-28
00186 058 Agua natural / Fuenta De Captacion, Poze De¢ Bigotes // Pampas de Haspllal/ Tumbes / Tumbes 2015.11.27
00187 059 Agua nalural / Caplacian Pozo Tubular De Chacritas | Pampae de Hospilal / Tumbes / Tumbes 2015.11.27
00188 080 Agua natural / Fuente De Caplacian , Pozo Tubular-Pajarilos / / Canoas de Punta Sal / C, Villar/ Tumbes 2015-11-27
00188 081 Agua para uso y consume humano / Grifo, Fam: Hidalge Olives-Fajaritos // Canoas de Punta Sal/ C. Vilar / Tumbes 2016-11-27
Q00190 062 Agua natural / Fuente De Captacion, Pozo Tubular-Pocitos / / Aguas Verdes / Zarumilia / Tumbes 2015-11-25
001e1 083 |Aguanatural / Fuente Capiecion De Manantial , Chicama // Casitas / C. Villar / Tumbes 2015-42-01

" 00182 084  |Aqua para uso y consumo humano / Reservorio Apeyada, Chicama // Cesitas / G. Villar / Tumbes 2015-12-01

© 00193 065 Agua para uso y consumo humeno / Grifo, Fam: Olaya Becerra, Clenego Nore / / Casilas / C. Villar/ Tumbes 2015-12-01
00184 066 Agua para uso y consumo humano 7 Grifo, Fam: Astudilio Peila, Clenage Sur// Cashtas / C. Vilfar / Tumbes 20151201

¢ 001es 067  |Agua natural / Captegion, Pozo Tubular, Chemelique// Casllas/ C. Villar/ Tumbes 2015-12-01
00166 0e8 Agua natural / Fuente De Caplacion , Pozo Aniltado La Choza // Casilas / C. Villar / Tumbes 2015-12-02
00197 089 IAgua para uso y consumo humano / Grifo De La Fam: Ramirez Lopez, Bellavista / / Casitas / C. Villar / Tumbes 2015.12.02
001988 070 Agua natural / Caplacion, Pianta De Tralamisnto, Los Cadros Panamericana Norte. / / Corales / Tumbes / Tumbos 2015.12.02

' poToe 071 Agua pare uso y consumo humana / Cisterna, Planis De Tratamiento Los Cedros // Corrales / Tumbes / Tumbes 2015-12-02

Nota: Los datas do las \ras son proporcionados por el solichante.
Uma.' 2015-02-11 .
EGM/SGV/Ing FO1-AC-P5-13 Rev 04

Los resultados de este informe corresponden @ las musstras sometidas o ensayo. 13 re i

- produccién parcial de este informe no estd permitids sin | 5
por éscrito de este laboratorio. Los resultados no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de pcm;etc;to :c::o :::Tg;?::‘ ::
sistema de calidad de fa entidad que lo produce.

LaboFatorio sede La Molina Laboraterio sede principal
S::eéns Pinos N* 258, vivew.dinesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N* 350
. Camacho, La Molina-lima 12 wway.digesa sid.pe | Urb. San Eugenlo, Lince — Lima 14, Pery

g
(511} 3341512 Centraltelefénica (S11) 6314430
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INFORME DE ENSAYO N.° 0012-2016
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Resultados
Cadigo Cobre _Hierro | #anganeso 2ine Cromo Plomo
aboratorio | fmg) | - mgty (mgh) (mol) ) ()
00125 <0040 | - 0,081 0,103 0,088 <20 2,0
00130 <0,040 0,098 0,040 0,048 <20 <20
00131 <0040 | ° 0,281 0,216 <0,040 2,0 <20
00132 <0,040 | ' 0,073 <0,040 <0,040 <2,0 <2,0
00133 <0,040 | - 0,088 <0,040 0,062 <20 <20
00134 <0,040 | . 0.484 <0,040 <0,040 2,0 <20
00136 <0,040 0.087 0,048 0,040 <2,0 2,0
00138 <0000 [ : 0097 <0,040 <0,040 <2,0 2,0
00140 <0040 | - 0174 0.417 <0,040 <20 <20
00141 <0040 | . 0,073 0.366 <0,040 <2.0 <20
00142 <0040 | . 0056 <0,040 0,040 <20 6.1
00144 0,040 0,059 0,051 <0,040 <2.0 <20
00145 <0040 | 0714 <0,040 <0,040 <20 @0
00149 <0,040 : 0178 <0,040 <0,040 <20 .0
00150 <0,040 | . 0,093 <0,040 <0,040 <20 25
00153 | <0040 | 0085 <0,040 <0,040 <2.0 <2.0
00155 <0,040 0,198 1,84 <0,040 <20 <20
00157 040 | ' 0782 153 0.046 <2,0 <20
00159 <0,040 : 0,214 <0,040 <0.040 35 <20
00160 <0,040 © 0,171 <0,040 0,093 <20 <2,0
00161 <0040 | 0271 <0,040 <0,040 <20 <2,0
00163 <0040 | - 0,188 0,040 0,047 <20 2,0
00185 <0040 | - 0,057 <0040 <0,040 20 <20
00182 <0,040 | . 0.061 <0,040 <0,040 20 24
00183 <0040 | - 0083 <0,040 <0,040 <2, <20
00184 <0,040 0,113 <0,040 <0,040 20 <20
00189 <0040 | 0127 <0,040 <0,040 2,0 2,0
00192 <0,040 <0,050 <0,040 <0.040 <20 Q0
00193 0,040 | . <0,080 <0,040 <0,040 <20 <20
00194 <0,040 | . <0,050 <0,040 <0,040 <20 <2
00197 <0040 | <0,050 <0,040 <0,040 <20 <20
00199 <0040 | ' <0,050 <0,040 <0,040 <20 <2.0
Lc 0,040 | . 0,050 0,040 0,040 2,0 2,0
Métado 31118 3B 3B e 31138 31138
F::"‘ 99 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2018-01-28 | 2015.01.28 2016-02:01 | 2016-02-01
Le: Limite de cuantificacién
Métados:

SMEWW Methoa 31118, 22nd Edition, 2012, Disect Alr-Acetylens Flame Mathod.
SMEWW Method 2113B. 22nd Ecition, 2012. Elsctratharmal Alomic Abgorption Spectromelric Method
SMEWW" Standerd Method for Examination of Water and Wastewalsr, APHA-AWWA.WEF,

MINISTERIO DE SALUD
Direcclédn Genegaldu Batud Ambientat

L, 20160211 EIEK B ROSAA 6 . DEATG
EGM/S J:fa dol Laboratorio do Control punbientsl 8 FO1-AC-PS-13 Rav G4
V/ing ' PRt oe 3

L] .
Los resisitados de este informe corresponden a las myestras sometidas a ensaya, La reproductiGn parchal de este informe no estd permitida sin la autorizaciés
PO @Seyito de este laboratorlo. Les resultados no debes ser wuilizados como una certificacin de conformidad con normas de producto o como certificado de

stema da calidad de Ia entidad que lo produce.
Laboratorig sade Ls Molina Laberatori sede principal

532: Las pings N°* 258, v digesa.minsa.gobpe | Calle Las Amapolas N* 350
- ;Mfamacho, La Molina-Lima 12 www.digesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince~ Lima 14, Per(i
} 4341512 : Centraltelefdnica {511) 6314430
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INFORME DE ENSAYO N.° 0012-2016

Pag. 5de 8
Resultados de ensayos de métodos no acreditados
Cédigo | Arsénico® | Cadmio® | Cadmio” Cobre” | Cromo* Hierro * | Manganoso*| Plomo* Zine*
laboraterio (pgtu [mgt) (mghy (mgit) imgh) (mgl) {mglL) {mgiL)
0012¢ 22 0.2 - - - - - - .
00130 <1,0 <0,2 - - - - ~— - —
00131 37 <0,2 o e S i = s e
00132 <1,0 <0.2 - = - e - ~io i
00133 <10 <02 - - - " - S e
00134 37 <0,2 - - - v - = =
00135 32 <2 - - - — - - -
00138 2,1 0.2 - - - - - - -
00137* 17 - <0,001 0,009 0,023 0,308 0,101 <0,010 0004
00138** <40 - <0,001 0,020 0.02% 178 0,483 <0,010 0.045
00138 <0 - <0,001 0011 0.019 0,081 0,075 <0,010 0,008
00140 24 <0,2 = = = = = 5 =
00141 33 03 - - - - - - -
00142 23 03 - -— - oo e i =
00143 43 - <0,001 0,003 0,010 0,048 0,066 <0,010 0,093
00144 87 <02 - e - - — o i
00145 17 <02 — v - - - - —
00146 14 - <0,001 0,022 <0,010 0.5%0 0,040 <0,010 0,034
00147 <1,0 B <0,001 0011 <0,010 0,081 0.020 <0,010 0,010
00148 <10 - <0,001 0011 <0,010 0.115 0,034 <0,010 0017
00149 78 <0,2 - - - - - - =
00150 76 <0,2 — - — - - 9 e
00151 <10 - 0,001 0,008 <0,010 0,252 0,022 <0010 0,013
00152 <1,0 - <0,001 0,014 <0010 0,100 0,004 <0,010 0,007
00183 14 <02 - — — - —_ - i
00154 18 - 0,001 0,014 <0,010 0,425 137 <0,010 0,038
00155 1,1 <0,2 — - - - - o =
00156 25 - <0,001 0,070 <0.010 18,2 1,45 0,011 0,402
00157 18.4 <02 - - ~ - — - e
00158 <1,0 - <0,001 0,016 <0,010 0,189 0,024 <0010 0,016
00168 11 <0,2 - - - - _— = il
00160 19 <0,2 - - - - - = —
00161 22 <0,2 - - - . - - -
00162 <10 - <0,001 0,012 <0,010 0,415 0.011 <0,010 <0,004
00163 <1,0 <02 - - - = o i =
00164 14 - <0,001 0,029 <0,010 0,480 0,617 <0,010 0,220
00166 26 <0,2 - o - s 6% o 5
00166 <10 - <0,001 0,008 <0,010 0,072 <0,004 <0,010 <0,004
00167 <19 o <0,001 LEER <0,010 0,079 <0,004 <0,010 <0,004

Lima, 2016-02-12

FOL.-AC-PS-13 Rev 04

ELENA DEL ROSARIO Gil MERINO

EGM/,'SGV/Ing Jola gel Laberatorio de Cantrol Ambiantat \oQFe‘ g\_‘{'\
Los r;s‘mmos de este Informe corresponden a [as muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parci:ﬁ?!ﬂﬂnforme no estd permitida sin Ia autortzacidn

por gscrito de este laboratorio. Los resuitados no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o coma certificado ce
sistema de calidad de la entidad que lo procuce.

Labotatorio sede Ls Molina Laboratorlo sede principat
Calla Los Pinos N* 259, www.digesa.mmsa.gob.pz | Calle Las Amapelas N* 350

Urb. Camacho, Ls Moilna-Lima 12 vavnw.digesa.sid.pe | Urb. San Eugento, Lince - Lima 14, Perd
T {511) 4341512 Centraltelefonica (511) 6314430
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Cddigo | Arsénico® | Cadmic* Cadmio * Caobre * Cromo * Hiarro*  fMangsneso*| Plomo* 2ing *
laboratoria gr) | (mgt) [mgh) imgl) (gt {mgt) tmgL)
00168 5.6 - . <0,001 0,015 <0,010 0,454 0,007 <0,010 0,078
00189* 12,1 - * <0,001 0,023 <0,010 0,290 0,043 <0,010 0,010
00170* 13,2 _ : 0,001 0,021 <0,010 0,235 0,020 <0,010 0,004
00174 212 - 0,004 0,465 0,017 134 0,526 0,340 0,280
00172** 237 T ' <0,001 0,063 <0010 1,31 0,062 0,050 0,052
00173 268 e " 0,008 0,654 0.013 17,0 0,674 0,490 0,491
00174 203 - . 0,004 0,817 0,011 158 0,610 0.404 0,426
00175" 218 - . <0,001 0,090 <0,010 1,94 0,093 0,061 0,082
00176 240 - 0.002 0,171 <0.010 4,18 0.1%8 0,132 0,112
00177 284 - - 0,004 0,552 <0.010 14.0 0.561 0,348 0,423
00178 212 - - <0,001 0083 | <0.010 2,00 0.004 0,058 0,085
00179* 238 - . 0,004 0,510 0.011 152 0,560 0,444 0,332
00180 236 - 0,004 0,535 0,015 18.0 0.760 0,460 0,450
00181 173 - 0,006 0,756 0,013 252 1,03 0,662 0,603
00182 158 <0,2 - - - ~ s - -
00183 14,7 <0,2 © - — = b= w0 .
00184 193 <0,2 C - - - - - - —
00185 | 220 - . 0,003 0,447 0.011 167 0,860 0,327 0448
00186 87 - , <0,001 <0,004 <0,010 0,083 0,048 <0010 <0,004
00187 42 s . 0,001 0,007 <0010 0,842 1,42 <0,010 0,004
00188 <40 — | 0,002 0,032 <0,010 13,2 0.229 <0,010 <0,004
00189 1,9 <0,2 . e - - - - BB
00190 52 e . 0,001 0,015 <0,010 0,149 0571 <0,010 <0,004
00181 50 - : <0,001 0,008 <@,010 0,039 <0,004 <0010 <0.004
00182 23 <0,2 | - - ~ - - - -
00193 64 <0.2 - - - - - - %
00194 99 <02 - ~ — e - — e
00195 2,0 — . 0,001 0,007 <0,010 0,138 0,019 <0,010 <0,004
00106 1.7 ann <0,001 0,008 <0,010 0,070 <0,004 <0,010 <0,004
00197 2,1 <02 e - - - - - e
00188 184 o . 0,004 0,082 <0,010 329 0,153 0,073 0,004
00198 133 <02 { - - -~ we = 2
— 1,0 0,2 " 0,001 0,004 0,010 0,040 0,004 0,010 0,004
télodo 3uc: 3w | - 3180 31118+ 3HiD* 3118 g 3i11me 3118+
el P e e Pl e P s 2160205 [ 10 e

ic: Limite de cuantificacion

Métodas; ;

SMEWW Method 31118, 22nd Editian, 2012. Diract Air-Acetylbne Flame Method,

SMEWW Mothod 31110, 22nd Edition, 2012, Direct Nitrous Oxide-Acetylena Flams Mathed

SMEWW Method 31138. 22nd Edition, 2012. Eiectrothermal Atomic Ahsorplicn Spactremetric Methad

SMEWW Method 3114C. 22nd Edifion, 2012, Continucus Hydrida GeneralervAtomic Absomtion Spectromelric Melhod
SMEWW: Standard Method for Examinetion of Water and Wastewaler, APHA-AWWAWEF,

~ Los métodos indicados no han sido acreditados por el INAGAL-DA.
™ Eslas muestras de agua de consumo humano superan 1 NTU per lo que el ensayo se realiz con métodas.ae-acrad itados.
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Ditaccidn Genw/al e SaIuUALL"D

Lima, 2016.92-11 E‘:F&XBE"-": /o Pren i manmmasan
£ 95 L ROGAR] 1L Wt - .. 4
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Los rESUltados de este informe cotrespondan a las muestras sometidas 2 ensayo. La reproduccidn parcial de orme no estd permitida sin la autorizacion
POF @Serita de este laboratorio. Los resultacos no deben ser utilizados cormo una cartificacin de corfarmidad con normas de producto o como certificado de

55t2Ma da calidad de fa entidad que lo produte.

Laboratarig sade La Moling Laboraterio sede principal
Calle Lag pinas N 253, www.digesa.minsa.pob. Calle Las Amapalas N* 350
Utb. Camacho, Ls Melina-Lima 12 voww.digesa.sld.e | Urb. San Eugenio, Lince - tima 14, Pery

T{511} 434131, Centraltelefonica (S11) 6314430
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DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

£

2% . 'ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

Tumbes, 10 de Diciembre del 2015.

95) &p. 06y AeleDy
QFICIO N° < _-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES- DRST-DR

Sefiora %urr\nmjz-:nm 2 .«i{u.x m,
4 TIIEGL 205 LT O] (I G nd AMEENIU
MBA. Ménica Patricia SAAVEDRA CHUMBE DIGESA
Directora General de Salud Ambiental 0 B ENE 206

Calle Las Amapolas N° 350

Urb. San Eugenio - Lince s (AL
el

ASUNTO . ENVIO DE MUESTRAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES DE Lo§‘
SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ATENCION: Biga. Elena del Rosario GIL MERINO
Jefa de Laboratorio DIGESA
egil@digesa.minsa.gob.pe

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar las
muestras de aguas subterréneas y/o superficiales de los sistemas de agua potable, del
Programa Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, se muestrearon 71
puntos (M-01 al M-71) en los distritos de Tumbes

Se estd enviando un total de 71 muestras de agua (71 Litros) para sus respectivos
andlisis, segln cadena de custodia adjunta.

Agradeciendo la atencién que le brinde al presente, es propicia la oportunidad para
expresarie los sentimientos de mi especial consideracion y estima personal

Atentamente,

MMYC/ DG
ARN JOESA
YEDL/DS3
Ce.
DESA
psae
Archiva

Av. Fernando Belaunde Terry Mz, X Lote 01 =10 Telefono. 072 - 523789,
Urb. José Lishner Tudela — Tumbes. 072 ~521624.
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