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FECHA - Tumbes, 14 de Octubre del 2016.

Me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez remitirle a su
despacho el informe de Interpretacion de los Resultados de Anélisis de Muestras de Aguas de los
diferentes centros poblados del departamento de Tumbes, las cuales fueron analizadas en ¢l Laboratorio
de Control Ambiental de la DIGESA con informe de Ensayo N° 0519-2016 con fecha de ingreso a esta
direccion setiembre del 2016.

ANTECEDENTES:

1.1 Plan Operativo Anual de la Direccién de Saneamiento Basico de la Direccion Ejecutiva de Salud
Ambiental. Monitoreo de Analisis de Metales Pesados en los diferentes Sistemas de Agua de la
region Tumbes a través de la supervision y vigilancia sanitaria, en cumplimiento del Reglamento
de la Calidad del Agua para consumo Humano DS N° 031 -2010.

1.2 Entre los meses de Julio y Agosto del aiio 2016 se llevo a cabo la vigilancia sanitaria y toma de
muestra de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en la Region
Tumbes, en coordinaciéon con los entes involucrados. Los lugares de muestreo de agua fueron
los puntos de captacién, reservorios de distribucion y los grifos en las viviendas.

MARCO LEGAL:

Ley N° 26842 Ley General de Salud

Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Ley 29712 Ley que modifica la Ley 26842, Ley General de Salud sobre funciones y competencias

de la Autoridad de Salud.

e Decreto Supremo N° 023 — 2005 SA Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del
Ministerio de Salud.

« Decreto Supremo N° 002 — 2008 MINAM Aprueban los estandares Nacionales de Calidad
Ambiental (ECA) para el Agua.

e Decreto Supremo N° 023 - 2009 MINAM Aprueban DISpOSICloneS para la Implementacion de los
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

e Resolucion Directoral N° 3930 - 2009/DIGESA/SA. Aprueban Ja “Directiva Sanitaria para la
interpretacion de Resultados de Ensayo de Calidad de Agua”

« Decreto Supremo N° 031 — 2010 SA Aprueban Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano.

« Directiva Sanitaria N° 055 - MINSA / DIGESA — V.01 Directiva Sanitaria para la Formulacion
Aprobacion y Aplicacién del Programa de Adecuacion Sanitaria PAS por los proveedores de Agua
para consumo Humano.

+ Decreto Supremo N° 015 - 2015 MINAM Modificacion de los Estandares Nacionales de Calidad

Ambiental para Agua.
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3.1 El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Direccion de Saneamiento Basico de la Direccion
General de Salud Ambiental (DIGESA), es el encargado de “Establecer normas técnicas de
calidad de agua para consumo humano” y “Vigila la calidad sanitaria de los sistemas de agua y
saneamiento para la proteccion de la salud de la poblacion” inciso ¢ y d del art. 51° del
Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF del MINSA aprobado por DS N* 023-2005-SA
y sus Modificatorias.

3.2 La Direccion Regional de Salud (DIRESA) realiza la fiscalizacion sanitaria de los sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano en su jurisdiccion y de ser el caso aplicar las
sanciones que correspondan (art.29° y 78°, DS 031-2010-SA). Asimismo el citado reglamento
establece las medidas preventivas, correctivas y de seguridad, esta Ultima sefiala en el articulo
130° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, a fin de evitar que las operaciones y procesos
empleados en el sistema de abastecimiento de agua generen riesgos a la salud de los
consumidores. (Inciso 9, art. 9 del Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano
aprobado por DS N° 031-2010-SA - Competencia DIRESA.

3.3 La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ejerce de manera exclusiva acciones de control,
supervision, fiscalizacion y sancion para asegurar la calidad del agua en sus fuentes naturales y
en la infraestructura hidraulica publica. (inciso 123.1, art. 123, del Reglamento de la ley de
Recursos Hidricos aprobado por DS N° 001-2010-AG).

3.4 La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) ejerce acciones de vigilancia y monitoreo del estado
de la calidad de los cuerpos de agua y control de los vertimientos, ejerciendo la potestad
sancionadora exclusiva por incumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones
que autorizan vertimientos o por aquellos vertimientos no autorizados (inciso 123.2, art. 123, del
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado por DS N° 001-2010-AG).

3.5 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) tiene como objetivo
general normar, regular, supervisar y fiscalizar, dentro del ambito de su competencia la
prestacion de servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses
del Estado, de los inversionistas y del usuario (art. 5° del ROF de la SUNASS, aprobado por DS
N° 076 — 2009 — PCM), asi como la de aprobar el Plan Maestro Optimizado (PMO) de las EPS.

3.6 El Ministerio de Vivienda Construcciéon y Saneamiento a través de la Direccion Nacional de
Saneamiento es el 6rgano de linea encargado de proponer los lineamientos de politica, planes,
programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento basico. Para dicho propésito
elabora diagnosticos periodicos de la realidad nacional que permitan programar y realizar
mejoras en la gestién y la ejecucion de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las
condiciones de habitat de la poblacion y facilitando el desarrollo econémico y social (art. 32 del
Reglamento de Organizacion y Funciones del MVCS, aprobado por DS N° 002-2002-VIVIENDA).

3.7 Los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales encargados de velar por la sostenibilidad de los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano (art. 12 del DS 031-2010-SA). Las
municipalidades provinciales estan encargadas de “Administrar y reglamentar directa o por
concesion el servicio de agua potable y alcantarillado y desagie limpieza publica y tratamiento
de residuos sélidos cuando por economias de escala resulte eficiente centralizar provincialmente
el servicio. (inciso 2.1, art. 80° Ley Organice de Municipalidades, Ley N° 27972).

3.8 Las Municipalidades provinciales son responsables de la prestacion de los servicios de
saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacion a las
entidades prestadoras de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley y en
su Reglamento (Art. 5° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338).
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3.9 El Reglamento de la calidad de agua para consumo humano, aprobado por DS N° 031 — 2010
SA. establece en su articulo 50° las obligaciones del proveedor de agua para consumo
humano, siendo estas las siguientes:

a) Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos fisicos, quimicos,
microbiolégicos y parasitologicos establecidos en el presente Reglamento;

b) Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo normado
en el presente Reglamento;

c) Inscribirse en los registros que la Autoridad de Salud administra en sujecién al presente
Reglamento;

d) Suministrar a la Autoridad de Salud y al organo de control toda informacion vinculada con el
control de calidad del agua, con caracter de declaracion jurada;

e) Colaborar en las acciones de proteccién y recuperacion de las fuentes hidricas que la autoridad
establezca;

f) Informar a la Autoridad de Salud y al 6rgano de control asi como a los consumidores de las
alteraciones, modificaciones o contingencias presentadas en el servicio de suministro del agua
en forma oportuna e indicando las medidas preventivas y correctivas a tomar.

g) Obtener los registros, aprobaciones y autorizaciones sanitarias que establece el presente
Reglamento;

h) Brindar las facilidades que se requiera a los representantes autorizados del organo de
supervision y de salud, para realizar las acciones de vigilancia y supervision; y

i) Cumplir con las demas disposiciones del presente Reglamento y de las normas técnicas que
emitan la autoridad de salud de nivel nacional.

Por otro lado los articulos 17 y 19 del Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento aprobado por DS N° 023-2005-VIVIENDA, modificado por DS N° 014-2012-
VIVIENDA, regulan los aspectos a tener en cuenta para mantener niveles de calidad del servicio de
abastecimiento de agua para consumo humano y sefiala la labor fiscalizadora de la SUNASS, sefialando
lo siguiente:

Las EPS estan obligadas a ejercer permanentemente el control de calidad de los servicios que prestan,
de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de la accion fiscalizadora de la SUNASS (art. 19).

En tal sentido, el control del suministro del agua es una funcion que corresponde realizar al abastecedor
de agua, por lo tanto es una responsabilidad de la EPS mejorar y/o mantener la calidad del agua que
distribuye a sus usuarios, en este caso es obligacion de la EPS ATUSA cumplir dicha funcién y es
fiscalizado por la SUNASS de acuerdo al DS N* 014-2012-VIVIENDA.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

4.1 Los resultados de los ensayos de las muestras de agua fueron reportados por el Laboratorio de
Control Ambiental de la DIGESA para los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano,
con fecha de ingreso setiembre del presente afio y con Informe de Ensayo N° 0519-2016.

4.2 Se ha reportado 78 muestras en campo (pozos de captacion y grifos de agua para uso y
consumo humano).

4.3 Los parametros analizados (fisicoquimicos - metales) fueron: Plata, Aluminio, Boro, Bario, Berilio,
Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Sodio, Niquel,
Plomo, Silicio, Vanadio, Zinc y Arsénico.

4.4 Los Métodos empleados para la determinacion de estos andlisis fueron:

e EPA Method 200.7. Rev 4.4 1994. Determination of metals and trace elements in water and
wastes by inductively coupled plasma — atomic emission spectrometry.
s  SMEWW Method ., 3114C. 22" Edition, 2012. Continuous  Hydride
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« SMEWW: Standard Method for Examination of Water and Wastewater. APHA — W?Wé#’?
4.5 Consideraciones para la interpretacion de resultados:

a) Agua potable y subterraneas: Los resultados de las muestras de aguas superficiales y
subterraneas seran comparadas con los LMP del Reglamento de la Calidad de Agua para
Consumo Humano, aprobado por el D.S N° 031-2010-SA.

b) Aguas Superficiales: Los resultados de las fuentes de aguas superficiales seran
comparadas con los ECA para aqua, modificado mediante el D.S. N° 015 - 2015 MINAM,
Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2. “Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional”.

RESULTADOS:

5.1 Los resultados de los ensayos de las muestras de agua se anexan a este informe.
ANALISIS:

6.1 Distrito de San Jacinto:

e Centro Poblado de Rica Playa:
Las concentraciones de Hierro, Plomo y Arsénico de la captacién del rio Tumbes, no
cumplen con los valores ECA’s modificados con el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Categoria 1
“Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2. "Aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional”.

En la muestra tomada en el reservorio de distribucion de la localidad de Rica Playa, los
parametros inorganicos analizados de Aluminio, Hierro, Plomo y Arsénico incumplen con lo
establecido en los limites maximos permisibles del DS N° 031 — 2010 SA, Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano.

« Centro Poblado de La Capitana: La muestra tomada en el reservorio de este centro poblado,
los parametros inorganicos analizados de Aluminio, Hierro, Plomo y Arsénico incumplen con
lo establecido en los limites maximos permisibles segun el DS N° 031 —2010 SA, Reglamento de
la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Las concentraciones de Hierro, Plomo y Arsénico de la captacion del rio Tumbes - La
Capitana, no cumplen con los valores ECA’s modificados con el D.S. N° 015 - 2015 MINAM,
Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2. “Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional”.

« Centro Poblado de Higuerén: Las concentraciones de Hierro, Plomo y Arsénico de la
captacion del rio, no cumplen con los valores establecidos en las normas correspondientes
(ECA’s modificados con el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua” en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2: “Aguas
que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”

Asi mismo las concentraciones de Aluminio, Hierro, Plomo y Arsénico del reservorio de
Higuerén no cumplen con los valores establecidos segin el DS N° 031 SA, Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano).

« Centro Poblado de Oidor: la muestra tomada en el reservorio de este Centro Poblado, los
parametros inorganicos analizados Aluminio, Hierro, Plomo y Arsénico incumplen con lo
establecido en los ve,,  limites maximos permisibles del DS N° 031 — 2010 SA,
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Las concentraciones de Aluminio, Hierro, Manganeso, Cromo, Plomo y Arsénico de la

muestra tomada en la captacion del rio, no cumplen con los valores ECA” s modificados con el
D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” en la
Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2" “"Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional”.

« Centro Poblado de Vaqueria: Las concentraciones de Hierro y Arsénico, de las muestras
tomadas en la camara de bombeo (captacion del rio tumbes), no cumplen con los valores de los
ECA's establecidos en el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, modificacion de los Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua’ en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional”, subcategoria
A2": “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”.

Asi mismo las concentraciones de Plomo no cumplen con lo establecido en el D.S. N° 015 -
2015 MINAM, para la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1 “Aguas
superficiales destinadas al uso de abastecimiento de agua para consumo humano con simple
desinfeccion”. Pero si cumplen para la Subcategoria A2: “Aguas que pueden ser potabilizadas
con tratamiento convencional”.

En la muestra tomada en el reservorio Centro Poblado de Vaqueria, los parametros
inorganicos analizados a excepcion del Aluminio cumplen con |o establecido en los limites
maximos permisibles segun el DS N° 031-2010.SA, Reglamento de la Calidad de Agua para
Consumo Humano. Solo las concentraciones de Aluminio no cumplen con los limites maximos
permisibles segun, el DS N° 031-2010.SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano

« Centro Poblado la Pefia: Las concentraciones de Hierro, Plomo y Arsénico de las muestras
tomadas en la captaciéon de la planta de tratamiento “La Pefia’, no cumplen con los valores
ECA’ s establecidos en el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua” en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2 “Aguas
que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.”

En la muestra tomada en el reservorio de la planta de tratamiento, del Centro Poblado de
La Pena, las concentraciones de los parametros analizados Cumplen con los limites maximos
permisibles segun el DS N° 031 — 2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano.

También se tomaron muestras de agua de los centros poblados de Capitan Hoyle y Teniente
Astete:

Las muestras procedentes del grifo de la vivienda de la Familia Castillo Vega del C.P.
Teniente Astete, reservorio de captacion de Capitan Hoyley en grifo del Puesto de Salud
— capitan Hoyle, el valor de los parametros inorganicos analizados todos cumplen con los
limites maximos permisibles segun el D.S. N® 031 — 2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua
para Consumo Humano.

6.2 Distrito de Tumbes:

« Localidad de Tumbes: La muestra de agua tomada en el grifo de /a red de distribucion de la
planta de Tratamiento El Milagro - Tumbes, de los parametros inorganicos analizados, solo los
valores de las concentraciones de Aluminio No Cumplen con los limites maximos permisibles
segun el D.S. N° 031 - 2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Las muestras tomadas en la captacion del rio tumbes - Planta de Tratamiento El Milagro de
Tumbes, de los o parametros inorganicos analizados, los valores de las
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concentraciones de  Hierro, Plomo y Arsénico No Cumplen con los valores ECA’s
establecidos en el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua’ en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2": “Aguas que
pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”

e Centro Poblado de Puerto Pizarro:

Las muestras de aguas tomadas en captacion del pozo tubular y reservorio de este centro
poblado de todos los parametros inorganicos analizados, solo los valores de las concentraciones
de Sodio No Cumplen con los limites maximos permisibles segun el DS N° 031 — 2010 SA,
Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”

¢ Centro Poblado Andrés Araujo Moran (Nuevo Tumbes):

Los resultados de las muestras procedentes del reservorio de la localidad Andrés Araujo
Moran, reservorio de la Urb. José Lishner Tudela, Pozos de captacion ubicados en Andrés
Avelino Caceres, Proyecto Puyango Tumbes y Santo Domingo Sabio de todos los
parametros inorganicos analizados, solo la concentracion del Sodio No cumple con los limites
maximos permisibles segun el DS. N° 031 — 2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua para
Consumo Humano.

6.3 Distrito de Pampas de Hospital:

Las muestras de agua se tomaron de los centros poblados de Chacritas, La Angostura, Bigotes,
Pueblo Nuevo y Pampas de Hospital.

La muestra del pozo de captacién de la localidad de Chacritas presenta alto contenido de
Manganeso y Sodio. Asi mismo las muestras del pozo de captacion de Bigotes presentan
altos contenidos de Sodio, incumpliendo con lo establecido en la normatividad para
parametros inorganicos de calidad de agua, segun DS. N° 031 — 2010 SA, Reglamento de la

Calidad de Agua para Consumo Humano.

La muestra obtenida de la captacién (Pozo anillado) de La Angostura y la captacion de la
Galeria filtrante, los parametros de Hierro No Cumplen con lo establecido en la normatividad
para parametros inorganicos de calidad de agua, segun DS. N° 031 — 2010 SA, Reglamento de
la Calidad de Agua para Consumo Humano.

Las muestras de agua procedentes del reservorio de distribucion del centro poblado de La
Angostura presentan alto contenido de Hierro y Aluminio, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad de los limites maximos permisibles segin el DS. N° 031 — 2010 SA,
Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano. Y la muestra de agua procedente
del grifo una vivienda de la Familia Zapata Rueda del centro poblado Pampas de Hospital
presenta alto contenido de Manganeso, incumpliendo con lo establecido por el DS. N° 031 —
2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

La muestra obtenida de la cisterna apoyada de Pueblo Nuevo, los parametros inorganicos
analizados Cumplen con lo establecido en la normatividad DS. N° 031 - 2010 SA, Reglamento
de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

6.4 Distrito de Casitas:

Los puntos de muestreo donde se analizaron los parametros inorganicos de calidad de agua fue
en los Centros Poblado de: La Choza, Cherrelique, Cienego Norte, Cienego Sur, Trigal y
Chicama. '

Las muestras de agua %, procedentes del reservorio de distribucion de los Centros
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Poblados de Cienego Norte, Cienego Sur, Chicama, Cherrelique, El Cardo, L'a"Choza' r)'/“‘f‘?igal
cumplen con lo establecido en el D.S. N° 031 — 2010 SA. Reglamento de la Calidad de Agua
para Consumo Humano.

DUE

Distrito de Matapalo:

Los puntos de muestreo donde se analizaron los parametros inorganicos de calidad de agua en
el distrito de Matapalo fueron: EL Tutumo, Leandro Campos, Isla Noblecilla, Matapalo, Quebrada
Seca, La Totora

Se detecto altas concentraciones de Hierro segun el DS N° 031 — 2010 SA, ‘Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano”, en las muestras de agua procedente de: reservorio
de distribucién del C. P. Matapalo, captacion pozo tubular- Leandro Campos y pozo
tubular - el Tutumo. Asi mismo se encontr6 altos niveles de Manganeso en el reservorio de
distribucion del C. P. Matapalo.

Las muestras obtenidas en: grifo de la vivienda de Familia Gonzales Aponte - El Tutumo,
reservorio grifo de vivienda de Familia Lopez Clavijo - Nuevo Progreso, grifo de la vivienda de
Familia Jiménez Rea - La Totora, reservorio de Isla Noblecilla, grifo de vivienda de Familia
Garcia Garcia - Quebrada Seca, captacion pozo tubular - La Totora reservorio Nuevo Progreso
para los parametros inorganicos analizados Cumplen con la normativa, segun el DS N° 031 —
2010 SA, “‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”.

Distrito de Papayal:

Los puntos de muestreo donde se analizaron los parametros inorganicos de calidad de agua
fuero en Pueblo Nuevo, Papayal, Ufia de Gato, Lechugal, La Paima.

De los andlisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los altos
niveles en Hierro encontrados en el punto de muestreo reservorio del C. P. Lechugal. Segun
el DS N° 031 — 2010 SA, “Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”,

Las muestras de agua procedentes del reservorio y dos viviendas de los centros poblados
Pueblo Nuevo (reservorio), Uiia de Gato (grifo de Fam. Alvarez Espinoza), Papayal (Pozo
tubular y grifo de vivienda) cumplen con lo establecido en la normatividad para parametros
inorganicos de calidad de agua, segun ‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano”

En el C. P. de La Palma la muestra procedente del pozo (tubular) de captacion y del
reservorio los parametros analizados Manganeso y Hierro no estan dentro de los valores
méximos permitidos, segun el DS N° 031 — 2010 SA, “Reglamento de la Calidad de Agua para
Consumo Humano.

Distrito de Aguas Verdes:

Los puntos de muestreo donde se analizaron los parametros inorganicos de calidad de agua
fueron: Pocitos, Cuchareta Baja, Cuchareta Alta, Loma Saavedra.

Del analisis de los parametros inorganicos efectuados se ha determinado que la muestra de
agua procedente del pozo de captacion de Cuchareta Alta, reservorios de Cuchareta Baja y
Alta cumplen con los valores maximos permitidos, segun el DS N° 031 — 2010 SA, “‘Reglamento
de la Calidad de Agua para Consumo Humano”

La muestra procedente del C.P. Cuchareta Baja (Pozo tubular de captacion) los parametros

inorganicos analizados para Hierro y Manganeso no cumplen con los limites maximo

permisibles segun el s, DS N° 031 — 2010 SA, “Reglamento de la Calidad de Agua
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para Consumo Humano”. Asi mismo la muestra procedente del pozo de cCapiagiam del&.P
Pocitos no _cumple para el parametro Manganeso, y la muestra del reservorio de Loma
Saavedra presenta altos niveles en Sodio, incumpliendo con la norma antes mencionada para
agua de consumo humano

De las muestras de agua procedentes de los reservorios de los centros poblados de Cuchareta
Baja y Cuchareta Alta, de los analisis efectuados se ha determinado el cumplimiento a la
norma, segtn el DS N° 031 — 2010 SA, ‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo
Humano’,

6.8 Distrito de Zarumilla:

De las muestras de agua procedentes de los pozos de captacion del centro poblado de
Zarumilla, de los analisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los
altos niveles de Hierro, encontrados en el Pozo tubular N° 6 - Miraflores y Pozo tubular N° 2
Nuevo Aguas Verdes. Y altos niveles de Sodio se encontré en los Pozos tubular N° 4-8- Av.
Tumbes y en el pozo tubular N° 2 Nuevo Aguas Verdes, segun el DS N° 031 — 2010 SA,
‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”

6.9 Distrito de San Juan de la Virgen:

De las muestras de agua procedentes de captacion de grifo filtrante- San Juan de la Virgen,
de los analisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los altos
niveles de Hierro, Manganeso y Arsenico, encontrados, segun los valores maximos permitidos
en los ECA’s. D.S. N° 015 - 2015 MINAM. Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua” en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A2": “Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional”.

De los analisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los altos
niveles en Hierro, Manganeso y Arsénico, segun el DS N° 031 — 2010 SA, “‘Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano”, en el punto de muestreo: Reservorio del C.P. San
Juan de la Virgen.

6.10 Distrito de Canoas de Punta Sal:

Los puntos de muestreo donde se analizaron los parametros inorganicos de calidad de agua
fueron: Barrancos, Quebrada Fernandez, Pajaritos, Negritos.

De los analisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los altos
niveles de Hierro, en las muestras procedentes de la captacién pozo tubular N° 6 Barrancos,
en el pozo tubular captacion- Pajaritos se encontro altos niveles de Aluminio, Hierro, Sodio y
en la captacién pozo tubular N° 9 Barrancos y en el reservorio de Barrancos se encontro
altos niveles de Sodio, segun los valores maximos permitidos establecidos en el DS N° 031 -
2010 SA, “Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”

Las muestras procedentes del pozo tubular de propiedad del Sr. Pablo Marchan Cornejo —
Negritos y del reservorio de Quebrada Fernandez Cumplen con los limites méaximos
permisibles segun los valores maximos permitidos establecidos en el DS N° 031 — 2010 SA,
“Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”

6.11 Distrito de Corrales:

De los andlisis efectuados se ha determinado el incumplimiento a la norma, por los altos
niveles en Hierro y Arsénico, segun los valores maximos permitidos en los ECA” s. D.S. N° 015
. 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua’ en la Categoria 1
“Poblacional y ¢4 Recreacional’, Subcategoria A2": “Aguas que pueden ser
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potabilizadas con tratamiento convencional’, en el punto de muestreo: Captacion (agua del

canal) Los Cedros.

Del analisis de los parametros inorganicos efectuados se ha determinado que la muestra de
agua procedente de la planta de tratamiento - cisterna de distribucién de los cedros,
cumplen con los limites méaximos permitido segun el DS N° 031 — 2010 SA, ‘Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano”.

CONCLUSIONES:

Los resultados de la evaluacion del monitoreo de la calidad sanitaria de los sistemas de
abastecimiento del agua de consumo humano en los 11 distritos monitoreados de la region Tumbes,
determinaron que de los 21 parametros inorganicos analizados en cada sistema de abastecimiento de
agua inspeccionado se tiene:

7.4 Los valores de los parametros de Hierro, Arsénico y Plomo, en la toma de muestra de agua en
las captaciones del rio Tumbes de los Centros Poblados de Rica Playa, La Capitana, Higuerdn
y Oidor, no cumplen con los valores ECA’s establecidos en el D.S. N° 015 - 2015 MINAM,
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” en la Categoria 1 “Poblacional y
Recreacional’, Subcategoria A2: “Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional.”

7.2 Las concentraciones de Hierro y Arsénico, de las muestras tomadas en la camara de bombeo
del C. P. Vaqueria (captacion del rio tumbes), no cumplen con los valores ECA’s establecidos
en el D.S. N° 015 - 2015 MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” en la
Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A2". “Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional”.

7.3 Asi mismo las concentraciones de Plomo no cumplen con lo establecido en el D.S. N° 015 -
2015 MINAM, para la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1 “Aguas
superficiales destinadas al uso de abastecimiento de agua para consumo humano con simple
desinfecciéon”. Pero si cumplen para la Subcategoria A2: “Aguas que pueden ser potabilizadas
con tratamiento convencional”.

7.4 En el distrito de San Jacinto, en las muestras de agua recolectadas en los reservorios de
distribucion, tenemos que no se cumple con los limites maximos permisibles establecidos en
el D.S. N° 031 — 2010 SA. para los metales: Aluminio, Hierro, Plomo y Arsénico. A excepcion
de la muestra de agua recolectada en el reservorio del Centro Poblado de Vaqueria que cumple
con los limites maximos permisibles para Hierro, Plomo y Arsénico excepto Aluminio. Se
puede observar que las muestras tomadas en la captacion de la fuente existe metales pesados y
no hubo tratamiento de potabilizacién de por medio, también se esperaria metales pesados en
los grifos de las viviendas como en los otros casos. Asi mismo las muestras procedentes de los
C.P. Teniente Astete y Capitan Hoyle que cumplen con la normatividad D.S. N° 031 - 2010
SA.

7.5 El proceso de potabilizacion en la planta de Tratamiento La Pena esta removiendo los metales
pesados porque la muestras tomadas en el reservorio de la planta de tratamiento, del Centro
Poblado de La Pefia, Cumplen con los limites maximos permisibles segun el DS N° 031 -2010
SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, para los parametro inorganicos
analizados.

7.6 Los procesos deben ser mejorados y controlados continuamente al igual que los procesos de
operacién y mantenimiento en el sistema (Limpieza de reservorio, de redes, purga, entre otros),
debe ser supervisado a fin de cumplir con los valores del Limite Maximo Permisible establecido
enel D.S. N° 031 — 2010 SA., Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

K
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el problema se agrava, debido a que no existe remocion de estos metales que causan deterioro
en la salud de la poblacion por su alto poder de bioacumulacién, a mediano y largo plazo.

7.8 Los resultados de las muestras del grifo de la red de distribucién de la planta de Tratamiento
El Milagro - Tumbes, No Cumplen con los limites maximos permisibles segun el D.S. N° 031 -
2010 SA, Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, para los valores de
Aluminio.

7.9 Las muestras de la captacién del rio tumbes - Planta de Tratamiento El Milagro de Tumbes,
los valores de las concentraciones de Hierro, Plomo, Plomo y arsénico No Cumplen con los
valores ECA’s establecidos en el DS N° 002-2008-MINAM, Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua” en la Categoria 1 “Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A2": "Aguas
que pueden ser potabilizadas con tratamiento

7.10 En el distrito de Pampas de Hospital los resultados a la salida del reservorio de distribucion del
centro poblado de La Angostura presentan concentraciones de Hierro y Aluminio, que no
cumplen los Limites Maximos Permisibles, establecido en el DS. N 031 — 2010 SA, Reglamento
de la Calidad de Agua para Consumo Humano, y la muestra de agua procedente del grifo una
vivienda del centro poblado Pampas de Hospital presenta alto contenido de Manganeso,
incumpliendo con lo establecido en el DS. N° 031 — 2010 SA. Por lo que requieren de un
tratamiento de potabilizacién que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la normativa.

7.11 El resultado obtenido de la red de los centros poblados de Loma Saavedra, Zarumilla (Pozos
tubular N° 4-8- Av. Tumbes y pozo tubular N° 2 Nuevo Aguas Verdes), Puerto Pizarro,
Andrés Araujo Moran y José Lishner Tudela, Barrancos presentan concentraciones de Sodio
que no cumplen los Limites Maximos Permisibles, establecido en el D.S. N° 031 — 2010 SA.
Por lo que requieren de un tratamiento de potabilizacion que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en la normativa.

712En el reservorio de distribucion del Centro Poblado de Matapalo se detecté altas
concentraciones de Hierro y Manganeso segun el DS N° 031 — 2010 SA, "Reglamento de la
Calidad de Agua para Consumo Humano”.

7.13 Las muestras de agua procedentes de los pozos de captacion (Pozo tubular N° 6 - Miraflores y
Pozo tubular N° 2 Nuevo Aguas Verdes) del centro poblado de Zarumilla, presentan altos
niveles de Hierro, incumpliendo los limites maximos permisibles, segun el DS N° 031 - 2010
SA, ‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

7.14En el reservorio del C.P. San Juan de la Virgen se ha determinado el incumplimiento a la
norma, por los altos niveles en Hierro, Manganeso y Arsénico, segun el DS N° 031 - 2010
SA, ‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano”.

Vill. RECOMENDACIONES:

8.1 La DIRESA Tumbes efectuara coordinaciones dentro de sus competencias para mitigar el
impacto en la salud de la poblacion, debido a las altas concentraciones de los parametros
quimicos inorganicos presentados en este informe.

8.2 La EPS Aguas de Tumbes S.A. debera monitorear los parametros que sobre pasan los Limites
Méximo Permisibles de Parametros Quimicos Inorganicos, segun DS N° 031 — 2010 SA,
‘Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano” en los Centros Poblados que
administre, debiendo remitir los informes de las acciones a realizar y/o realizados a la DIGESA y
a DIRESA Tumbes.

8.3 La SUNASS debera hacer seguimiento e informar dentro de sus competencias sobre el control
del suministro del servicio prestado por la EPS Aguas de Tumbes SA, en este caso la
continuidad del servicio .y, de abastecimiento de agua para consumo en la provincia y en
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los Centros Poblados que administra en la Region de Tumbes.
8.4 Las municipalidades competentes y Gobierno regional de Tumbes deberan gestionar la
implementacion de proyectos de inversion publica y/o planes de contingencia para mitigar el
problema en corto, mediano y largo plazo.

Es todo cuanto se informa a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
MEFF/DESA
YEDL/DSB
. DEFENSORIA DEL PUEBLO
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES é
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA ',‘ . -
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL e
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAPALO
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL Df.' SAN JACINTO
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
. AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA.
. SUNASS
o OEFA
. ATUSA
. FISCALIA DE PREVENCION DE
. DESA
- ARCHIVO
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A - | Ministeri Direccldn General de “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
PERU NS ehl’ 10 Salud Ambiental e “Alﬁo de la Consolidacién del Mar de Grau"
» . | de Salud Inocuidad Allmentaria
Cn Lo
Lima, 14 SET. 2016 1 o4 ® 7
OFICIO N.° “44qg\9  -2016/DSA/DIGESA i % 7
= /

Magister ’ /
Wilmer Davis Carrillo / {
Director general '

Direccion Regional de Salud Tumbes
Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lote 01-10. Urb. José Lishner Tudela

Tumbes

Asunto : Remite resultados de andlisis de muestras de agua para consumo
humano.

Referencia Oficio n.° 41592-2016-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR

Exp. 41592-2016-DRS
Oficio n.° 1935-2016-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Exp. 40593-2016-DRS

De mi consideracion:

Me dirijo a usted para saludarlo y en atencion a los documentos de la referencia remitirle el
Informe de Ensayo n.° 0519-2016 que contiene los resultados de andlisis de muestras de
agua para consumo humano, las cuales fueron analizadas en el Laboratorio de Control

Ambiental de la DIGESA.

Atentamente,

‘D MINISTERIO DE SALUD
\C- Direcciéon General de Salud Amblental
=i e Inocuidad Alimentaria
“DIGESA" j
/2

_____ G AN e

Lic Susalan Marl;?’anq Flores
Diractera Ejecutiva
Direcalén de Salud Ambiental

STE/MACS/FNH/MDS www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N° 350

www.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peru
Central Telefdnica (511) 631-4430
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Pag. 1de 10
Expediente N.° 40593-2016-DRS
Solicitante: DSA-DIGESA/DIRESA TUMBES-DESA
Domigilio: Las Amapolas 350 Lince, Lima
Muestra declarada: Agua. Muestra proporcionada por el solicitante
Cantidad de muestras: 78 frascos proporcionados por la DIRESA
Fecha de ingreso: 2016-08-22
Lugar de ensayo: Laboratorio sede La Molina
Identificacion de la muestra
Iag::’a'g:lo ﬁ:":"g: Matriz / Punto de muestreo / Localidad / Distrito / Provincia / Departamento :“:‘1"“":2
02812 01 Agua nalural' / Galeria Filtrante de Matapalo / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-04
02813 02 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio de Distribucién de Matapalo / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-04
02814 03 Agua natural® / Captacion Pozo Tubular - Leandro Campos / / Matapalo / Zarumifla / Tumbes 2016-07-04
02815 04 Agua natural® / Pozo Tubular Captacién - El Tutumo // Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02816 05 Agua para uso y consumo humana’ / Grifo Familia Gonzales Aponte - El Tutumo / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02817 06 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio Nuevo Progreso / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-08
02818 07 Agua para uso y consumo humano® / Grifo Fam. Lépez Clavijo - Nuevo Pogreso // Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02819 08 Agua natural® / Captacién Pozo Tubular - La Totora / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02820 09 Agua para uso y consumoe humano® / Grifo Familia Jimenez Rea - La Totora // Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02821 10 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio de Isla Noblecilla / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02822 11 Agua para uso y consumo humano? / Grifo Familia Garcia Garcia - Quebrada Seca / / Matapalo / Zarumilla / Tumbes 2016-07-05
02823 12 Agua para uso y consumo humano®/ Reservorio de Pueblo Nuevo / / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02824 13 Agua para uso y consumo humano®/ Reservorio de Lechugal / / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-08
02825 14 Agua natural’/ Captacion Pozo Tubular - La Palma // Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02826 15 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio de La Palma / / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02827 16 Agua para uso y consumo humano? / Grifo de Familia Alvarez Espinoza - Ufia de Gato / / Papayal / Zarumilia / Tumbes 2016-07-06
02828 17 Agua natural® / Captacién Pozo Tubular - Ufia de Gato // Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-08
02829 18 Agua natural’/ Captacién Pozo Tubular Cucharota Alta // Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02830 19 Agua natural® / Captacién de Pozo Tubular - Cuchareta Baja / / Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-06
02831 20 Agua natural' / Captacién El Cardo - Casitas // Casitas / C.Villar/ Tumbes 2016-07-07
02832 21 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio Chicama - Casitas / / Casitas / C.Villar / Tumbes 2016-07-07
02833 22 Agua para uso y consumo humano? / Reservorio Cienego Sur//Casitas / C.Vilar / Tumbes 2016-07-07
Lima, 2016-09-07 FO1-AC-PS-13 Rev 05
EGM/SGV/Ing

Los resultados de este Informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parcial de este informe no egta permitida sin la sutorizacion
por escrito de este laberatorio. Los resultados no deben ser utilizados cemo una certificaddn da conformidad con normas dé producto o como certificado de
sistema de calidad de la entidad gque lo produce.

Laboratorio sede La Molina C’[ %0 Wkaboratorio sede principal
Calle Los Pinos N° 259, www.digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N® 350
Urb. Camacho, La Molina-Lima 12 www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince — Lima 14, Pert

T(511) 4341912 Central telefénica (511) 6314430
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|a§:;i$m 5:;‘:: Matriz | Punto de muestreo / Localidad / Distrito / Provincia / Departamento rechads
muestreo
02834 23 Agua para uso y consumo humano? / Reservorio Cienego Norte // Casitas / C.Villar / Tumbes 2016-07-07
02835 24 Agua natural®/ Captacién Pozo Tubular de la Choza Casitas / / Casitas / C.Villar / Tumbes 2016-07-07
02836 25 Agua para uso y consumo humano® / Grifo pozo de Captacién - Cherrelique / / Casitas / C.Villar / Tumbes 2016-07-07
02837 26 Agua para uso y consumo humanc® / Reservorio de Cuchareta Baja // Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-07
02838 27 Agua para use y consumo humano’ / Reservorio de Guchareta Alta / / Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-07
02839 28 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio - Trigal / / Casitas / C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02840 20 Agua natural’ / Pozo de Captacion Quebrada Femandez//Canoas Punta Sal/ C.Vilar / Tumbes 2016-07-08
02841 30 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio Quebrada Femandez / { Canoas Punta Sal / C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02842 32 Agua natural® / Captacién Pozo Tubular N° 6 - Barrancos / / Canoas Punta Sal / C Villar / Tumbes 2016-07-08
02843 33 Agua natural’ / Captacion Pozo Tubular N° 8 - Barrancos // Canoas Punta Sal/ C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02844 34 Agua para uso y consumo humano® / Grifo de Reservorio - Barrancos / / Canoas Punta Sal/ C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02845 35 Agua natural’ / Pozo Tubular del Sr. Pablo Marchan Comejo - Negritos / / Canoas Punta Sal / C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02846 36 Agua natural’ / Pozo Tubular Captacion - Pajaritos / / Canoas Punta Sal / C.Villar / Tumbes 2016-07-08
02847 37 Agua para uso y consumo humano “/ Grifo Famiiia Castillo Vega - Teniente Astete // San jacinto / C.Villar / Tumbes 2016-07-12
02848 a8 Agua para uso y consumo humano? / Reservorio - Captacién Hoyle // San jecinto / C.Villar / Tumbes 2016-07-12
02848 39 Agua para uso y consumo humano®/ Grifo del puesto de salud - capitan Hoyle // San jacinto / C.Villar / Tumbes 2016-07-12
02850 40 Agua natural'/ Caplacion Galeria Filtrante - San Juan de la Virgen // San Juan De La Virgen / Tumbes / Tumbes 2016-07-13
02851 41 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio San Juan de la Virgen // San Juan De La Virgen / Tumbes / Tumbes 2016-07-13
02852 42 Agua natural® / Captacion Pozo Tubular - Papayal / / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-14
02853 43 Agua para uso y consumo humano®/ Grifo Familia Romero Zapata - Papayal/ / Papayal / Zarumilla / Tumbes 2016-07-14
02854 44 Agua natural® / Captacion Pozo Tubular - Pocitos / / Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-14
02855 45 Agua para uso y consumo humano®/ Grifo Pozo Tubular N° 06 Miraflores - Zarumilla / / Zarumilla / Zarumilla / Tumbes 2016-07-14
02856 46 Agua para uso y consumo humano?/ Grifo Pozo Tubular N* 4-8 Ay. Tumbes Zarumilla / / Zarumilla / Zarumilla f Tumbes 2016-07-14
02857 47 Agua para uso y consumo humano® / Grifo Pozo Tubular N° 02 - Nuevo Aguas Verdes - Zarumilla / / Zarumilla / Zarumilla / Tumbes | 2016-07-14
02858 48 Agua para uso y consumo humano? / Reservorio - Loma Saavedra 11 Aguas verdes / Zarumilla / Tumbes 2016-07-18
02859 49 Agua natural ¥/ Captacién Pozo Tubular / Pto. Pizamo  // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02880 50 Agua para uso y consumo humano % Reservorio / Pto, Pizarro / / Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016.07-18

Lima, 2016-09-07

EGM/SGV/Ing

Los resultados de este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parci

FO1-AC-PS-13 Rev 05

por escrito de este laboratorio. Los resultados no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de preducto o como
sistema de calidad de la entidad que Io produce.

2l de este informe no estd permitida sin la autorizacion

certificado de

Laboraterio sede La Molina
Calle Los Pinos N” 258,

Urb. Camache, ta Molina-Lima 12 weaw digesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince —L
Centraltelefonica {511) 6314430

T(511) 4341912

Laboratorio sede principal

www.digesa,minsa.gob.pe | Calle Las Amapolas N° 350

ima 14, Peru
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Resultados

Codigo Aluminio Boro Bario Berilio Cadmio Cobalto Cromo Cobre Hierro Litio Magnesio
lahoratario (mgL) (mglL) (mglL) (mglL) (mgiL) (mgll) (mglL) (mall) (mglL) (mglL) (mglt)
02812 0,05 0.05 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0.001 0,02 0.19 <0,01 5,04
02813 0,09 0,05 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 075 <0,01 5,62
02814 0,06 0,06 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,38 <0,01 7,39
02815 0,04 0,16 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,84 <0,01 20,1
02816 <0,025 0,16 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0.001 0.02 0,10 <0,01 200
02817 <0,025 0,16 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,10 <0,01 20,1
02818 0,03 0,16 0,06 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,09 <0,01 206
02819 <0,025 0,14 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0.001 0,02 0,10 <0,01 216
02820 0,03 0,12 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,08 <0,01 19,3
02821 0,04 047 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,11 <0,01 19,3
02822 003 0,05 0.007 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,12 <0,01 5,63
02823 0,05 0,08 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,20 <0,01 11.9
02824 <0,025 0,14 0.05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,47 <0,01 17,1
02825 005 0.16 0,15 <0,0002 <0,0005 0,004 <0,001 0,01 1,33 <0,01 31,0
02826 <0,025 017 0.15 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 1,34 <0,01 30,2
02827 0,04 0,18 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,08 <0,01 15,2
02828 0,04 0,16 005 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,09 <0,01 148
02829 003 0,18 004 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,18 <0,01 14,1
02830 017 0,13 005 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,33 <0,01 11,2
02831 <0,025 0,10 001 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,04 0,02 27,5
02832 <0,025 015 0,008 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,07 0,03 26,7
02833 0,04 0,06 0,003 <0,0002 <0,0008 <0,003 <0,001 0.01 0,09 0,13 9,10
02834 <0,025 0,08 0,005 <0,0002 <0,0008 <0,003 <0,001 0,01 0.0 013 12,4
02835 0,05 0,10 0,07 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,14 0,03 8,98
02836 0,03 0,08 0,02 <0,0002 <0,0008 <0,003 <0,001 0,01 0,08 0,03 8,73
02837 0,06 0,14 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0.001 0,02 0,11 <0,01 1,7
02638 0,03 0,18 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0.10 <0,01 14,2
02839 <0,025 0,06 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0.08 0,03 8,55
02840 0,06 0,09 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 013 0,03 15,8
02841 0,07 0,09 0.05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0.25 0,03 12,1
02842 0,04 0,18 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,34 0,02 14,2
02843 0,04 0,25 002 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,14 0,02 27,2
02844 0,04 0,22 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0.24 0,02 218
LC 0,025 0,01 0,0005 0,0002 0,0005 0,003 0,001 0,002 0,008 0,01 0,008

Método EPA 200.7 EPA200.7 EPA200.7 EPA 2007 EPA 2007 EPA200.7 EPA200.7 EPA 200.7 EPA200.7 EPA200.7 EPA 200.7

Fechade | 2016:08-29 | 2016-08-29 | 201 —535 | 3076:06.25 | 2010-06-20 | 2016.06-20 | 2016:08-20 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016.08-29 2016-08-29

2016.00-01 | 2016.00-01 | 2016-00-01 | 2016-00-01 | 2016-00-01 | 2016-00-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 2016.09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01

onsayo | 50100005 | 2016.09.05 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016:09:05 | 2016:00-05] 2016:00-09] 2019:09.99 2016-00.05 | 2016-08.05
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Jeta del Laboralolio de Contro FO1 13

Lima, 2016-08-07
EGM/SGV/ing
Los resultades de este informe corresponden a las muestras someti

por escrito de aeste laboratorio. Los resultados no deben ser utiliza
sistema de calidad de la entidad gue lo produce.

das a ensayo. La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sinla autorizacién
dos como una certificacion de conformidad con normas de preducto o como certificado de

Laboratorio sede La Molina Laboratorio sede principal

Calle Los Pinos N° 259, wvv. digesa. minsa.gob.pe Calle Las Amapolas _N" 350 _ )
urb. Camache, La Molina-Lima 12 wwye.digesa.sld.pe Urb. San Eugenio, Lince — Lima 14, Peru
T(511) 4341912 Central telefénica (511) 6314420
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Cédigo Aluminio Boro Bario Berilio Cadmio Cobalto Cromo Cobre Hierro Litio Magnesio
aboratorts | imell) (mglL) imglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) {mglL) mglL) (mglL) (mglL)
02845 012 0.17 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 022 0,02 14,2
02846 0,36 0,44 0.02 <0,0002 <0,0005 0,006 0,002 0,02 9,68 0,04 35,2
02847 0.05 0,10 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,12 <0,01 19,7
02848 <0,025 0.09 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,008 <0,001 0,02 0,10 <0,01 8,07
02849 0,03 0,08 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,11 <0,01 787
02850 <0,025 0,13 0,06 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 1,09 <0,01 16,2
02851 0,03 0,13 0,06 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0.82 <0,01 16,1
02852 <0,025 0,19 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,13 <0,01 18,4
02853 <0,025 0,20 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0.01 0,13 <0,01 18,6
02854 0,05 0,39 0,04 <0,0002 0,001 <0,003 <0,001 0,01 0.11 <0,01 28,7
02855 <0,025 0.13 0,17 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,009 0,33 <0,01 437
02856 <0,026 0,13 0,25 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0.01 0.11 <0,01 69,4
02857 <0,025 0.15 0,13 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,46 <0,01 66,1
02858 <0,025 0,37 0,02 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,07 <0,01 18,7
02859 0,05 0,27 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,14 0,01 14,8
02860 0,06 0,27 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0.01 0,20 0,01 15,0
02861 0,04 0,26 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,24 0,01 12,6
02862 <0,025 0,25 0,04 <0,0002 <0.0005 <0,003 <0,001 0.01 0,22 0,01 12,0
02863 <0,025 037 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,15 0,02 15,3
02864 <0,025 0,37 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,14 0,02 17,5
02865 <0,025 0,39 0,06 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,11 0,03 20,7
02866 0,21 0,04 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,14 <0,01 3,88
02867 0,99 0,04 0,04 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,06 2,12 <001 4,60
02868 0,26 0,04 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 0,23 <0,01 4,91
02869 2,19 0,04 0.05 <0,0002 0,001 0,005 0,002 0,12 4,83 <0,01 8,57
02870 <0,025 0,06 0,01 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0.01 0.09 <0,01 8,91
02871 074 0,06 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 0,002 0,01 1,28 <0,01 7,16
02872 <0,025 0,06 0,01 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,04 <0,01 8,25
02873 0,12 042 0,16 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 1,24 <0,01 273
02874 <0,025 0,41 0,15 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,009 0,20 <0,01 26,8
02875 0.14 1,30 0,01 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,28 0,02 8,99
02878 149 0.03 0,04 <0,0002 0,001 0,004 0,001 0,17 3,57 <0,01 4,44
02877 1,26 0,04 0.04 . <0,0002 0,001 0,003 0,001 0,11 2,76 <0,01 4,51
02878 2,57 0,03 0,08 <0,0002 0,002 0,008 0,002 0,28 6,25 <0,01 543
02879 0,52 0,03 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,06 1.04 <0,01 382
LC 0,026 0,01 0,0005 0,0002 0,0005 0,003 0,001 0,002 0,005 0,01 0,008
Método EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 E£PA 200.7 EPA 200.7
Fochade | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-068-28 | 2016-06-29 | 2016-08-29 | 2016:06.2 | 2016-06.20
ST 2016-09-01 [ 2016-09-01 [ 2016-09-01 [ 2016-09-01 [ 2016-09-01 [ 2016-09-01 [ 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09.01 | 2016.09.01
2016-09-05 | 2016-09-05| 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05
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Los resultados de este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién
por escrito de este laboratorio. Los resultados no deben ser wtilizados ccmo una certificacion de conformidad con normas de ereducto o como certificado de
sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Laboratorio sede La Molina Lakboratorio sede principal

Calle Los Pinos N° 259, waww. digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapoclas N° 350

Urb. Camache, La Molina-Lima 12 www.digesa.sld.pe [Urb. San Eugenio, tince - Lima 14, Perg
T(511) 4341912 Centraltelefdnica (511) 6314430




YA
ber() | Ministerio ' ; LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL INACAL
de Salud %N ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA CC—_: i O
, CON REGISTRO No. LE - 080 Hrysiinde
LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL
feglstro N"LE - 080
INFORME DE ENSAYO N.° 0519-2016
Pag.3de 10
laDC:rTlgoT'lo (:::‘ig: Matriz / Punto de muestreo / Localidad / Distrito / Provincia / Departamento :\Buceh:tr:g
02861 51 Agua natural’ / Captacién Pozo Tubular, Proyecto Puyango Tumbes // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02862 52 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio Urb. Andrés Araujo Moran // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02863 53 Agua natural’/ Captacién Pozo Tubular N° 05 Santo Domingo Sabio // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02864 54 Agua para uso y consumo humano’ / Reservorio José Lishner Tudela / / Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02865 85 Agua natural®/ Captacion Pozo Tubular - Andrés Avelino Caceres / José Lishner Tudela // Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02866 56 Agua para uso y consumo humano® / Plenta de Tratamiento de Agua Tratada - Cistema de Distribucion de Los Cedros // Corrales / 2016-07-18
Tumbes / Tumbes
02867 57 Agua natural' / Captacion (Agua de Canal) - Los Cedros // Corrales / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02868 58 Agua para uso y consumo humano’ / Grifo Red de Distribucion - Planta de Tratamiento El Milagro / / Tumbes / Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02869 659 Agua natura!' / Captacion del Rio Tumbes - Planta de Tratamiento E| Milagre // Tumbes . Tumbes / Tumbes 2016-07-18
02870 60 Agua natural® / Captacion Pozo Anillado - La Angostura / / Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2016-07-20
02871 61 Agua para uso y consumo humano? Reservorio - La Angostura / / Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2016-07-20
02872 62 ?3:::) g:ra uso y consumo humano® / Cistema Apoyada de Pueblo Nuevo - Pampas de Hospital // Pampas de Hospital / Tumbes / 2016-07-20
02873 63 Agua natural'/ Caplacién Galeria Fillrante Pampas de Hospital / / Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2016-07-22
02874 64 Agua para uso y consumo humano? / Grifo Familia Zapata Rueda / / Pampas de Hospital/ Tumbes / Tumbes 2016-07-22
02875 85 Agua natural’ / Manantial de los Pozos Sector |l - La Capitana / / San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-07-22
02876 66 Agua natural’ / Captacion en el Rio Tumbes - Rica Playa // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02877 67 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio - Rica Playa // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02878 68 Agua natural'/ Captacién en el Rio Tumbes /La Capitana // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02879 69 Agua para uso y Consumo humano® / Reservorio / La Capitana / / San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02880 70 Agua natural' / Captacion en el Rio Tumbes / Higuerén // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02881 71 Agua para uso y consumo humano® / Reservorio / Higuern //San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-01
02882 72 Agua para uso y consumo humano? / Reservorio / Oidor / / San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-03
02883 73 Agua natural' / Captacion / Oidor // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-03
02884 74 Agua natural’ / Captacion Camara de Bombeo - Vaqueria // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2076-08-03
02885 75 Agua para uso y consumo humano? Reservorio - Vaqueria / / San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-03
02886 76 Agua natural' / Captacién Planta de Tratamiento La Pefia // San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-03
Uiy, 2046-09:67 FO1-AC-PS-13 Rev 05

EGM/SGV/Ing

Los resultados de este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parcial de este informe no estéd permitida sin la autorizacion
por escrito de este laboratorio. Les resultados no deben ser tilizados como una certificacién de conformidad con normas de preducto o como certificado de

sistema de calidad de la entidad que [o produce.

Laberatorio sede La Molina

Calle Los Pinos N° 258,
Urk. Camache, La Molina-Lima 12 www.digesa.sld.pe | Urb. San Eugenio, Lince —Lima 14, Perd
Centraltelefonica (511) 6314430

T(511) 4341912

taboratorio sede principal

www . digeca.minca.gob.pe | Calle Las Amapolas N°® 350
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Cédigo Cédigo 5 @ - Fecha de
laboratare campo Matriz / Punto de muestreo / Localidad / Distrito I Provincia / Departamento it
02887 77 Agua para uso y consumo humano?/ Reservorio Planta de Tratamiento La Peiia /1 San jacinto / Tumbes / Tumbes 2016-08-03
02888 78 Agua natural % Pozo Tubular Captacion Chacritas / / Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2016-08-05
02889 79 Agua natural® / Pozo de Captacion Bigotes // Pampas de Hospital / Tumbes / Tumbes 2016-08-05
Nota; Los datos de las muestras son proporcionados por el solicitante.
Lima, 2016-09-07 FO1-AC-PS-13 Rev 05
EGM/SGV/Ing

Los resultados de este inferme corresponden a las muestras sometidas 2 ensayo. La reproduccién parcial de este inforrme no esta permitida sin la autorizacion
por escrito de este laberatorio. Los resultados no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado de
sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Laboratoric sede La Molina Laboratoric sede grincipal
Calle Los Pinos N° 258, wwee. digesa.minsa.gob.pe | Calle Las Amapoclas N* 350
Urb. Camacho, La Molina-Lima 12 weaw.digesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peri

T (511} 4341912 Central telefonica (511) 6314430
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Cédigo Aluminio Boro Bario Berilio Cadmio Cobalto Cromo Cobre Hierro Litio Magnesio
faborstorio (mgiL) (mglL (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL)
02880 1,34 0,05 0,04 <0,0002 0,001 0,004 0,001 0,13 3,14 <0,01 484
02881 0,86 2,05 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,08 1,24 <0,01 4,48
02882 0,64 0,04 0,04 <0,0002 <0,0006 <0,003 <0,001 0,05 1,32 <0,01 5.10
02883 9,34 0,05 0,15 <0,0002 0,003 0,02 0,008 0,15 16,7 <0,01 7,35
02884 0,75 0,03 0,03 <0,0002 0,001 <0,003 <0,001 0,08 1,74 <0,01 4,19
02885 0,23 0,03 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,02 017 <0,01 3,97
02886 1,26 0,04 0,04 <0,0002 0,001 0,004 0,001 0,10 2,73 <0,01 4,69
02887 0,14 0,04 0,03 <0,0002 <0,0005 <0,003 0,002 0,02 0,08 <0,01 4,20
02888 0,04 0,40 0,05 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,25 0,07 16,7
02888 0,04 097 0.06 <0,0002 <0,0005 <0,003 <0,001 0,01 0,11 <0,01 §5,9
Lc 0,025 0,01 0,0005 0,0002 0,0005 0,003 0,001 0,002 0,006 0,01 0,008
Método EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 FPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7
echaile 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-20 | 2016-08-29 | 201 6-08-29
isye 2016.00-01 | 2016-06-01 | 2016-00-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-00-01 | 2016-00-01 | 2016-00-01
2016-00-05 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2016-00-05 | 2016-09-05
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Lima, 2016-09-07
EGM/SGV/Ing
Los resultados de este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduction parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién

por escrito de este laboratorio. Los resultados no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado de
sistema de calidad de ls entidad que lo preduce.

F01-AC-P5-13 Rev 05

Laboratorio sede La Molina Laboraterio sede principal
Calle Los Pinos N° 258, . www.digesa.minsa.gch.pe | Calle Las Amapolas N°® 350
Urt. Camacho, La Molina-Lima 12 www.digesa.sld.pe Urb, San Eugenio, Lince - Lima 14, Pard

T(511} 4341912 Centraltelefonica (511) 6314430
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Cédigo Manganeso | Molibdeno Sodio Niquel Plomo Antimonio Selenio Vanadio Zinc Arsénico Arsénico*

laboratorio (mglL) (malL) (mgiL) (mgiL) (mgiL) (mglL) (mgiL) (mglL) (mgiL) (mgiL) (ugit)
02812 0,02 <0,002 252 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,003 0,0: 18
02813 0,51 <0,002 26,4 0,005 <0,007 <0,015 # 0,004 0,06 33
02814 0,08 <0,002 34,7 <0,005 0,007 <0,015 <0,023 0,002 0,02 — 1.6
02815 0,07 0,002 81,3 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,004 0,02 - 36
02816 0,01 0,002 78,6 0,006 <0,007 <0,015 # 0.004 0,04 36
02817 0,05 <0,002 50,5 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,004 0,02 - 36
02818 0,05 <0,002 80,4 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,004 0,03 = 35
02819 0,02 <0,002 74,0 0,007 <0,007 <0,015 <0,023 0,002 0,03 <10
02820 0,004 <0,002 66,8 0,005 <0,007 <0,015 # 0,002 0,08 - <10
02821 0,003 <0,002 44,2 0.007 <0,007 <0,015 ke 0,002 0,03 - <1.0
02822 0,007 <0,002 20,2 0,007 <0,007 <0,015 # 0,002 0,03 - 23
02823 0,01 <0,002 39 0,006 <0,007 <0,015 # <0,002 0,03 - <1,0
02824 0,09 <0,002 58,3 0,008 <0,007 <0,015 # 0,003 2,30 - <1,0
02825 0,83 <0,002 60,6 0,008 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,08 - 8.3
02826 0,90 <0,002 74,1 0,007 <0,007 <0,016 # <0,002 0,07 0,01 i
02827 0,03 0.002 68,8 0,01 <0,007 <0,015 # 0,005 0,04 16
02828 0,13 <0,002 64,3 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,005 0,02 - 1.8
02829 0,12 0,002 61,2 0,006 0,008 <0,015 <0,023 0,005 0,42 - 23
02830 0,49 <0,002 50,4 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,003 0,03 - 2.2
02831 0,001 <0,002 97,2 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,02 <1,0
02832 0,002 <0,002 93,6 <0,006 <0,007 <0,015 # <0,002 0,02 - a7
02833 0,002 <0,002 50,2 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,002 0,02 88
02834 0,002 <0,002 60,8 <0,005 <0,007 <0,015 # <0,002 0,02 - 8,1
02835 0,003 <0,002 32,5 0,01 <0,007 <0,015 <0,023 0,004 0,02 - 28
02836 0,005 <0,002 43,1 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,002 0,02 - <10
02837 0,30 <0,002 53.8 0,008 <0,007 <0,015 # 0,003 0,02 - 55
02838 0,04 0,002 61,8 0,008 <0,007 <0,015 # 0,005 0,03 21
02839 0,006 <0,002 42,5 <0,005 <0,007 <0,015 # <0,002 0,02 - <1,0
02840 0,003 <0,002 65,7 <0,005 <0,007 <0,0156 <0.023 0,003 0,02 - 18
02841 0,003 <0,002 70,8 0,006 <0,007 <0,015 # 0,004 0.04 - 18
02842 0,002 0,002 148 0,006 0,008 <0,015 <0,023 0,002 0,26 - <1,0
02843 0,003 0,003 266 0,007 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0.1 - <1,0
02844 0,002 0,003 218 0,006 0,008 <0,015 # <0,002 0.02 —- <1,0

LC 0,0005 0,002 0,065 0,005 0,007 0,015 0,023 0,002 0,008 0,01 1,0

Método EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 34c*

Fachi de 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-28 2016-08-31
oREayG 2016-00-01 | 2016.09-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 2016-00-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 20160901 | 2016-09-01 | 2016-08-01 [ 50 0"

2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 [ 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05
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Los resultados de este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. La reproduccion parcial de este informe nc esta permitida sin la autorizacién
por escrito de aste laberatorio. Los resultados no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de preducto o como certificado de
sistema de calldad de la entidad gue lo produce.

Laboratorio sede La Molina Laboraterio sede principal
Calle Los Pinos N° 258, www. digesa.minsa.geb.pe | Calle Las Amapolas N° 350
Urb. Camacho, La Molina-Lima 12 weaw.digesa.sid.pe | Urb. San Eugenio, Lince — Lims 14, Perd

T{511) 4341812 Centraltelefonica {511) 6214430
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Codigo Manganeso | Molibdeno Sodio Niguel Plomo Antimonio | Selenio Vanadio Zinc Arsénico | Arsénico”
laboratorio (mglL) (mgiL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mgll) (uglt)
02845 0,007 0,003 168 <0,005 0,008 <0,015 <0,023 0,008 0,02 <10
02846 0,07 0,003 399 0,006 <0,007 <0,015 <0,023 0,003 0,03 1,0
02847 0,005 0,004 48,0 0,006 <0,007 <0.015 # 0,002 0,02 o <10
02848 0,002 <0,002 39,0 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,003 0,02 - <1,0
02849 0,002 <0,002 39,4 0,005 <0,007 <0,015 # 0,003 0,04 —r <10
02850 141 0,003 61,7 0,006 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,04 0,03 -
02851 134 0,003 61,2 0,01 <0,007 <0,015 # <0,002 0,04 0,03 -
02852 0,03 0,002 142 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,02 - <1,0
i 02853 0,02 0,002 145 <0,0056 <0,007 <0,015 # <0,002 0,03 <1,0
i 02854 0,70 <0,002 186 0.006 <0,007 <0,015 <0,023 0,005 0,03 — 38
02855 0,04 <0,002 189 0,005 <0,007 <0,015 # 0,006 0,02 - 19
02856 0,03 <0,002 252 0,006 <0,007 <0,015 # 0,006 0,02 - 13
02857 0,02 <0.002 333 0,008 <0,007 <0,015 it 0,003 0,05 - 1,2
02858 0,05 0,004 307 0,009 <0,007 <0,015 # 0,007 0,04 — 27
02859 0,01 0,003 242 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,005 0,02 - 3.4
02860 0.01 0,003 254 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,006 0.03 - 3.4
02861 0,02 0,003 228 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,04 32
02862 0.01 0,003 212 0,005 0,009 <0,015 # <0,002 0,02 3,0
02863 0,02 0,004 250 0,006 <0,007 <0,016 <0,023 <0,002 0,04 - 27
02864 0,03 0,004 249 0,006 <0,007 <0,015 # 0,002 0,03 - 23
02865 0,02 0,004 253 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,005 0,02 - 18
02866 0,008 <0,002 12,7 <0,005 0,01 <0,015 # 0,002 00z * - 9.2
02867 0,12 <0,002 13,0 <0,005 0,04 <0,015 <0,023 0,005 0,07 0,02
02868 0,03 <0,002 15,0 <0,005 0,01 <0,016 " <0,002 0,03 - 82
02869 0,25 0,002 15,2 <0,005 0,12 <0,015 <0,023 0,008 0,20 0,05 ==
02870 0,03 <0,002 31,8 <0,005 <0,007 <0,015 <0,023 0,002 0,01 - 2.7
02871 0,18 <0,002 318 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,004 0,04 - 33
02872 0,001 <0,002 32,2 <0,005 <0,007 <0,015 # 0,002 0,02 - 2,4
02873 1,74 <0,002 144 0,006 <0,007 <0,015 <0,023 <0,002 0,19 - 6,1
02874 151 <0,002 142 <0,005 <0,007 <0,015 # <0,002 0,02 30
02875 0,02 0,007 218 <0,005 <0,007 <0016 <0,023 0.003 0,02 — <1,0
02676 0,18 0,002 10,4 <0,005 0,08 <0,016 <0,023 0,008 0,14 0,06
02877 0,11 0,002 12,3 <0,005 0,07 <0,015 # 0,006 0,11 0,04
02878 0,27 0,003 10,9 <0,005 0,15 <0,015 <0,023 0,01 0,22 0,11 e
LC 0,0005 0,002 0,065 0,005 0,007 0,015 0,023 0,002 0,008 0,01 1,0
Método EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 at4c”
Fechade | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-25 | 2016-08-29 2016-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-20 | 2016-08-20 | 2018-08-29 | 2016-08-20 | .\ o0 -,
o 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 [ 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 f .\ 0 g o)
2016-09-05 | 2016-00-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05
e il b
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Los resultades de este informe corresponden a las muestras sormetidas a ensayo, La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacicn
por eccrite de este laboratorio. Los resuitados no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de preducto o como certificado de

sistema de calidad de la entidad que lo produce.
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Cédigo Manganeso | Molibdeno Sodio Niquel Plomo Antimonio Selenio Vanadio Zinc Arsénico Arsénico™
laboratorio (mgiL) (mgiL} {mgiL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) (mglL) {mglL) (mgl) (ol
02879 004 0,003 10,4 <0,005 0,03 <0,018 # 0,003 0,05 0.02
02880 013 0.003 148 <0.005 0.08 <0.015 <0,023 0,006 013 0.08 -
02881 0,07 0,003 151 <0,005 0,06 <0,015 # 0,003 0,07 0,02
02882 0,08 0,002 15,7 =0,005 0,03 <0,015 # 0,004 0,05 0,03 -
02883 0,90 <0,002 16,9 001 0,18 <0,015 <0,023 004 0,25 0,13 -
02884 0,09 <0,002 1.7 <0,005 0,04 <0.015 <0,023 0,004 0,08 0,03 =
02885 0,03 0,002 121 <0,005 0.009 <0.015 # <0.002 0.03 5.7
02888 0,18 <0,002 13.2 <0,005 c,08 <0,015 <0,023 0.005 o1 0,04 -
02887 0,002 0,002 13,2 <0,005 0,007 <0,015 # <0,002 0,03 - 9.1
02888 0.50 <0.002 352 <0,005 <0,007 <0.015 <0,023 <0,002 0.02 - <10
02883 0,008 0,005 338 <0005 <0,007 <0,015 <0,023 0,005 0,02 1,3
Lc 0,0005 0,002 0,065 0,005 0,007 0,015 0,023 0,002 0,008 0,01 1,0
Método EPA 200.7 EPA 200.7 EFA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 ZPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 3114 "
Fecha de 2016-08-26 | 2018-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 2016-08-20 2016-08-31
Sriiave 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016.09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016 09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 2016.00.02
¥ 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-00-05 | 2016-09-05 | 2018-09.05 -
--- Muestra no recibida para esle parametro
* El método indicado no ha sido acreditado por el INACAL-DA.
# El limite de cuantificacién para esle elemento es mayor que el limite maximo permisible para la matiz agua de consumo humano.
1. Agua natural es equivaiento al alcance acreditado agua supaerficial.
2. Agua para uso y consumo humano es equivalente al alcance acreditado agua potable.
3. La matriz agua subterranea no esta dentro del alcance acreditado.
LC: Limite de cuantificacion
Métodos:
EPA Method 200.7. Rev 4.4 1884, Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry
SMEWW Method 3114C. 22nd Edition, 2012. Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectromeltric Methad
SMEWW : Standard Method for Examination of Waler and Wastewater. APHA-AWWA-WEF,
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L5 resultados ue este informe corresponden a las muestras sometidas a ensayo. a reproduccion parcial de esta informe no estd permitida sin la autorizacicn
por escrito de este laberatorio. Les resultados no deben ser utilizades como una certifizacicn de corformidad con normas de preductd o cemo certificado de
sistema de calidad de lo entided gue 19 produce.
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